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Zambrów, dn, 27,03,2023 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji

i EnergetykiCieplnej Sp. z o.o.

uI. 1 - go Maja 5

18-200 Wysokie Mazowieckie
HK.gozo.4.2023

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. 12 ust. 1

ustawY z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z2023 r,l poz.537 tj.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017

r. W sPrawie jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz, U. z 2ot7 r., poz, 229a) po

Przeanalizowaniu wYników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu poryte-Jabłoń, gm.

Zambrów w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 2t.og.2o2g r. w Szkole podstawowej w porytem Jabłoni

biorąc pod uwagę wyniki sprawozdań:

- Nr M.9051.375,2023, Nr F.9051.224.2O23 z dn.24,0t.2023 r. (próbka wody oznaczona kodem 475lFlM|
sporządzonych przez oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży, ul. Dworna 21

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdYŻ ww. Próbka wody w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym

ifizYkochemicznymokreŚlonymwzałącznikuNrlczęśćAtabelal,częśćCtabelalitabela2dowyżej

cytowa nego rozporządze nia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania

laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Państwowy
lnspektor sanitarl

|o,Wiatowy
ly/W zambrowie

W załączeniu dla adresata:
Sprawozdania z badań wody NR F.9o51.375.2023, NR M.905 1,.224.2023 z
475/F/M|,

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow

Rebert Oi{owskl

dn. 24,03.2Oż3 r., (próbka wody oznaczona kodem

)F4O3 2D|..?....



AB 635

Powiatowa litacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 - 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid,gov.pl

ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul, Dworna 21

Telefon; 696 496 444 e-mąil; lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE NR M.9051.375 .2023
z BADAŃ MOKRoBloLoGlczNYcH Strona 1 z ].

Łamża, dnia 2023-03-24

NAzWA lDANE KONTAKToWE KLIENTAk}: PańStWowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie
18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NRl RPW 12237 /2023
Nu mer protokołu pobrania próbki K) : 6 l 2OL4P l HK/ 23
Próbkę/-ki pobral (a)/ dostarczył (a) 0: próbkobiorca klienta / przedstawiciel klienta2)
Plan pobierania próbki/-ekr}3 zgodnie z harmonogramem na 2023r,
Metoda poblerania próbki/-ek0: PN-EN lSO !9458:2007
Cel badań/pomiarów K}: nadzór sanitarny - monitoring
Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2O23.03,2t godzina 11:45

Badania wykonano w dniach: 2023.03.21, - 2023,03.24

(} informacje dostarczone prżez klienta;
r)WgRozporządŻeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia20].7r.WsprawiejakościWodyprzeznaczonejdospożyciaprzezludzi 

(Dz.lJ.z2o77r.poz.2294),,
') Szczegóły tych etapóW 5ą identyfikowalne poprzez Zapisy proWadzone W laboratorium;
3) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci Wodociągowej,
- 2o0 jtk /r ml W kranie konsumenta.

*niePewnoŚĆ rozszerzona wYnlku badania WYznaczona zgodnie z PN-EN lso 19036;2o2o,04, oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerżenia
k=2, u apewnia,jąca pozjom ufności około 95%. NiepeWność nie UWzględnia etapu pobierania pióbki.

pobrana/e,
2, Bez pisemnej zgody Państwowe8o PoWiatowe8o lnspektora sanitarne8o W Łomży spraWozdal]ie nie moźe być poWielane inacżej niż tylko w całości,
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4, Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek Wody pobranych i dostarczonych przez klienta, Etapy te mają WpłyW na ważność wyników badań,

mają wptyw na ważność wyników badań,
6, Laboratorium gWarantuje bezstronnoŚĆ oraz zapewnia klientowi praWa własności oraz poufność informacji Wobec innych klientóW,

Autoryzował: asystent
sta noWisko,

KoNlEc
sprawożdanie żostało spor2ądżone W postaci elektronicznej i podpisane kwaIifikowanym podpisem

,:ji
,o.
lieckje

ldenĘfikator próbki K}
t/6l20L4PlHKl23

Kod próbki 475lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyx) Wodociąg sieciowy Poryte - Jabłoń, gm. Zambrów
Miejsce i punkt pobrania K)

Poryte Jabłoń - Szkoła Podstawowa
Rodzaj próbki jednorazowa
Data i godzina pobrania próbki K} 2023.03.21 godzi na 08:30-08 :45
Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,goc

Opis próbki K) woda do spożycia przez ludzi, wps
próbka dostarczona w naczyniu przygotowanyln przez OL PSSE w Łomźy

WYNlKl iADAŃ

Para metr Metoda
badawcza

Wartość
parametryczna1)

Utkl

------.-

Jednostka

Wyniki badań wraz z niepewnością

Kod próbki

1 2 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 1OO ml wody PN-EN lso 9308-7:2074-72
+A7:2o17-o4 jtk 0

Liczba Escherichia coli W 1oo ml wody PN-EN lso 9308-7:2074-72
+A7:zol7-o4 0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody,
agar odźywczy (22t2)'C, po (68 ś4)h
iposiew wgłębny)

)N-EN lSO 62żż:ż004
bez

nieprawidłowych
zmian])

jtk
szacunkowa liczba
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AB 635

NAZWA l DANE KONTAKTOWE KIIENTAK): Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie,
ul. Obrońców Zambrowa 50, 18-300 Zambrów

zLEcENlE / zAMówlrruIr NR: RpW2237 l2o2g p

Numer protokołu pobrania próbkiK}: 6l2Ot4P /HK/23
Próbkę pobralr| dostarczy|x): próbkobiorca klienta/przedstawiciel klienta 2)

Plan pobierania próbkiK}: zgodny z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2O23r.
Metoda pobierania próbkix): PN-lSO 5667-5:2077-1O
Cel badań/pomiarów()l monitoring nadzoru sanitarnego
Data i godzina przyjęcia próbki: 2023.03.21 godzina J.1:45

K) informacje dostarczone prżeż klienta;
1) wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia p ftez |udzi (Dż.|.). z 2017 l. poz.22g4l;
') sżcze8óty tych etapóW 5ą identyfikowalne popżez zapisy prowadzone W laboratorlum,
3j pożądana Wartość tego parametru W Wodzie w kranie konsumenta do 15 mg /l Pt.

normalnego zapewnia praWdopodobieństwo rozszerzenia W pruybliżeniU 95%. Podana Wańość niepewności nie UWzględnia etapu pobierania próbki,

1. Wyniki / rezultaty odnosżą 5iĘ Wylącżnie do otrzymanej i badanej próbki i nie mośą dotycżyć żadnej partii - wyrobU/sUbstancii/materialu, z której próbka żostałe pobrana.
2. Bez pisemnej zgody Pańśtwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W ŁomżY spraWożdanie nie moźe być powielane inaczej niż tYlko W całości,
3. Klient ma praWo do skar8i (reklamacja) W ciągu 14 dni od daty otrzymania spraWożdania,
4. Laboratorium nie odpowiada ża pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych prżez klienta, Etapy te mają wplyw na Ważność WynikóW badań.

WynikóW badań.
6, Laboratolium gwerantuje beżstronnoŚĆ, zapewnia klientowj prawa Własności oraz poUfność informacji wobec innYch klientóW.

Autoryzował: asystent mgr inż. Angelika Stolarska
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
spraWozdanie zostało sporządzone W postaci eIektronicznej i podpisane kwaIifikowanym l elektronicznym.

Wptynęto cinia N."pł,,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86\ 276 52 6I e-mail: psse,Iomza@sanepid,gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid,gov.pl

sPRAWozDAN l E N R F.9o5t.224.2o23 z BADAŃ rlzyrocn E M lczNYc H Strona 1 z ]_

Łomża, dnia 2023-03-ż4

ldentńikator próbki k) 1l6/2oI4P/HKl23
Kod próbki 475lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyK) Wodociąg sieciowy PoryteJabłoń, gm. Zambrów
Miejsce i punkt pobrania x) Poryte Jabłoń - Szkoła PodstaWoWa
Rodzaj próbki K)

iednorazowa
Data i 8odzina pobrania próbki K) 2023.03.ż7, godz. 8:10-8:30
stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9"c

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi, wps R);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez oL PSSE W Łomży

Badania wykonano w dniu: 2023,03.21

WYNlKl

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)

Wynik/rezultat badań t NiepeWność
Kod próbki

475lFlM
7 2 3 4

BarWa PN-EN lso 7887:2oIż metoda D mg/l Pt akceptowalna przez konsumentóW
l bez nieDrawidłowch żmlan3) 10 2

MętnoŚĆ PN_EN lso 7 o27 -tzo76-09 NTU
akc€ptowalna p.żeź kon§umentów

l be. nieprawld|owych żmlan;
,alecany zak.es wartośc| do 1,0

0,33 0,05

Stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN lSO 7O3ż3:207ż pH ą5 - 9,5 7,4
W temp.25,0"c

0,1

Przewodność w 25'C PN-EN 27888:1999 ;tS/cm 2500 554
W temp,25,0"c

39

F1 / Po-o2lR-ol Wydanie nr 17 Data'obowiązywan ia: 77 .7o,2022
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epldemiologlczna w Łomży

X.8-400 tomża, ul. Generała Wladyslawa 5ikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mall: psse.lornza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon; 696 496 444 e-maill lab,psse,lomza@sanepid,gov,pl

sPRAWozDANlE NR t.go5l.224.zo23 z BADAŃ oRGANoLEPTYCZNYCH Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2023-03-24

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLlENTAK): Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie,

ul. Obrońców Zambrowa 50, 18-300 Zambrów

ZLECENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW2237 /2023 P

Numer protokolu pobrania próbkiK); 6/20t4P/l1K/23
Próbkę pobralx)/ dostarczylK): próbkobiorca klicnta/przedstawiciel klienta 2)

Plan pobierania próbkix): zgodny z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek v.,ocly na żOż3r.

Metoda pobierania próbki(); PN-|SO 5667-5:20L7-t0
Cel badań/pomiarówK): monitoring nadzoru sanitarnego
Data i godzina przyjęcia próbki: 2023.03.21 godzina 11:45

xl informacje dostarczone przez klienta,

l)wgrozporządzeniaMlnistrazdrowiazdnia7grudnia2017r.Wsprawiejakościwodr/przeznaczonejrlospoźyci,lprzezludzi(Dz.u.z2o!7r.pol.2294)}

') szczegóĘ tych etapów są identyfikowaIne poprzez zapisy prowadzone w laboratoriutn; - )3}norma wycofana prżez pKN.

,,-" nie dotyczy danego oznaczenia.

2. Bez pisemnej z8ody PaństwoWe8o PoWiatoWego ln5pektora sanitarnego W Łomży spraWozdanie nie moźe być poWielane inaczej niż tylko w calości.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,
4. Laboratorium nie odpowiada ża pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez k|ienta. Etapy te lnają Wpływ na Ważność wyników badań.

nlają wpĘw na ważność wyników badań,
6. Laboratorium gwarantuje bezstronnoŚĆ, zapewnia klientowi prawa Wlasności oraz poufność infornlacji wobec innych klientów.

Autoryzorvał: asystent mgr inż. Angelika Stolarska
stanowiską imię i nazwisko

KoNlEc
SpraWozdanie zostało sporządzone W postacl eIektroniczne,j i podpisane kwa]ifikowanym podpisem elektlonicznym.

ldentyfikator próbki K} 1l6l201ĄPlHK/23

Kod próbki 475lFlM
Rodzaj l adres urządzenia lub źródla wodyx) Wodociąg sieciowy Prlrytełabloń, gm, Zambrów

Miejsce i punkt pobrania K} Poryte Jabłol'i - 5Zkola Podstawowa

Rodzaj próbki x) je d tlo razowa

Data l godzina pobrania próbkix) 2023.03.21,, godz. 8:10-8:30

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatLrra WeWnątrż termotorby 4,9"c

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi, wps x);

próbka dostarczona W naczyniach przygotowanych prżez oL PssE W Łomży

Badania wykonano w dniu; 2023,03.2I

WYNlKl BADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jed nostka Wartość paramt,tryczna1)
Wvnlk /rezultat badań

kod próbki

ą75lF/M
1 2 5

Zapach PN-72/C-)4557 p. 3.5.1.13)
akceptowalny przer k,)n5Umentów

l ber niepraWIdłowych .mian z0

Smak PN-72/C-OĄ557 p, 4,5.1.1ł akc€ptowalny przez konsUn]entóW
l ber nieptawldlowych tnlan z0

F7 / Po-02/lR-o7 Wydanie nr 17 Data oboWią2ywan ia: 77.70.2022


