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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mall: psse,lomza@sanepid.gov,pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 4Ą4 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE NR F.9051.378.202gZBADAŃ FlzYKocHEMtczNYcH l Strona t z t
Łomża, dnia 2023-05-17AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanallzacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o,o,,
u!. 1Maja 6,L8-2OO Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMóWlENlE NR: RpW/3716/2023 p

Numer protokołu póbrania próbkiK): !8/PW/23
Próbkę pobrat K} / dostarczył K): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)z)
Plan pobierania próbki K): wg harmonogramu 2023 r.

Metoda pobierania próbki K): PN-ISO 5667-5:2OL7-tO
Cel badań/pomiarówK}: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data i godzina przyjęcia próbki: 2023.05.09 godzina 11:35

ldentyfikator próbkiK) !8/Pw/23

Kod próbki 8L8lF/M

Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody k) SUW Kalinowo Czosnowo - punkt poboru Wody Mystki Rzym22

Miejsce i punkt pobrania K) Mystki Rzym kuchnia kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki K) 2023.05,09 godz.8:20

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9.c

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi ();

próbka dostarczona W naczyniach przy8otowanych przez oL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 2023.05.09

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)

Wynik/rezultat badań t Niepewność
Kod próbki

8L8lFlM
1 2 3 4 5

Barwa PN-EN lSO 7887:ż0I2 metoda D ms/l pt akceptowalna przez konsumentóW
l bez nleprawldłowych zmlan3l 5 I

Mętność PN-EN lso 7 o27 -L:201,6-09 NTU
akceptowalna przez konsumentóW

l bez nieprawldlowych zmlan;
zalecanv zakres wartości do 1,0

0,10 0,03

pH PN-EN lSO 70523i21t2 pH 6,5 - 9,5 7,3
W temp, 25,0'c

0,1

Przewodność w 25oC PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 850
W temp. 25,0'c

60

K) informacje dostarczone przez klienta,

1) wg rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 8rud nia 2017 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożYcia przez ludzi |Dz,U, z 2oL7 r, poz, 22g4l,
2) szczegóły tych etapóW 5ą identyfikoWalne poprzez Zapisy proWadzone W laboratorium,
3) pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg/l Pt.

k=2, który dIa rozkładu normalnego zapewnia prawdopodobieństWo roz5zerzenia W przybliżeniu 95%. Podana Wartość niepeWności nie uWzględnia etapu pobierania próbki.

2. Bez pisemnej zgody PaństwoWego PoWiatoWego lnspektora sanitarnego W Łomży 5praWozdanie nie może być powielane inaczej niż tyIko W calości.
3. KIient ma praWo do skargi (reklamacji} W cią8u 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez k|ienta, Etapy te mają Wpływ na ważność wyników badań,

mają wplyw na ważność wyników badań,
6. Laboratorjum gWarantuje bezstronność, zapewnia kllentowi prawa wlasności oraz poufność informacji wobec innych klientóW.

Autoryzował: młodszy asystent Katarzyna Śmiarowska
stanowisko, imię i nazwisko

KoNl Ec

spraWozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikoWanym podpisem elektronicznym.

F1, /Po-0ż/lR-01, Wydanie nr 17 Data oboWiąZyWania| !7.t0,2022



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86| 27652 6t e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mai|: lab.psse,lomza@sanepid.gov.pl

sP RAWoZDAN l E N R F.905 1.378. 2023 z BADAŃ oRGAN o LEPTYCZNYCH Strona ]. z 1

Łomża, dnia 2O23-05-17

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, KanaIizacji i Energetyki C|eplnej Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NRl RPW37761202g P

Numer protokołu pobrania próbkiK): t8lPW/23
Próbkę pobrałx) / dostarcztłK): próbkobiorca k|ienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)2)
Plan pobierania próbki K): wg harmonogramu 2023 r.

Metoda pobierania próbki K): PN-lSO 5667-5 i2OI7-tO
Cel badań/pomiarówK); przedłożenie jednostce kontrolującej
Data i godzina przyjęcia próbki: 2023,05,09 godzina 11:35

ldentyfikator próbkiK) L8/Pw/23

Kod próbki 8I8/F/M

Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody x) SUW Kalinowo Czosnowo - punkt poboru wody Mystki Rzym 22

Miejsce i punkt pobrania K) Mystki Rzym kuchnia kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i 8odzina pobrania próbki K} 2023.05.09 godz.8:20

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9oc

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi x);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wvkonano w dn iu: 2023,05,09

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
Wynik/rezultat badań

Kod próbki
8t8lFlM

1 2 3 4 5

Za pach PN-72/C-04557 p, 3,5,1.13)
akceptowalny przez konsumentóW

l beż nieprawldłowych żmlan zO

Smak PN-72l C-O4557 p. 4,5.1,13)
akceptowalny przez konsumentóW

l bez nl€prawidłowych zmlan z0

x) informacje dostarczone przez klienta,

1)wgrozporządzenial\4inistraZdrowiazdnia7grudnia20j"7r.Wsprawiejakościwodyprzeznaczonejdo5pożyciaprzezludzi (Dz.l),z2Or7r,poz.22gĄL
2) szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapi5y prowadzone w laboratorium,
3)norma wycofana przez PKN,

,,-" nie dotyczy daneto oznaczenia.

2. Bez pisemnej Z8ody Państwowego PoWiatowego lnspektora sanitarnego W Łomźy sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko W calości.
3. Klient ma praWo do skar8i (reklamacji) W cią8u 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,
4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i tran5port próbek pobranych i dostarczonych przez klienta, Etapy te mają WpłyW na Ważność Wyników badań.

mają wpływ na Ważność WynikóW badań.
6, Laboratorium 8Warantuje bezstronność, zapewnia klientowi prawa wlasności oraz poufność informacji Wobec innych klientóW,

Autoryzował: młodszy asystent Katarzyna Śmiarowska
stanowiską imię i nazwisko

KoNl Ec

Sprawozdanie zostało sporządzone W postaci elektroniczne.i i podpisane kwalifikowanym podpisem etektronicznym.

Fl /Po-lz/lR-OL Wydanie nr ].7 Data obowiązywania: t7,L0.2022
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NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK}: Zakład Wodocią8ów Kanalizacji i EnergetYki CiePlnej SP, z o'o'

18-2OO Wysokie Mazowieckie, ul, 1 Maja 6

zLEcENlE / złtvlówterulE NR: RPW37t6l2023

Numer protokolu pobrania próbkiK): t8lPW/23

Próbkę/_ki pobrał (a)/ dostarczył (a)0; próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE w Białymstoku)2)

Plan poblerania próbki/,ekK): harmonogram na2023 r,

Metoda pobierania próbki/,ekKl: PN-EN lSO !9458z2OO7

Cel badań/pomiarówK): celem przeQlożenia jednostce kontrolującej

Data i godzina przyjęcia próbki/,ek: 2023,05,09 godzina 11:35

Badania wykonano w dniach: 2023,05,09 -2023,05,72

2. Bez pisemnej z8ody państwowego powiatowe.o lnspektora sanitarnegó w tomzy sprawo'danie nie może być powielane inaczej niż tylko w calości,

3. Kli.nt,u priwó do skargi (reklńacji}w ciągu 14 dni od daty otrźymania sprawozdania,

4, Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próuet wojf pouranvct l dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na waŻnoŚĆ wyników badań'

mają wpĘw na ważność wyników badań.

6. Laboratorium 8Warantuje bezstronność oraz zapewnia klientowi prawa Wla5ności oraz poufność informacjl wobec innych klientóW,

Autoryzował: starszy asystent mgr inż, Anna Kruszewska-Wołczuk
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
sprawozdanlezo§talosporządzonewpo§tac|€lektronlczn€iipodplsanekwa|lflkowanympodplsemelektronlcznym.

Powiatowa Stacja Sanitarno,Epidemiologiczna w Łomży

18 - 4OO Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse,lomza@sanepid,gov,pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-4OO Łomża, ul. Dworna 21

Telefon:696496444 e-mail:

Strona 1 z 1śpnnwozDANlE NR M.9051 .677.2023

z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH
Łomża, dnia żOż3-0P-tż

18/Pw/ż3

8t8lFlM
suw kalinowo czasnowo@dlawodyK)

Mystki nzym - kuchnia kran
Mi.js* i prŃt pobraniaK)

jednorazowa

2023,05.09 godzina 08:20
Oata i godzina pobrania próbki()

b." r."rreż. ń, te m pe ratu ra wewnątrz te rm9tol!]|1ł"C

*oUa ao spoZycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Wynikl badań wraz z niepewnośclą

lSO 9308-1;2014-12
llczba bakterii grupy coll w 100 ml wody

PN-EN lSO 93O8-L:2Qt4-t2
+AI:2OL7-04Escherichia coll w 100 ml wody

bez
nieprawidłowych

zmian3)

liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,

odżywczy (22i2)'C, po (68 ia)h

F1l Poor^R{l Wydanie nr 17
Data obowiązywania| !7.I0,zo2z


