
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86\2L65ż6t e-mall: psse,lomza@sanepid,gov,pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e,mail: lab.psse.lomza@sanepid,gov,pl

ffi gg.żo23 z BADAŃ FlzyKocH EMlczNycH

Łomża, dnia 2023-05-18AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KIIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki cieplnej sp, z o,o,,

uI. 1 Maja 6, 18-2OO Wysokie Mazowieckie

zLEcEiJlE / zAMÓWlEN|E NR: RPW/384412023 P

Numer protokołu pobrania próbkiK): 26lPWl23
próbkę pobrałK} / dostarczyłK}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)2)

Plan pobierania próbkiK}: wg uzgodnionego harmonogramu 2023 r,

M etod a pobierania próbki 0 : P N-ISO 5667-5 izlll,tO
Cel barta ń/pomiarówK): przedłożenie jednostce kontrolującej

Data i 1iodzina przyjęcia próbki:2023,05,11 godzina 11:30

lden Lyi ikator próbki()

l(od pl,óbki

ńoclzaj i aclres urządzenia lub źródła wody K)

e i punkt

Opis próbki

Ninit:lsztl sprawozdanie zawiera Wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych, Wyniki spoza zakresu

akrct1,,,13c.i; zostały oznaczone symbolem,,NA",

k} infol rtracjc dostarczone przez kllenta,

1) w{l ro rporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do sPożYcia Przez ludzi |oz'|J' z 2017 r ' Poz' 2294\'

2) szcztl8óly tyih etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratollum,

a} pożąriallawartośćtegoparametruwwodziewkraniekonsumenta-do15m8/l Pt,

który tila rozkladu normalnego zapewnia prawd'opodobi"ńrt*o ,o.r..ńiiaw przybliieniu 9ŚY". Pod*u 
'..tość 

niePewnoŚci nie uwzilędnia etaPu Pobierania Próbki'

W prlypaclku rezultatów, podana Wartość niepewności ,.orsrer.onej rostała ocenIona na podstawie lnterpolacji rezultatu do dolnel / 8Órnej 8ranicy zakresu pomlarowego

akrcdylOwallej metody.

2. Bcz piscl)lnej zgody państwowe8o powiatowe8o lnspektora sanltainego w tomii iprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w calości,

s. l('i"u, ,n, praw-o ao słargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,.

4, l0b0l atorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pou'ra;y;h i lostarczonych przeź klienta. Etapy te mają WPłYW na WaŻnoŚĆ WYników badań,

lnają wplyw na ważność wyników badań.

6. LabOt 0lorium gwarantuje bezstronność, zapewnia klientowi prawa wtasności oraz poufność informacji wobec innych klientów,

Autoryzował: młodszy asystent Katarzyna Śmiarowska
stanowiską imię i nazwisko

KoNlEc

sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Szk. Podst. Stary Laskowiec, łazienka kran

Data i godzina pobrania pr9!!!*)
bez zastrzeżeń, temperatura wewnatrz termotorbV 4,8oc

*oO, ao ,p"Zv.ia przez ludziK);

dostarczona w naczyniach przy8otowanych pr

Badaniil wykonano w dniu: 2023,05,11

WYNlKlBADAN

Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)

wvnik/rezultat badań t Niepewność

Pa rametr
Kod próbki

856lFlM
2 3 4 5

1

Barwll PN-EN lSO 7887:ż0I2 metoda D mg/l Pt
akceptowalna przez konsumentóW

l bez nleprawldlowych zmlan3l
<5 NA 1

Mt;tllość PN-EN lSO 7 O27,Li2OL6,09 NTU
akceptoWalna przez konsumentów

l bez nleprawldłowych zmlan;
,elp.anv źakr€§ wartoścl do 1,0

0,49 0,07

pH PN-EN lSO 105ż3:ż072 pH 6,5 _9,5 7,9 temp. 25,0'C 0,1

Przcwodność w 25oC PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 410 W temp. 25,0"c 29

r1 l |,U_02/lR_01 WYdanie nr 17
Data oboWiąZyWania| 17,LO,2022

Rodzaj próbki



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomży
18-400 Łomża, ul. Generala Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86l'2t6526t e-mail: psse,lomza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE NR F.9o51.393.2023 ZBADAŃ oRGANoLEPTYczNYcH Strona ]- z ]-

Łomża, dnia 2023-05-18

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK}: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o,o.,
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlEN|E NR: RPW384412023 P

Numer protokołu pobrania próbkiK): 26lPW/23
Próbkę pobrałK} / dostarczylK}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)z)

Plan pobierania próbki K): wg uzgodnionego harmonogramu 2023 r,

Metoda pobierania próbki K): PN-lSO 5667-5:20t7-t0
Cel badań/pomiarówK}: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data i godzina przyjęcia próbki:2023,05,11 godzina 11:30

K) ir]fo| |l ,l(]jL- dostarczone przez klienta,

1) wJ1 to, p.ll ząclzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 8rudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz,U. z2OL7 r. poz.2294),
2)szczetl,,ly Lych etapóW są identyfikowalne poprzez Zapisy prowadzone W laboratorium,
3) ltot trl,r rvycofana przez PKN,

,, -" lli, tu(Yezy dane8o oznacZenia,

2, l]c1 l) 
,,1,1llllcj Z8ody Państwowe8o PoWiatowego lnspektora sanitarne8o W Łomży sprawozdanie nie może byĆ powielane inacze.i niż tylko W caloŚci.

3, Kliel]l ir,i] |)rawo do skar8i (reklamacji) W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Lab(J| ,]1 Jl iuil] nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań,

lllajl1 l1llyw na ważność wyników badań.
6,{al;o.1tor]untgwarantujebezstronność,zapewniaklientowiprawawłasnościorazpoufnośćinformacjiwobecinnychklientów.

Autoryzował: młodszy asystent Katarzyna Śmiarowska
stanowisko, imię i nazwisko

KoN lEc

spraWozdanie zostało sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kWalifikoWanym podpisem elektronicznym.

ldentyfi kator próbki() 26/Pw/22

Kod próbki 856lF/M

Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody Kl SUW Łosie Dołęgi - punkt poboru wody Szk, Podst. stary Laskowiec

Miejscc i punkt pobraniaK) Szk. Podst. Stary Laskowiec, łazienka kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i 8odzina pobrania próbki X) 20ż3.05.77 godz.8:50

Stan próbl<i bez zastrzeźeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,8oc

Opis próbki
woda do spożycia przez ludzi K);

próbka dostarczona W naczvniach przvgotowanvch przez oL PSSE w Łomży

Badania wyl<onano w dniu: 2023.05.11

WYNlKl BADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
I Wynik/rezultat badań

re
rc

1 2 3 ą 5

Za pach PN-72/C-04557 p. 3,5,1,13)
akceptoWalny prżez konsumentów

l bez nleprawldlowych zmlan z0

Smak PN-7żl C-O4557 p, 4.5.1,13)
akceptowalny przez kon5umentóW

l bez nieprawidlowvch zmlan z0

l'1 / l () i)l/llt-01 Wydanie nr 17 Data oboWiązywania| L7.70,2022



Powiatowa Stacja §anitarno,Epidemiologlczna w Łomży
18, 4O0 Łomża, ul. 6en. Władyslawa §ikorskiego 156

Telefon: (86l.2765267 e-mall: psse.lomza@sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ LABoMToRYJNY
t8ĄOOŁomża, ul, Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail : lab.psse,Iqrnł@qlępj{,gov,pl

sPRAWozDANlE NR M.9o51.7 !4.2023
z BADAŃ MlKRoBlotoGlczNYcH

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2O23-05-15

NAZWA l DANE KoNTAxToWE KLlENTAxl: Zakład Wodociągów Kanalizacji a Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

h8-łO}Wysokie Mazowieckie, ut. 1Maja 6

zLźcENlE l ZAMÓWIEN|E NR: RPW /3844/2023
Numer protokołu pobrania próbki|0: 26lPW/23
próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczyl (a)xl3 próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE w BiałYmstoku)2)

Plan pobierania próbki/-ekxl: Harmonogra m 2023 r,

Metoda pobierania próbkl|-ekĄ: PN-EN lSO 19458:20O7

Cel badań/pomlarówĘ: celem pnedlożenia Jednostce kontrolującej

Data i godzlna przyjęcia próbki/-ek: 2023.05.77 godzina 11:30

Bada nia wykona no w dniach: 2023,05.77 - 2023.05.72

WYNlKtBADAŃ

I
Parametr

Metoda
badawcza

Wańość
parametryczna1)

Utkl
Jednostka

Wynlkl badań wraz r nlepewnośclĘ

Kod próbkt

856lFl,M
1 z 3 4 5

Llczba bakerll grupy coli w 100 ml wody
PN-EN lSO 9308-tl20l4 -12
łA7:2Ot7-04

o jtk 0

Liczba Escherichia coli w !O0 ml wody
PN-EN lso 9308-1:2014-t2
+Al|zot7-0/.

0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganlzmów w 1ml wodn
agar odżywczy |22t2)'C, po (68 ia)h
loośiew wslebny)

PN-EN lso 6222:2004
bez

ńieprawidłowych
zmian3)

jtk
16

tlo;25]*

Ę informacje dostarczone przez klienta;
1) W8 Rozporządzenia Ministra zdrowla r dnia 7 8rudnia 2017 r. w sprawi€ jakości wody pneznaczonej do spoźycia przez Iudzi ( Dz, a.l. z20!7 t. poz.2294|,;

2) szcze8óly tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorlum;
3)zaleca się, abyogólna liczba mikroor8anizmów nie prrekracżala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sleci wodociągowej,

- 200.itk /1 ml W kranie konsumenta.
łniepewność rozszerrona wynlku badanla Wyznaczona zgodnie z PN-EN lSo 19036:202tr04, oparta na nlepewności standardoweJ pomnożonei prżez Wspólczynnik roz52erzenla k-2,

żapewniająca poziom ufności okolo 95%. Niepewność nie uwzględn|a etapu pobieranla próbkl.

2. 8ez pisemneJ ż8ody Państwowego Powiatowe8o lnspekora sanitarne8o W Łomży 5prawozdanie nie może byĆ powielane inaczeJ niŻ tylko w caloŚci.

3. Klient ma prawo do skargi (rekłamacjl) w ciągu 14 dnl od daty otrrymanla spraWozdania.

4. Laboratorium nie odpowiada za pobleranie i transport próbek wody pobranych l dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpĘw na waŻnoŚĆ wyników badań.

ma,ią wplyw na waźność wyników badań.
6. Laboratorium gwarantuJe bezstronność oraz zapewnia klientowl prawa wlasności oraz poufność informacji wobec innych klientów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Anna Kruszewska-Wołczuk
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
sprawozdanle zostilo §ponądrone w postacl elektronlcznei l podPlsane kwallfikowanym podPisem elektronlcrnym.

AB 635

lden§fikator próbkl K) 26lPwl23

Kod próbki 856lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródla wodyĘ SUW Łosie Dołęgi

Mlejsce i punkt pobraniax) Szkola Podstawowa Stary Laskowiec - lazienka kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data l godzina pobrania próbkiK) 2023.05.77 godzina 08:50

§tan próbki bez zastneżeń, temperatura iłewnątn termotorby Ą8"C

Opis próbkin woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczQna W naczyniu przygotowa ny m plzez o L Pss E w Łómży

t! /Po-9zlR-9]. Wydanie nr 17 Data oboWiązywania: 17.70.2022


