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Zambrów, dn. 1,0,07,2023 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji

i EnergetykiCieplnej Sp. z o.o.

ul. 1 - go Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

HK.9020.6.2023

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. ].2 ust. 1

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz, U, z2023 r., poz.537) oraz § 21 ust. 1 pkt, 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2OI7 r,

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. z 2017 r., poz. 2294\ po

przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Łosie-Dołęgi gm,

Zambrów w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20,06.2023 r. w SUW Łosie Dołęgi biorąc pod uwagę

wynikisprawozdań:

- nr M.9051.981,.2023 z dn. 26.06,2023 r., F.9051.531.2023 z dn. 22.06.20ż3 r. (próbka wody oznaczona

kodem I1,8I/F/M) sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomzy, ul. Dworna 2].

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyz ww. próbka wody w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym

ifizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1część A tabela I, częśc C tabela 1 itabela 2 do wyżej

cytowanego rozporządzenia,

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania

laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.
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Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3, ]"8-300 Zambrów

,, ińiĘfi1tgęi*i:ł,iffil
Wpł,.,ą^ra u-,, lą,.OT &P?3 .l
L.dz., - ÓJ



Powlatowa Stacja §anltarno.Epldemlologlczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generala Władysława Slkorsklego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mall: psse,lomza@sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
X8-400 tomża, ul. Dworna 21

Telefonl 696 496 444 e.malll lab,psse.lomza@sanepid,gov.pl

AB 635
Łomża, dnia 2023-06-22

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanatizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. X Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR; RPW5272 lzozg p
Numer protokolu pobrania próbki(: 34lPW/2g
Próbkę PobralK) / dostarczyłx); próbkoblorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Blały5tok)2)Plan poblerania próbki K}: zgodnle z harmonogramem 2023 r,
Metoda pobleranla próbkl(ll PN-ISO 5667-5 ,ŹOlJ-tO
Cel badań/pomlarówl brak danych
Data igodzlna przyJęcla próbkll 2023,06,20 godzlna 11:30

Strona 1 z lsPRAWozDANlE NR F.9o51.531. 2ozg 1BADAŃ rlłxoanrrvllczruvctl

!949j Iadres urządzenla lub źródła

Data l godzlna pobrania próbk| Kl

bez zastrzeżeń,

tt8t/FlM
sUW Łosie Dołę8i

SUW Łosie D, - punkt

2023.06,20 godz. 10:20

WeWnątrz
woda do spoźycia ńrzeż lud.l

4,6oc

PSSE w
Badania wykonano w dnlu: 2029,06.2O

Niniejsze sPrawozdanie zawiera wYniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych. Wynikl spoza zakresuakredytacji zostały oznaczone symbolem,,NA''.

WYNlKl

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
lwvnffi
l kod nróhkl

l ltallFln//.
BarWa

2 3 4 r T
PN_EN lso 7887:2012 metoda D mg/lPt akceptow8lna prtez kon3um€ntów

l ber nleDrawldlowvćh żmlńń3l <5 NA l
Mętność PN-EN lSO 7 027 -tl2OL6-09 NTU

ałceptowalna prz€ż konsumentów
l ber nl€prawldlowych tmlan; < 0,10 NA 0,03

pH PN-EN lSO tO523:2Ot2 pH 6,5 - 9,5 7,9
w temp. 25,0.c 0,1

Przewodność elektryczna
właściwa PN-EN 27888l1999 pS/cm 2500 402

w temp. 25łO"c 29
xl informacje dostarczone przez kltenta,
1} wgrozporządzeniaMlnlstrazdrowlazdnla7grudnla2017r,wsprawie,akoŚciwodyprzeznaczonejdospożyciaprzezludzl 

(Dz,l),z2oL7r,poz,2294|,
]] :,:,r..:"r:l:l..::taŃw_sąidentyf|korulnu 

pop',*ii.ńsi;;;;r".. * laboratorium,{ poząOana WartoŚĆ te8o parametru W Wodzle W kranle konsumenta - do 15 ms/l Pt,
Wynikl badań poprŻedzone znakiem ,,<" lub ,,>" są rezultataml badań i oznaczaJą, że uzyskano wynlk badania poniżeJ dolneJ / powyźeJ górneJ granlcy zakresu pomlarowe8oakredytoWane,i metody.

k=2' którY dla rozkladu normalne8o zaPewnla Piawdopoaouleristwo rozszerzenla w priyuIieńru sśz". podana wartość nidil;;j;; uwzględnia etapu pobleranla próbkl.
Il',li#HT|lllo;, ooounu *urtoŚć nlejewnośil 

'oi"oiinul ,ortuta ocenlona ni poJriu*lu'rnt..,polu.li ,.e.ult.tu ao aolneJ/ gorneJ cranlcy zakresu pomlarowego

2' Bez PlsemneJ z8ody Państwowego PoWlatowe8o lnsp.rtoiri.nii.rn.go w Łomży iprawozdanle nle może być powielane lnaczeJ nlż tylko w caloścl.3, Kllent ma prawo do skargi (reklamacJl) w cląg, rą u,ii 
"J 

Jł,, 
"trzymanta 

sprawozdanla,4' Laboratorium nle odPowlada za Pobieranie'ńranrp"rt prJo.i p"li.ny.r, r ioit.i.ion|c-h przez łllenta. Etapy te ma,|ą wpływ na ważność wynlków badań.

6' Laboratorlum gwarantuje bezstronność. zapewnla kllentowl prawa wlasnoścl oraz poufność informacJi wobec lnnych kllentów.

Autoryzowati starszy asystent mgr Magda Zysk
stanowisko, imię l nazwlsko

KoNlEc
sprawozdanle zostalo sporządzone w postacl elektroniczne,i l podplsane kwallfikowanym podpisem elektronlcznym.

F1 / Po.02/lR-01 Wydanie nr 17
Data obowlązywa n la| L7,7o,2022

1



Powlatowa Stacja Sanitarno.Epidemlologlczna w Łomży
18-400 tomża, ul. Generala Wladysława Slkorsklego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-matll psse.lomza@sanepld,8ov,p|

ODDZ]AŁ LABORATORYJNY
18.400 Łomża, ul, Dworna 21

Telefonl 696 496 444 e-malt: lab.psse,lomza@sanepid.gov,pl

Łomża, dnia 2023-06-22

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
u!. 1 Maja 6, L8-20O Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / ZAMÓW]EN|E NR: RPĘ5272l2o2g P
Numer protokolu pobranla próbklKh 34/PW/2g
Próbkę Pobrilr} / 6651arczył K}l próbkobiorca klienta (zaśwladczenie nr 058/08 wydane przez W5SE Białystok)z)
Plan poblerania próbkl Kl: zgodnle z harmonogramem 2023 r.
Metoda poblerania próbkl Kl; PN-ISO 5667-5 :20L7 -7O
Cel badań/pomlarów; brak danych
Data igodzlna przyjęcla próbki; 2023,06,20 godzlna 11:30

Strona 1 z 1
sP RAWoZDAN l E N R F.905 1.531. 2023 z BADAŃ oRGAN oLEPTYczNYcH

l adres urządzenla |ub źródla wodv K)
sUW Łosie Dołę8i

SUW Łosie D, -

Jednorazowa
2023,06.70

do spożycla przez

Badania wykonano w dnlul 2023.06.2O

PN-72lC-04557 p, 3.5.1,13) akceptowalny prte. konsumentóW
l beż nleprawldlowych zmlan

PN-72/C-04557 p, 4,5,1,13) skceptoWalny prrc! kon§umentów
l ber nleprawldlowych lmlan

K) lnformacJe dostarczone przez kllenta,

l}wgrozporządzeniaMlnlstraZdrowlazdnla7grudnla2017r,WsprawleJakoŚclwodyprzeznaczoneJdospożyclaprzezludzl(Dz,U.z 
2oL7l,poz,2294|,2) szczegóĘ tych etapów są ldentyflkowalne poirzez zrpIiv pro*jronu w laboratorlum,3l norma wycofana przez PKN,

,,-" nle dotyczy dane8o oznaczenla,

2' Bez pisemne' zgody państwowego powlatowe8o lnspółtor" ŚunItarne8o w Łomży sprawozdanle nle może być powlelane lnaczej nlż tylko w caloścl.3, Kli€nt ma prawo do skar'l (reklamac1) w ciągu rł onl od daty otnymanla sprawozdanla.
4' Laboratorlum nle odpowlada za pobleranle i transport próbek ponranych l ;ostarczo;y;h przez kllenta. Etapy te ma,ią wplyw na waźność wynlków badań.
' fł!'ififji:1;:T#il'fi:Tfa wszYstile tlane pizeoitawlone w sprawozdinlu'poza informaclamldostarciońyml prr., kll.nt.. lnformacJe dostarczone przez kllenta
6' Laboratorlum 8warantuje bezstronność, zapewnla kllontowl prawa wlasnośc| oraz poufność lnformacJl wobec lnnych kllentów.

Auto ryzował: sta rszy asysf;l,[1lffii: rrrn

KoNlEc
5prawozdanle zostało sporządzone w postaci elektronIczneJ l podplsane kwallflkowanym podpl5em elektronlcznym.

tt / Po-ozlR-o7 Wydanle nr 17
Data obowlązywanlal 17.10,2022

Parametr Metoda badawcza Jednostka WartoŚĆ parametryczna1l Kod pró

1181l z 3 ą

Zapach
z0

Smak
z0



Powlatowa Stacja Sanitarno-Epldemiologlczna w Łomży
18 -400 Łomża, ul. Gen, Wladysława Slkorsklego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-malll psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon; 696 496 444 e-malh lab,psse,lomza@sanepid.gov,pI

sPRAWozDANlE NR M.9051.98L,2023
z BADAŃ MlKRoBloLoGtczNYcH Strona ]. z 1

Łomża, dnia 2023-06-26

NAZWAlDANE KoNTAKToWE KLlENTAKll Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cleplnej Sp. z o.o,
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6

zLEcENlE / zaMówleNlE NRl RpWs272l2o2g
Numer protokolu pobranla próbkl K}; 34lPWl23
Próbkę/,kl pobral (a)/ dostarczył (a}Kl: próbkoblorca kllenta (zaśwladczenle nr 058/08 wydane przez WSSE Blałystok)2}
Plan pobleranla próbkl/-ek Kl: zgodnie z harmonogramem na 2023 r.

Metoda pobleranla próbkl/.ek xl: PN-EN lSO 19458:2007
Cel badań/pomlarów K); brak
Data lgodzlna przyjęcla próbkl/-ek; 2023,06,2O godzina 11:30

Badania wykonano w dnlach: 2023,06.20 -2OZg,06.29

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wartość
param€tryczna1)

tltk]
Jednostka

Wynlkl badań

Kod próbkl

1,L8LlFlM
1 2 3 4 5

Llczba bakteril grupy coll w 1OO ml wody PN-EN lso 9308-t|20L4-t2
+AI:20t7-04 0 jtk 0

Llczba Escherlchlo coll w !00 ml wody PN-EN ls0 9308-1:2014-12
+Al|20L7-04 0 jtk 0

Ogólna llczba mlkroorganlzmów w 1ml wody,
agar odżywczy |2Zt2|'C, po (68 *4)h
(poslew wgłębny)

PN-EN lSO 6222:20Q4
bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk obecne w liczble mnieJszej niż 3

Ę informacje dostarcuone prżez kllenta;
1)WgRozporządzenlaMlnlstrazdrowlazdnla78rudnla2oL7r,wsprawleJakośclwodyprzeznaczoneJdospożyciaprzezludzl(Dz.U.z2017r,poz,2294|.i
2) szcze8óly tych etapów są identyfikowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorlum;
3)Zaleca się, aby ogótna llczba mlkroorganlzmów nIe priekiaczala:

- 100 jtk /1 ml W Wodzie Wprowadzanej do 5lecl wodociągoweJ,
- 200 jtk /1 ml w kranle konsumenta,

2, Bez plsemnel z8ody Państwowego PoWiatowe8o lnspektora sanltarnego w Łomży sprawozdan|e nle może być pówielane lnaczej nit tylko W caloścl.
3, Klient nla prawo do skar8l (reklamacjl) W cią8u 14 dni od daty otrzymanla sprawozdanla,
4, laboratorium nle odpowlada za pobleranle l tran5port próbek rvody pobranych l dostarczonych przez kllenta, Etapy te ma,ą v/płyW na Ważność WYnlkóW badań.

wplyw na ważność v/ynlków b'3dań.
6, Laboratorium 8WarantuJe bezstronnoŚĆ oraz zapewnla kllentowl prawa wtasnoścl oraz poufność informacjl Wobec lnnych kllentóW,

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Agnieszka Macko
stanowisko, imię l nazwlsko

sprawozdlnl. zo9talo spor!ąd!onB w po§ta, 
"",rj8x||r'"rplsane 

kwallflkowanym podplsgm 8lektronlcżnym.

AB 635

ldentyfikator próbkl x} 34lPwl23
ltod próbki lL8LlFlM
Rodzaj l adres urządzenia lub źródła wody rl SUW Łosle Dołęgi - punkt poboru wody SUW Łosie D,

Mlejsce l punkt pobranla x) SUW Łosie Dołęgi
Rodzaj próbki Jednorazowa
Data i godzina pobrania próbki x) ż023,06.20 godzina 10:20
Stan próbkl bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,6oC
Opis próbkir) Woda do spożycia przez ludzl, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE wŁomży

o@


