
Powlatowa Stacja §anitarno-Epldemlologlczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władyslawa Slkorsklego 156
Telefon| (86) 216 52 61 e-mall: psse,lomza@sanepid.gov,pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

18-400 Łomża, ul, Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e.-mall: lab. psse,lomza@sa nepld.gov.pl

Łomża, dnia 2023-06-30

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAKI: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
18-200 Wysokle Mazowieckle ul. 1 Maja 6

zLEcENlE / ZAMÓWIENlE NRl RPV526912023 P

Numer protokołu pobranla próbkFll 36lPW/l2g
próbkę pobralx} / dostarczylKl: próbkoblorca klienta (zaświadczenle nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)/ przedstawlclel klienta 2)

Plan pobleranla próbkiKl: zgodn|e z harmonogramem 2023 r,

Metoda pobleranla próbkiK)l P N-lSO 5667-5 l20L7 -t0
Cel badań /pomiarówl brak danych

Data lgodzlna przyjęcia próbkl: 2023,06,20 godzina 11:30

./
Badania wykonano w dnlach: 2023,06,20 - 2023,06,29

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomlarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych, Wyniki spoza zakresu
akredytacji zostały oznaczone symbolem,,NA",

ffi
AB 635

Strona 1 z 2sPRAWozDANlE NR F.9051.526.2023 z BADAN FlzYKocHEMlczNYcH

ldentyflkator próbklx) 36lPwl23
Kod próbkl lg6lrlM
Rodzal i adres urządzenla lub źródla wodyKl SUW Wysokle Mazowieckie - punkt poboru wody Szk. Podst, Wysokie Maz,, łazienka l piętro

MleJsce l punkt pobranla x) Szk. Podst. Wysokle Maz.

Rodzaj próbki jednorazowa

Data l godzlna pobranla próbk| x) 2023,06.20 godz, 9l00

Stan próbkl bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,6oC

Opis próbkl
woda do spożycla przez ludzl, wps K);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez oL PssE W Łomży;
próbka (t litr) do oznaczania stężenia miedzi pobrana bez spuszczania wody

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametrycznat)
wynlk/rezultatbadań | tNlepewność

Kod próbkl

t1,,76lFlM
t z 3 4

BarWa PN-EN lso 7887l20L2 metoda D mg/l Pt
akceptowalna prrez konsum€ntóW

l bez nleprawldlowvch zmlan3| 5 t

Mętność PN-EN lso 7 027 -L|20t6-09 NTU
akdeptowalnb p]cz konsumentóW

l bet nlepraWldlowych rmlan;
,rl..rńvrrkr.. Wrrt6{.l d6 l-n

0,70 0,10

pH PN-EN lSO L0523:20I2 pH 6,5 - 9,5
7,7

W temD, 24,9"c
0,1

Przewodność elektryczna
właściwa PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 566

w temp. 24,9oc 40

Amonowy jon PN-c-04576-4i1994 mg/l NHl' 0,50 < 0,13 NA 0,01
Azotanył) PN-82/c_04576/08ą ms/l NO"- 50 4,70 0,66

Azotyny4) PN-EN 26777:1999 mg/l NOz-
0,50

< 0,026 NA 0,0030,10

żelazo PN-lSO 6332;2001
z wyłączeniem p,7 ,2 i p,7,3 vclI 200 <50 NA 5

Fluorki PN_78lc_04588/035) m9lI 1,5 0,15 0,02
Chlorki PN-lso 9297:1994 m8,lI 250 9 t
Sia rcza ny PN_7glc_04566/105l m8/| 250 8,0 0,9
Utlenialność z KMnOa PN-EN lSO 8467:200L m1llOz 5,0 2,9 0,5
Twardość ogólna PN-EN lSO 6059:1999 mgll CaCO3 60.500 311 19
Mangan PN-92/c-04570l015) l|c/| 50 < 20,0 NA 3,6
Kadm PN-lSo 8288;2002 Metoda B rre/| 5 < 1,0 NA 0,2
Miedź PN-ISO 8288:2002 Metoda A mElI 2,0 < 0,05 NA 0,01
Sód PN-lSO 9964-1:1994+Ap1:2009 mBlI 200 6,2 0,9
Magnez PN-EN lso 7980:2002 mslI 7 -L256,1 L7 3

F], / Po-02/lR-01 Wydanie nr 17 Data obowlązywanlal L7,!o,2022
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Łomża, dnia 2023-06-30

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAKI: Zakład WodociągóĘ Kanalizacji i Energetyki Cieplnel Sp. z o,o,,
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE 7 zarvlówlerutE NRl Rpw/5269l2o23 p

Numer protokolu pobranla próbkiK): 36/PW/23
Próbkę pobra|x} / dostarczyl(}: próbkobiorca kllenta (zaświadczenle nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)/ przedstawiclel kllenta 2}

Plan pobleranla próbklK}: zgodnie z harmonogramem 2023 r,

M etoda pobieranla próbkiK): PN-lSO 5667-5 :20L7 -t0
Cel badań /pomlarówl brak danych
Data lgodzlna przyjęcla próbkh 2023,06.20 godzlna 11:30

x) informacje dostarczone przez kllenta,

1|wg rozporządzenia Mlnlstra zdrowla z dnla 7 8rudnia 2017 r, W sprawle iakości wody przeznaczone! do spożycia przez ludzl (Dz.U . z2o!7 l, poz,2294|,
2) szczególy tych etapóW są'ldentyflkowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorlum,
3) norma wycofana przez PKN,

,,-" nle dotycry dane8o oznaczenla.

1. Wynlkl/rezultaty odnoszą slę wylącznie do otrzymane| l badaneJ próbkl l nle mogą dotyczyć żadnej partli _ wyrobu/substancji/materialu, z którch próbka rostala pobrana,
2. Bez pisemneJ zgody Państwowego PoWlatowego lnspektora san|tarne8o w Łomży spraWozdanle nle może być powielane inacze, nlż tylko w calości,
3, Klient ma prawo do skargl (reklamacJl) w cią8u 14 dnl od daty otrzymanla sprawozdanla,
4, Laboratorlum nle odpowlada za pobleranle l transport próbek pobranych l dostarczonych przez kllenta. Etapy te maJą Wplyw na ważność wynlków badań.

ma,ią Wplyw na Ważność WynlkóW badań,
6, Laboratorium 8Warantule bezstronnoŚĆ, zapewnla kllentowl prawa własnoścl oraz poufność lnformacJl Wobec lnnych kllentów.

Autoryzował: starszy asystent mgr Magda Zysk
stanowlską lmlę l nazwisko

KoNlEc

Sprawozdanie zostalo 5porządzone W postaci elektronlczne.| i podplsane kwal|flkowanym podplsem elektronlcznYm.

ldentyflkator próbklKl 36lPw/23
Kod próbki t1-76ltlM
Rodzal l adres urządzenla lub źródla wodyK) SUW Wysokle Mazowleckie - punkt poboru wody Szk. Podst, Wysokl€ Maz,, łazienka t plętro

Miejsce l punkt pobrania x}
szk. Podst. Wysokie Maz.

Rodzal próbkl Jednorazowa
Data l 8odzlna pobrariia próbk| n 2023.06.20 godz. 9:00

Stan próbkl bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,6oC

Opls próbkl woda do spożycia przez ludzi, wps {);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dnlul 2023,06,20

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1}
wvnlk/rezultat badań

kod próbki
LL76lFlM

L z 3 4 5

Za pach PN-72/C-04557 p. 3.5.1.13) akceptowalny prt€t konsum€ntóW
l bet nleprawldlowych tmlan z0

5mak PN-72/c-04557 p. 4.5,t,L3l 9kceptowalny prźer konsumentóW
l bet nl€prawldlowych zmlan z0

Fr/Po-}2lR-OL Wydanlenr 17 Data obowl ązywanla| !7,LO,zl2z



Powlatowa Stacja Sanltarno.Epldemlologlczna w Łomży
18 - 400 Łomża, ul. Gen, Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mall: psse,lomza@sanepid,gov.pl

ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefonl 696496444 e-malh lab,psse.lomza@sanepid,8ov.pl
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Łomża, dnia 2023-06-ż6
AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAKI: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnei Sp. Z o,o,

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. t Maja 6
zLEcENlE / zRruówlerulE NRl RpW5269/2023
Numer protokolu pobranla próbkl K}: 36lPWl23
próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczyl (a) Kll próbkoblorca kllenta (Zaśwladczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Blałystok)2}

Plan pobleranla próbkl/-ek Kl: wg harmonogramu na 2023 r.

Metoda pobleranla próbkl/-ek xl: PN-EN lSO 19458;2007

Cel badań/pomiarów K)l brak

Data igodzlna przyjęcia próbkl/-ek; 2023,06,20 godzina 11:30

Badania wykonano w dnlach: 2023,06,20 - 2023,06,23

WYNlKl BADAŃ

Parametr
M€toda

badawcza

Wartość
parametryczna1}

tltk]

Jednostka

Wynlkl badań

Kod próbkl

tL76lFlM
1 2 3 4 5

Llczba bakterll grupy coll w 100 ml wody PN-EN lso 9308-1|2014-12
+Al,-2oI7-oĄ 0 jtk 0

llczba enterokoków kalowych w 100 ml wody PN-EN lso 7899-2|2004 0 jtk 0

Llczba Escherlchlo coli w 100 ml wody PN-EN lso 9308-1:2014-12
+Al|zot7-o4 0 jtk 0

Ogólna llczba mlkroorganlzmów w 1ml wody,
agar odżywczy |22*2|"C, po (68 *4)h
(oosiew wslebnv)

PN-EN lSO 6222:2004
bez nleprawldlowych

zmlan3| Jtk obecne w liczbie mniejszeJ niż 3

x| lnformacJe dostarczone przez
t| W8 Rozporządzenla Minlstra zdrowia z dnla 7 grudnla zou r. w sprawie ,|akości wody przeznaczone| do spożycia przez ludzi ( Du. U. z 2017 r, poż.2294],i
2l Szcze8óly tych etapów są ldentyflkowalne poprzez zaplsy prowadzone W laboratorlum;
3) Zaleca się, aby ogólna ltczba mlkroorganlzmów nie przekraczala:

- x00,itk /1 ml W wodzie wprowadzaneJ do siecl wodociągowe,|,
- 200,itk /1 ml w kranle konsumenta,

2. Bez plsemnel z8ody Państwowe8o PoWlatowe8o lnspektora sanitarne8o W Łomży sprawozdanle nle może być powielane inaczeJ niż tylko w caloścl.
3, Klient ma prawo do skar8i (reklamacjl) W clą8u 14 dnl od daty otruymanla sprawozdania.
4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranle l transport próbek Wody pobranych l dostarczonych przez klienta. Etapy te maJą Wpływ na ważność wynlków badań.

wplyw na ważność wynlków badań,

6. Laboratorium gwarantuje b€zstronność oraz zapewnla klientoWi prawa Wlasnośc| oraz poufność lnformacJl wobec lnnych klientóW,

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Agnieszka Macko
stanowisko, lmlę i nazwlsko

KoNlEc
Sprawo.danl9 lostalo §porząd.one w postlcl 916ktronl§zn9J l podplsane kwallflkowanym podplsem elektronlcznym.

ldentyfikator próbki K} 36/Pwl23
Kod próbkl Ll76lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródla wody r} SUW Wysokie Maz, - punkt poboru wody Szk, Podst. Wysokle Maz. łazienka l piętro

Miejsce i punkt pobrania K) Szk, Podst. Wysokle Maz.

Rodzaj próbki jednorazowa

Data l godzlna pobranla próbkl K} 2023,06.20 godzina 09;00

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,6oC

Opis próbkl t<) woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

F1 / Po-02/lR-01 Wydanie nr 17 Data obowlązywanlaz 77,L0,2022
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sPRAWozDAN ! E N R F.9o5 1.526. 2oz3 z BADAŃ FlzYKocH EM lczNYcH Strona 2 z 2

k) informac,ie dostarczone przez klienta;

t) w8 rozporządzenla Minlstra Zdrowla z dnla 7 grudnla 2O17 r. w sprawle Jakoścl wody przeznaczone' do spożycla przez ludzl (Dz,|J, z2017 r, poz, ZZ94l,
2) szczególy tych etapóW są identyfikowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorium,
3) pożądana Wartość te8o parametru W Wodzle w kranle konsumenta - do 15 m8/ Pt,
4) należy spelnić warunek: [azotanyl/50+[azotynyl/3 ś1, 8dzle Wartoścl w nawlasach kwadratowych oznaczają stęźenia: azotanów NOs l azotynóW N02 W m8/l,

ponadto, aby §tężenie azotynóW W Wodzle wprowadzoneJ do slecl wodoclągowej lub lnnych urządzeń dystrybucJl nle przekraczalo wartości 0,10 mg/l,
5)norma wycofana przez PKN, laboratorium posiada ar8umentytechnlczne l merytoryczne uzasadnla.|ąceJej stosowanle,
6) nie wIęcej nlż 30 m8/l magnezu, Jeżell stężenie siarczanóW 

'est 

równ€ lub wlększe od 250 mg'/l, Prźy nlższej zaWartoścl s|arczanów dopuszczalne stężenle ma8nezu Wyno5l

w ninie.iszym zalączniku przez przedsięblorstwo wodociągowo-kanalizacy|ne.

Wynikl badań poprzedzone znaklem ,,<" lub ,,>" są rezu|tataml badań l ożnaczalą, że uzyskano wynlk badanla ponlżel dolne, / poWyżeJ 8órneJ 8ranlcy zakresu pomlarowe8o

akredytowaneJ metody.

k=2, który dla rozkladu normalnego zapewnia prawdopodobieństwo rozszerzenla w przybliżenlu 95%. podana wartość nlepewnoścl nle uwzględnla etapu pobleranla próbkl,
W przypadku rezultatóW, podana wartość niepewności rozszerzoneJ zostala ocenlona na podstawle lnterpolacJl rezultatu do dolneJ / g'rnel granlq zakresu pomlarowego

akredytoWaneJ m€tody.

2. Bez p|semne,i zgody Państwowe8o PoWiatowe8o lnspektora sanltarne8o W tomży sprawozdanle nle może być powlelane lnaczej niż tylko W całoścl,
3. Kllent ma prawo do skargi (reklamacjl) w ciągu 14 dnl od daty otrzymanla sprawozdanla.
4. Laboratorlum nle odpowiada za pobleranle l transport próbek pobranych l dostarczonych przez klienta, Etapy te ma,|ą wplyw na ważność wynlków badań.

mają wplyw na ważność wynlków badań,
6. Laboratorium gwarantule bezstronność, zapewnia kllentowl prawa wlasności oraz poufność lnformacJl Wobec lnnych klientów.

Autoryzował: starszy asystent m8r Ma8da Zysk
stanowiską lmlę l nazwisko

KoNlEc

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektroniczneJ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Fl / Po-02/lR-01 Wydanle nr 17 Data oboWlązywanla| !7,L0.2022


