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Łomża, dnia 2023-08-28
AB 635

NAZWA l DANE KONTAKTOWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NRl RPĘ73o4/2o23 P

Numer protokołu pobrania próbki K}: ĘlPwl23
Próbkę Pobrał x)/ dostarczyl K): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok) 2)

Plan pobierania próbki Kl; wg harmonogramu na 2023 r,

Metoda pobierania próbki K): PN-lSO 5667-5:20L7-t0
Cel badań/pomiarów x): przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki: 2023,08,22 godzina 11;30

')Wg ro!porząduenla MinlstrB Zdrowla z dnla 7 8rudnla 2017 r, W spraWle Jakoścl wody pl.eznaczonej do 5pożycla przez ludzl (Dz.U. z 2 oll l. paz,2294,1,2) szcżególy tych elapów są ld€ntyflkowaln€ popn€z .aplsy prowajzone w labomtorluą
r) pożądana wańość teto p.rametru w Wodzle w kranle konsumenta - do 15 mE/l Pt.

normalnego zapewnia prawdopodobi€ństwo rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana Waność niepewnoścl'nle uwt8lędnia etapu poblerania próbkl.

1, Wyniki/rerUltaty odno§zą 5lę Wylącznie do otrzymanel I badaneJ P.óbkl i nl€ mo8ą dotyczyć żBdnej pańll- Wyrobu/§ubstangji/materialu, z któr6j próbka zo5tali pobrana.2, Beu pisemnej !8ody P.ń5tw9we8o Powiatowg8o lnsp€ktora sanltarne8o w lomży sprawozdanle nie moźe być powl€|ane inaczej nlż tylko w caloścl.
3. Klient ma prawo do 5k.r8i (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otnymanla spEwozdanla.
4, [aboratorlum ni€ odpowiada u a pobieranie l transpoń próbek pobranych l dostarczonych prz€ż kllenta. Etapy t€ malą Wptyw na W.żność WynlkóW badań.

Wyników bBdrń.
6, [aboratorlum gwaróntuje be.§tronność, żapewnla klientowi prawa wlasnoścl ol.ż poufność lnformacJl wobec lnnych kllentów,

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
Sprawozdanie zostało 5porządzone w postaci elektroniczneJ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronlcznym.

Identyflkator próbkl x}
43/Pw/23

Kod próbkl l574lFlM
Rodzaj l adres urządzenia lub źródła wodyx} suw Mroczki przeżrlziecko
Miejsce i punkt pobrania x)

SUW Mroczki P,, punkt poboru wodv - kran
Rodzaj próbki x)

jednorazowa
Data l godzina pobrania próbki K)

2023.08,22. eo da. 70,| 40
Stan próbkl bez zastrzeżeń, temperatura Wewnątrz termotorbV 4,7"c

Opis próbki woda do spoźycia przez ludzi K),

próbła dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży.

w dniu: 2023.08,22

K] informacje dostarclone przez kli€nta

PN-EN lso 7887:2ot2 metoda o

PN-EN lso 7027 -L:20t6-09

F1, / Po-02/lR-0! Wydanie nr 17
Data oboWiązywaniai L7,70,2022

WYNlKl



Powlatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
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ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mall: lab.psse.lomza@sanepid,gov,pl
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Łomża, dnia 2023-08-28

NAZWA l DANE KONTAKTOWE KLIENTAK): Zaklad Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, t8-200 Wysokie Mazowieckie

ztEcEN!E / zAMÓWlENlE NR: RPĘ73o4/2o23 P

Numer protokolu pobrania próbki K}: Ę/PW/23
Próbkę Pobral r}/ dostarczył K}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok) z)
Plan pobierania próbki x|: wg harmonogramu na 2023 r.

Metoda pobierania próbki K): PN-ISO 5667-5 2OI7-7O
Cel badań/pomiarów K}: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki: 2023,08.22 godzina 11:30

x) informac.ie dostarczone przez kllenta,

1)wgrozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r,WsprawiejakoŚciWodyprzeznaczonejdospożyciaprzezludzi 
|D2,1),z2oL7r.poz.2294),2) szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone W laboratorium,

3) norma wycofana przez PKN.

,,-" nie dotyczy dane8o oznaczenia.

1' WYniki/rezultatY odnoszą slę wYłącznie do otrzYmaneJ i badanej próbki i nie mogą dotyczyć żadnej partii-wyrobu/substancjl/materialu, z których próbka zostala pobrana.2, Bez pisemnej zgody Państwowego PoWiatowego lnspektora sanitarne8o W tomży sprawozdanie nle może być poWielan€ inaczej niż tylko w całości,3. Klient ma prawo do skar8i (reklamacji} w cią8u 14 dni od daty otrzymania sprawozdanla,
4, !aboratorium nie odpowiada ża pobieranle i transport próbek pobranych l dostarczonych przez klienta, Etapy te ma.ią WpłyW na Ważność wynlków badań.

mają wpływ na ważność wyników badań.
6, Laboratorium gwarantuje bezstronnoŚĆ, zapeWnia klientoWi prawa Własności oraz poufność informacJl wobec innych klientów.

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowiską imię i nazwisko

KoNlEc

5prawozdanie zostalo sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ldentyfikator próbki ()
4ąlpwl)ą

Kod próbkl ts7ĄlFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródta wodyx) SUW Mroczki Przp)tllipcka
Mlejsce l punkt pobranla x)

SUW Mroczki P,. ntlnkt nnharl
Rodzaj próbkl x)

iednoraznwa
Data l godzlna pobrania próbkll() 2o2ą.oR ))
§tan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnatrz termotorbv 4.7.c

Opis próbki woda do spożycia przez ludzl x),

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży.

PN-72lC-04557 p, 3,5.1,13} akceptoWalny przeż łonsumentóW
l bet nleprawldlowych zmlan

PN-72/C-04557 p, 4.5.1.13)

Fl, /Po-02/lR-01 Wydanie nr ].7
Data obowiązywania: L7,7o,2022



AB 635

Powlatowa §tacja Sanltarno-Epldemlologlczna w tomźy
18 -400 tomża, ul. 6en. Władyslawa §lkorsklego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mall: psse.lomza@sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ IABoRAToRYJNY
18-400 tomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 M4 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.sov,pl

sPMWozDANlE NR M.905 1.1355.2023
z BADAŃ MlKRoBlotoGtczNYcH

Strona 1 z 1

Łomża, dnia2023-08-25

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów Kanalizaciii Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

t8-2OO Wysokie Mazowieckie, ul. 1Maja 6
zLEcENtE / zAMÓWIENtE NR: RPW73 o4/2o23
Numer protokolu pobranla próbkl x): 4g/PW/23

Próbkę/-ki pobrat (a)/ dostarczyl (a) 
x): próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 58/08 wydane przez WSSE Bialymstok2)

Plan pobierania próbki/-ek x): harmonogram 2023

Metoda pobierania próbk/-ek r': PN-EN lSO 19458:2O07

Cel badań/pomiarów 
(l: 

celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2023,08.22 godzina 11:30

WYNlKt BADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wartość
parametryczna1)

Utkl
Jednostka

Wynlkl badań wraz z nlepewnośclą

Kod próbkl

§74lrlM
1 2 3 4 5

Liczba bakterll grupy coli w 100 ml wody PN-EN lSO 9308-I:20t4-72
IA7|2077-04 0 jtk 0

llczba Escherlchla coll w 100 ml wody
P N-EN lSO 9308-7:2014- 72
+A7:2077-04 0 jtk 0

Ogólna liczba mlkroorganizmów w 1 ml wody,
agar odźywczy |22ł2|'C, po (68 ż4)h
{posiew wslebny)

PN-EN lSO 6222:2004
bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk 27

[14;31]*

r) informacje dostarczone przez klienta;
t| Wg Rozporządzenia Minlstra zdrowla z dnia 7 8rudnla 2o17 f. W sprawle jakości wody prreznaczonej do spożycia przez ludzl ( Dz, u, z 2017 l. po:-. z2g4|.i
z) szczególy tych etapów są iden§likowalne poprz€z zaplsy prowadzone w laboratorium;
'' Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganlzmów nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzle wprowadzanej do slecl wodoclągowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
*niepewnoŚĆ rozszerzona wyniku badania wyznaczona zgodnle z PN-EN lso 19036:2o2&o4, oparta na niepewności standardoweJ pomnożonej przez wspólczynnlk rozszerzenia k=2,

zapewniająca poźiom ufności okolo 95%. Nlepewność nle uwzględnla etapu pobleranla próbki.

2. Bez pisemnej z8ody PaństwoWe8o Powiatowe8o lnspektora 5anitarnego w tomży sprawozdanie nie moźe być powieIane lnacźeJ nlż tylko w caloścl.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w clągu 14 dnl od daty otnymanla sprawozdania,
4. Laboratorium nle odpowiada za pobieranie i transport próbek wody pobranych l dostarczonych przez kllenta. Etapy te maJą wpływ na ważność wynlków badań.

mają wplyw na ważność wyników badań.
6. Laboratorium 8Warantuje bezstronność oraz zapewnia kllentowi prawa wlasności oraz poufność lnformacji wobec innych klientów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Anna Kruszewska-Wołczuk
stanowlsko, |mlę l narwlsko

KoNlEc
sprawoldanle zostalo sponądrone w poslacl elełtronlęnej l podplsan. kwellnkowanym podplsem Gl€łtfonlenym.

!dentyfikator próbki

Kod próbki L574lFlM
Rodzaj l adres urządzenla lub źródla wody suw Mroczki przeżdziecko

Miejsce i punk pobranla n' suw Mroczki przeżdziecko - kran
Rodzaj próbki jednorazowa

Data l godlina pobrania próbkl "' 2023,08,22 godzina 10:40

§tan próbki bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,7'C
Opis próbki^' woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dnlach: 2023,08,22 - 2023.08.25

E1 l 9^-a) llp-n1 Ww.l.nip n, 17 Data obowlazvwanle: 17.7o.2o)?

s,lVj,zffiĘ
7.,.-m§


