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Łomża, dnia 2023-08-28
AB 635

NAZWA l DANE KONTAKTOWE KLlENTAKI: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW73o4/2o23 P

Numer protokolu pobrania próbki K): 44/PWl23
Próbkę pobrał K| dostarczył Kl: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok} 2)

Plan pobierania próbki Kl: wg harmonogramu na 2023 r,

Metoda pobierania próbki K): PN-ISO 5667-5:20t7-70
Cel badań/pomiarów K): przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki; 2023.08,22 godzina 11:30

() inrormacje dostarcżone przez klienta

ll wg rozporrądzenia Minlstra zdrowla z dnla 7 grudnla 2017 r. w §prawlg jakoścl Wody pneznaclonej do spożycla przez ludzi (Dz.U. z zou r. poz.2294l,
ż) szczególy tych etapóW są ldentyfikoWalne poprzez zaplsy prowadlone w laboratorlum,
r) pożądana wartość t€8o parametru W Wodzle w łranie konsumenta - do 15 m&/l Pt.

normalnego zapewnla prawdopodobieństwo rozszenenla w pnybllż€nlu 95%. Podana Wańość nlepewnoścl nle uwzględnia etapU pobl9ranla próbkl.

1. Wynikl/rezultaty odnos!ą 5lę wyłącznlB do otrzyman€j l badane,i próbkl l nle mogą dotyczyć żadnej pańll - Wyrobu/rub§tancJl/mat6rlafu, z której próbka zostala pobrana.
2. Bez pi§emnej ztodY P.ństwowogo Powlatowe8o lnspektora sanltarne8o w tomży spEwozdanl€ nle może być powielane lnaczej niż tylko w calgści.
3, Kllent ma prrwo do skar8l (reklamacjl) w ciątu 14 dnl od daty otnymanla §prawozdania.
4. Labo.atorlum nie odpowiada za pobl€ranl9 l transpoń próbek pobranych l dostarczonych przez kllenta. Etapy t6 mają wptyw na Ważność WynlkóW badań.

wyników badań,
6. Laborato.ium 8Warantuje bezstronność, zapewnia k|lentowi prawa wlasności oraz poufność lnformacjl wobec lnnych klientóW.

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowiską imię i nazwisko

KoNlEc
Sprawozdanie zostało 5porządzone W postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ldentyflkator próbkl x) 44/Pw/23
Kod próbki 1s75lFlM
Rodzaj i adres unądzenla lub źródla wody() sUW Poryte J,

Miejsce l punkt pobrania K} sUW Poryte J., punkt poboru wody - kran
Rodzaj próbki x) jednorazowa

Data i godzlna pobrani! próbki x) 2023.08.22, godz. 11:00

Stan próbkl bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorbY 4,7"C

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi x),

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez oL PSSE w Łomży.

Badania wykonano w dnit 2023,08.22

WYNIK! BADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
Wynlk/rezultat badań t Nlepewność

kod próbkl

1575lFlM
2 3 4 5

Barwa PN-EN lso 7887:20t2 metoda D mg/l Pt
akceptowalna przez kon§umentóW

l bez nleprawldlowych zmlan3) 15 3

Mętność PN-EN lso 7 027 -Ii20I6-09 NTU
akceptowalna przez konsunentów

l ber nleprawldlowych zmlan;
zalecany rakres Wartoścl do 1,0

0,16 0,04

pH PN-EN lSO LO523:20t2 pH ą5 - 9,5 7,5
w temp. 24,9'c ą1

Przewodność elektryczna
właściwa PN-EN 27888:1999 }rS/cm 2500 538

W temp. 24,9'c 38

F1 / Po-02/lR.01 Wydanie nr ].7 Data oboWiążyWania: L7,!0,2022
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86)216526L e-mail: psse.lomza@sanepid,gov.pl

ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.8ov.pI

sPRAWozDAN l E NR F.905 1.678. 2023 z BADAŃ oRGAN oLEPTYczNYcH Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2023-08-28

NAZWA 1 DANE KONTAKTOWE KLIENTAKI: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieptnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / ZAMÓWIENlE NRl RPW7304 l2o2g P

Numer protokolu pobrania próbki K): 44/PW/23
Próbkę pobrał x}/ dostarczył K}l próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WssE Białystok) 2)

Plan pobierania próbki K}: wg harmonogramu na 2023 r.

Metoda pobierania próbkl K}: PN-ISO 5667-5:2O77-70
Cel badań/pomiarów x)l przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki: 2023,08.22 godzina 11;30

K) informacje dostarczone przez kllenta,

1)wgrozporządzeniaMinistraZdrowiazdnla7grudnia2017r.wsprawie,iakości 
wodyprzeznacżonej dospożyciaprzezludzi (Dz,u,zzoul.poz,22g4l,

2) szczegóły tych etapóW 5ą identńkowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorlum,
3) norma wycofana przez PKN.

,,-" nie dotyczy danego oznaczenla,

1, Wynikl/rezultaty odnoszą się wyłącznie do otrzymaneJ i badaneJ próbkl i nle mogą dotyczyć żadneJ partii-Wyrobu/5ubstancJi/materiału, z których próbka zo§tała pobrana.
2. Bez pisemnej z8ody PaństwoWego PoWiatowe8o lnspektora sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powlelane ińaczei nlż tylko W całości,
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji} W cią8u 14 dnl od daty otrzymanla sprawozdania.
4. Laborator|um nie odpowlada za pobieranie l transport próbek pobranych l dostarczonych przez klienta, Etapy te maią Wptyw na ważność wyników badań.

mają wplyw na ważność wyników badań,
6. Laboratorium 8Warantuje bezstronnoŚĆ, zapewnia klientowi prawa Wlasności oraz poufność informacji wobec innych klientów.

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc

5praWożdanie zostalo sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

ldenĘlikator próbkl x} 44lPw/23
Kod próbkl t575lFlM
Rodzaj l adres unądzenla lub źródła wody K) sUW Poryte J,
Miejsce i punkt pobrania x) SUW Poryte J., punkt poboru wody - kran
Rodzaj próbkl x} jednorazowa
Data i godzina pobrania próbki'(' 2023.08.22, godz. 11:00
Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotolbY 4,7'c

Opis próbkl woda do spoźycia przez ludzi x),

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży.

Badania w dniul 2023.08.22

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wańość parametrycznal)
wynik/rezultat badań

kod próbki
7575lFlM

1 2 3 4 5

Za pach PN-72/C-O4557 p. 3.5,1,13) akceptowaIny pnez konsumentów
l bez nleprawldlowych rmlan z0

Smak PN-72/ C-04557 p. 4.5.1.13) akceptowalnY przez konsumentóW
l ber nleprawldlowych zmlan z0

rr /Po-lzllR-Or Wydanie nr 17 Data obowiązywania| 17,LO.2022



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologlczna w tomży
18 - 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: |86|2L6526t e-mall: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse,lomza@sanepid.gov,pI

sPRAWozDAN l E N R M.905 1. 13 56.2023
z BADAŃ MtKRoBloLoGlczNYcH

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2023-08-25

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6
ztEcENlE / zAMÓWlENIE NR; RPW/7304/2023
Numer protokolu pobrania próbki x}: 44/PWl23
Próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczył (a) K}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 58/08 wydane przez WSSE Białymstok2}

Plan pobierania próbki/-ek x); harmonogram 2023

Metoda pobierania próbki/-ekK): PN-EN lSO t9458:20O7

Cel badań/pomiarów K): celem przedłożenia jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2023.08.22 godzina 11;30

Badania wykonano w dniachl 2023.08.22 - 2023,08.25

WYN|KlBADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wartość
parametryczna1|

Utk]

Jednostka

Wyniki badań

Kod próbki

L575lFlM
1 2 3 4 5

liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody 'N-EN lSO 9308-1:2014-12
|^l|20t7-04 0 jtk 0

Liczba Escherlchlo coll w 100 ml wody
PN-EN lSO 9308-1:2014-12
+AI|Z1L7-04 0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganlzmów w 1ml wodn
agar odżywczy |ZŁtZl"C, po (68 *a)h
DosieW WPlebnv}

PN-EN lSO 6222:2004
bez

nieprawidłowych
zmian3)

Fk obecne w liczbie mniejszej niż 3

xl informacje dostarczone przez klienta;
l) Wt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonei do spożycia przez |udzi IDz. l.). z2ol7 l. poz, z2g4).j
2} Szczegóły tych etapów są identylikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
!)Zaleca się, aby ogólna llczba mikroorganizmów nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml W Wodzie wprowadzanej do sieci wodocią8owej,

-z00 jtk h ml W kranie konsumenta.

2, Bez pisemnej zgody PaństWowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W tomży sprawozdanie nle może być powielane inaczej niż tylko W calości.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacii) W ciągu 14 dni od daty otrzymania §prawozdania.
4, Laboratorium nie odpoWiada za pobieranie i transpoń próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta, Etapy te mają Wplyw na ważność wyników badań.

ma,ją wplyw na ważność wyników badań.
6. Laboratorium gwarantuje bezstronność oraz zapewnia klientoWi praWa Wlasności oraz poufność informacji wobec innych kllentóW.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Anna Kruszewska-Wołczuk
stanowisko, imię i nazwlsko

KoNlEc
sPraWozdanle .o§talo sporżądzon6 w Po5tEcl 9l9ktronlczn6l l podp15ane kwallflkowanym podpl§9m gl.ktIonlcrnym,

AB 635

ldentyf ikator próbki K)

Kod próbki t575lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyx) SUW Poryte J.

Miejsce i punkt pobrania Kl SUW Poryte J. - kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki x} 2023.08.22 godz i na 1 1 ;00

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,7"C

Opis próbkiK) woda do spożycia przez ludzi, wps
próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

F1, l Po-jŻ/lR-Or Wydanie nr 17 Data obowiązywania: L7,70,2022


