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tąWał,W.M.?ab3s zs gl'

Wysokie Mazowieckie, 2023 .1 0. 05.

ZaHadWodociągów, Kanalizacji i
EnergeĘki Cieplnej Spółka Z o.o.
ul. 1 Maja 6
18-200 Wysokie Mazowieckie

Ocena o jakości wody nr 13012023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckięm na podstawie

wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Kalinowo Czosnowo:

_woda podawana do sieci z|<ranu kuchni przyłącza Mystki Rzym 22 pobrana do badania dnia

12.09.2023r. (sprawozdania z badań próbki wody nr F.9051.759.2023; F.905I.829.2023

M.905 L1503.2023; Nr 25I5PlI3.09,2023-IlZ - kontrola wewnętrzna);

uznaje, że ww. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych badań

odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organolepĘcznym

określonym w zaŁączniku nt l,w związku z załącznikiem nr 2, patametry grupy A i B do

rozporządzenia Ministra Zdrowta z dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz, U. z 2017r. poz2294) pod względem

mikrobiolo gicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, w związku z czym na podstawie §

21 ust,1 pkt.1 ww. rozporządzenia stwierdza przydatność wody do spożycia.

i'AN§ l'vr !i.. t,,., .,.r r IJWYlNsPE NlTARNY

lek. med A Grzesząuh

W zał.ączeniu
Sprawozdanie zbadań wody :

F,905 1 .7 59.20ż3 z dnta 20.09.2023r.
F,905 1 .829.2023 z dnia 29.09.2023r.
M.9051 .1503.2023 z dnia 15 ,09.2023r.
Nr 25 I 5P l 13 .09.2023 -1 lZ z dnia 25,09.ż023r.
Otrzymuje:
Wójt Gminy Wysokie Mazowięckie

-



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (861 2t6 52 67 e-mail : psse.lomza @sa nepid,gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANtE NR F.9051.759.zo23ZBADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH l Strona 1z 2

Łomża, dnia 2023-09-20AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 6

zLEcENlE / ZAMÓWIENlE NR: RPW/8003l2o23 P

Numer protokolu pobrania próbkiK): 45lPW/23
Próbkę pobralĘ / dostarczyłk): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Bialystok) z)

Plan pobierania próbkiKl: wg uzgodnionego harmonogramu 2023 r,

M etoda pobierania próbkiK) : P N-ISO 5667-5 :2077 -70

Cel badań /pomiarówKl: przedlożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki: 2023.09.t2 godzina 10:45

Badania wykonano w dniach: 2023,09.t2 - 2023,09.I5

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacji zostały oznaczone symbolem,,NA".

ldentyfikator próbkiKl 4s/Pw/23
Kod próbki L757lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyx) suw kalinowo cz.

Miejsce i punkt pobrania x) Mystki Rzym - kuchnia kran

Rodzaj próbki () jednorazowa

Data l godzina pobrania próbki K) 2023.09.I2 godz.8:30

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9oC

Opis próbki
woda do spożycia przez ludzi k);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomźy;
próbka (1 litr) do oznaczania stężenia miedzi pobrana bez spuszczania wody

WYNtKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
wynlk/rezultatbadań l tNiepewność

kod próbkl

L757lFlM
2 3 4

BarWa PN-EN lso 7887:2012 metoda D mgll Pt akceptowalna przez konsumentów
l be. nleprawldlowvch zmian3) 5 1

Mętność PN-EN lSO 7 027 -I:2QI6-09 NTU
akceptoWalna przez konsumentóW

l be. nlepraWldłowych zmlan;
ralecanv rakres Wartości do 1,0

0,63 0,09

pH PN-EN lso I0523:20t2 pH 6,5 - 9,5
7,4

W temp. 25,0'c
0,1

Przewodność elektryczna
właściwa

PN-EN 27888:1999 pS/cm 250o 852
W temp. 25,0'c

60

Amonowy_ion PN-C-04576-4:1994 mg/l NHa* 0,50 < 0,13 NA 0.01
Azotanył) PN_82lc_04576/085) me/l NO.- 50 3,06 0,43

Azotynył) PN-EN 26777:1999 mgll NOr-
0,50

< 0,026 NA 0,0030,10

żelazo PN-lSO 6332:2001
z wy|ączeniem p.7 ,2 i p,7 .3 Ll9/| 2oo <50 NA 5

Fluorki PN_78lc_04588/03ł rn8/| 1,5 0,24 0,03
Chlorki PN-lSO 9297:1994 mg/| 250 <5 NA 7
Siarcza ny PN_79lc-04566/105) m8/| 250 8,2 0,9
Utlenialność z KMnOa PN-EN lSO 8467|2OO7 mg/l 02 5,0 2,8 0,4
Twardość ogólna PN-EN lso 6059:1999 mgll CaCO3 60 - 500 444 27
Man8an PN-92/c_04570/015) vc/| 50 < 20,0 NA 3,6
Kadm PN-ISO 8288:2002 Metoda B ltq/| 5 < 1,,0 NA 0,2
Miedź PN-lSo 8288:2002 Metoda A mc/| 2,o < 0,05 NA 0,01
sód PN-lSO 9964-1: 1994+Ap1:2009 mclI z00 35,3 5,0
Magnez PN-EN lSO 798O:2OO2 mB/| 7 - L256l 37 7

r1, /P0-02lR-07 Wydanie nr 17 Data obowiEzywania: L7,10.2022
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon; (861 276 52 6L e-maill psse.lomza@sanepid.gov.pI

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul, Dworna 2l

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANl E N R F.9051.829. 2023 z BADAŃ FlzYKocH EM lczNYcH Strona ]. z ].

Łomża, dnia 2023-09-29

NAZWA l DANE KONTAKTOWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o,,
u!. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENIE NR: RPW85gl/2o23 P

Numer protokołu pobrania próbkiK): 51,1Pw23l
Próbkę pobrałK) / dostarczylK): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WssE Białystok)2)
Plan pobierania próbkiK): poza harmonogramem/plane m 2023 r.
Metoda pobierania próbki K); PN-lSO 5667-5 :2077 -LO
Cel badań/pomiarówl brak danych
Data igodzina przyjęcia próbki: 2023.09.27 godzina 12:40

Badania wykonano w dniu: 2023,09,27

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)

Wynik/rezultat
badań

t Niepewność

Kod próbki

L952lF
7 2 4 Ę

Amonowy jon PN-c-04576-4:1994 mell NHł 0,50 < 0,13 0,01-

() informac,ie dostarczone przez klienta,
1) wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 8rudnia 2017 r. W sprawie jakości Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz,|J, z 2OI7 r. poz, 2294|,
2) szczególytych etapóW są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone W laboratorium.

WYniki badań PoPrzedzone znakiem,,<" lub,,>" są rezultatami badań i oznaczają, że uzyskano wynik badania poniżej dolnej / powyżej górnej granicy zakre§u pomiaroweto
akredytoWanej metody.
Podana wartoŚĆ niepewnoŚci wyniku badania / pomiaru jest niepewnością roz5zerzoną,,U" wynikającą z niepewności standardowej uc pomnożonej przez w5półczynnik

próbki.

W przypadku rezultatÓW, podana WańoŚĆ niepewnoŚci rozszerzonej zostata oceniona na podstaWie interpolacji rezultatu do dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody.

].. Wyniki / rezultaty odnoszą się Wyłącznie do otrzymanei i badanej próbki i nie mo8ą dotyczyć żadnej partii - Wyrobu/substancji/materia[u, z której próbka zostala pobrana.
2. Bez pisemneJ zgody PaństWoWego PoWiatowego lnspektora sanitarne8o W Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko W calości.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transpoń próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają Wpływ na ważność wynikóW badań,

mają Wplyw na Ważność wyników badań.
6. Laboratorium gwarantuje bezstronność, zapewnia klientowi prawa Własności oraz poufność informacji Wobec innych klientóW.

Autoryzował: starszy asystent mgr Magda Zysk
stanowiską imię i nazwisko

KoN l Ec

spraWozdanie zostało sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kWalifikoWanym podpisem elektronicznym.

ldentyfikator próbki x} 51/?w/23
Kod próbki t952/F
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody () suw l(alinowo czosnowo
Miejsce i punkt pobrania K) Mystki Rzym 22 - kuchnia kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki x) ż023.09.27, godz. 1-0:30

Stan próbki bez zastrzeźeń, temperatura WeWnątrz termotorby 5,ooc

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi K};

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez oL PssE W ŁomŻy

Fl /Po-lz/lR-OL Wydanie nr 17 Data obowiązywania: 77,LO,2022



Powiatowa Stacja Sanitarno,Epidemlologiczna w Łomży
18 - 4OO Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86J276526I e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mall: lab€sse.Iomza@sanepI

sPRAWozDANt E N R M.905 1.1503.2023
z BADAŃ Ml KRoBloLoGlczNYcH

Strona 1 z 1

Łomża, dnia ż023-09-15
AB 635

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAKI: Zaklad Wodociągów Kanalizacji i EnergetYki CiePlnej SP. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 5
zLECENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW8003/2023
Numer protokolu pobrania próbkiK): 45lPWl23
próbkę/.ki pobral (a)/ dostarczył (a)K}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)2)

Plan pobierania próbki/-ekK}: wg uzgodnionego harmonogramu 2023 r.

Metoda pobieranla próbki/-ekK): PN-EN lSO t9458:2OO7

Cel badań/pomiarówK): celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data igodzina przyięcia próbki/-ek: 2023.09,72 godzina 10:45

Badania wykonano w dniach: 20ż3,09.I2 -2023.09.L5

|] iil|ormacj6 dostarczon€ prz€z kllBnta;
IlW8RozPorządr€nlaMlnistrazdrowlaadnla78rudnla2017r.w§pBwlojakościWodyprzeznaczonejdospożyclaprzezludzi(Dz.u,z2o77r,poz,2294|,';
!) 5]c.eBóly tych 9tapóW Ę ld€ntyflkowalne popnez zaplsy prowadzone W laboratorlum;
]'Zjlcca §ię, aby o8ólna llczba mlkroorganlu móW n19 pnekr.czalal

- 100Jtk /1 ml w Wodzle wpromdzaneJ do slecl Wodociątow9j,
- 200jtk/1 ml w knnl€ konsumenta,

2, l]eł pi5emnej .gody Państwow€go Powlatowego lnsp€ktora sanltarnego W tomży §prawordanie nle może byĆ powielane lnacze,i niŻ tylko w caloŚcl,

3, Kliont ma praWo do §kar8l (reklamacji) w ciągu 14 dnl od daty otrzymanla splawozdanla.
4, l aboratorium nie odpowiada za pobieranle l transport prób€k wody pobnnych i dostarcz9nych pr.e! kll€nta, Etapy te malą WpĘW na waŹnoŚĆ wynlków badań.

bnrla ń.

6. ( ahoratorium gwarantuje bezstronność oraz zapeWnla klientowi praWa wlasnoścl oraz poufność lnformacji wob€c lnnych kllentów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, lmlę l hazwlsko

KoNlEc
sprawozdanle żostalo sporżądżone W postaci elektronicrnej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronlcznYm,

ldentyfikator próbki K) 45lPw/23

Kod próbki L757lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyr) suw kalinowo cz.

Miejsce i punkt pobraniaK} Mystki Rzym 22 - kuchnia kran

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbkix) 2023.09.12 godz ina 08 :30

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,9"C

Opis próbkiK) woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

WYNlKlBADAŃ

Parametr
Metoda

badawcza

Wartość
parametryczna1)

Utk]

Jednostka

Wynlki badań wraz z niepewnośclą

Kod próbki

L757lFlM

i ici ba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN-EN lSO 9308- !:żOt4-!2
tAt:.2O77-04

0 jtk 0

l,icl| ba enterokoków kalowych w 100 ml wody PN-EN lSO 7899-2:2004 0 jtk 0

Liczba Escherichia coli w X00 ml wody
PN-EN lSO 93Q8-7:żOL4-L2
lAL:20t7,04

0 jtk 0

Ogcjlna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
iłg;ir odżywczy |22!2)'C, po (68 t4)h
(posiew wgłębny)

PN-EN lSO 6222:20O4
bez nieprawidlowych

zmian3)
jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

l l / i'o.02/lR-01 Wydanie nr ].7 Data obowiązywania]. fi ,r0,2022



Powiatowa Stacja §anitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generala Wladysława Sikorskiego 156
Telefonl (86\2t6526t e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul, Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mall: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE NR F.9o51.759.2023 ŁBADAŃ oRGANoLEPwczNYcH Strona ]. z 1

Łomża, dnia 2023-09-20

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK}: Zaklad Wodociągów, Kanallzacji i Energetyki Cieplnei Sp. z o.o.,

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckle

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW800312023 P

Numer protokolu pobrania próbkiK}l 45/PWl23
próbkę pobral0 / dostarczyłK}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok) z)

Plan pobierania próbkiK}: wg uzgodnionego harmonogramu 2023 r.

Metoda pobierania próbkiK): PN-lSO 5667-5:2077 -7O

Cel badań /pomiarów(): przedłożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki: 2023.09,t2 godzina 10:45

() informac.ie dostarczone przez klienta,

l) wg rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spraw|e jakości wody przeznaczone.i do spożycia przez ludzi (Dz.U, z 2017 r, p'z, zz9ą|,

') szczegóĘ tych etapóW są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone W laboratorlum,

')norma wycofana przez PKN.

,,-" nie dotyczy dane8o oznaczenla.

1. Wyniki/rezultaty odnoszą się wylącznie do otrzymanej i badanej próbki i nie mogą dotYczyć żadnej partii - Wyrobu/substancji/materlału, z którch próbka została pobrana,

2. Bez pi5emnej z8ody PaństWowe8o PoWlatowego lnspektora sanitarne8o W Łomży spraWozdanie nie może byĆ powielane inaczej niż tylko W caloŚci.

3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w cią8u 14 dnl od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorlum nie odpowiada za pobieranie i transport próbek pobranych l dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważnoŚĆ wynlków badań.

mają wplyw na ważność wyników badań.

6. Laboratorium gwarantu.ie bezstronność, zapewnia klientowi prawa wlasności oraz poufność informacji wobec innych klientów,

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc

sprawozdanie zostalo sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podplsem elektronicznym.

ldentyfikator próbkiK) 45/Pw/23

Kod próbki t757lFlM

Rodzaj i adres urządzenla lub źródla wodyx) suw kalinowo cz.

Miejsce i punkt pobraniax) Mystki Rzym - kuchnia kran

Rodzaj próbki x) jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki l0 2023.09,L2 godz.8:30

5tan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9"c

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi K);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2023.09.12

WYNlKlBADAN

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wańość parametryczna1)
wvnik/rezultat badań

kod próbki
L7s7lFlM

1 2 3 4 5

Za pach PN-72/C-O4557 p, 3.5.1,13)
akceptowalny prz€z konsumentów

l bet nleprawldlowych tmlan z0

Snla k PN-72/C-O4557 p. 4.5.1.13)
akceptowalny prre! konsumentóW

l ber nleprawldłowych rm'an zO

F1 / Po-02llR-01 WYdanie nr 17 Data obowiąźywanla: 77,70,2022



ĄtłuńFt§T
LABORATORlUM

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
oddział poznań:

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
Oddział Koziegłowy:

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1

tel: 61 835 90 00
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

http://aquanet-|aboratorium. pl/

https://aqlab. pl

AB 7o8

sPRAWozDANlE z BADAŃ Nr 2515Pt13.o9.2o23,1lz Strona: 1 Stron: i

Temat zlecenia/cel zlecenia zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza wody do spoźycia przezludz|
Obszar regulowany prawnie: (Dz,U.2017 , poz.2294) - w ustalonym

zakresie.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. WYSOK|E MAZOWIECK|E

ul, 1 Maja 6
1 B-200 Wysokie M azowieckie

z dnia 18.01.2023

lNFORMACJE OGOLNE

Data zakoń-
czenia badań

Data rozpo-
częcia badań

Data pobiera-
nia próbek de-

klarowana
przez klienta

ldentyfikacja próbek/Miejsce pobierania próbek

25lPwl23
Mystki Rzym 22,

kuchnia kran - próbka wody do spożycia

ldentyfikacja metody pobierania próbek

Próbki zostały pobrane przez zleceniodawcę. ldentyfikacja zgodnie z deklaracją klienia,

Próbki pobrał(a): Krystyna Prószyńska

WYNlKl BADAN

oznaczenie Wyniki z niepewnością

Nazwa I lvletoda badawcza
| 'Wartość parame-JednostKa I tryczna

Nr próbki

23l35768lP

Cyjanki ogólne A P PN-EN lso 1 4403-2,,201 2 mg/l 0,050 <0,005 t28%

Antymon A P PN-EN lso 17294-2,,2016-1 1 mg/l 0,005 <0,0010 t17%

Arsen A P PN-EN lso 17294-2,,201 6-1 1 mg/l 0,010 <0,00,10 t17%

Bor AP PN-EN lSO 17294-2:2016-11 mg/l 1,0 0,10 t25%

Chrom A P PN-EN lSo 17 294-2,.201 6-1 1 mg/l 0,050 <0,0010 t11%

Glin A P PN_EN lso 17294-2,.2016-1 1 mg/l 0,200 <0,0050 t20%

N ikiel AP PN-EN lSO 17294-2:2016,11 mg/l 0,020 <0,0020 t13%

Ołów A P PN-EN lSO 17294-2:2016,1 1 mg/l 0,010 <0,0010 i16%

Rtęć A P PN-EN lSO 17294-2:2016-1 1 mg/l 0,00,1 <0,00010 t51%

Selen A P PN-EN lSO 17 294-2:201 6-1 1 mg/l 0,010 <0,0010 t32%

suma tri- i tetrachloroetenu A p
(z obliczeń)

PN-EN lSO 15680:2008 pg/l 10 <0,50 ł45%

Wyd.9pG_p4,1 zdnia21.08.2o2g AquanetLaboratoriumsP,zo,o.,61-492Poznań,ul.Dolnawilda126
sąo ńejonowy Poznań - NoWe Miasto iWilda w Poznaniu, Vlll Wydziat Gospodarczy Kra]9ryeg9 Rejestru Sądowego

KRs nr 0000470208, NlP zsg lo g8 6zg, REGoN 302402124, Kapitał zakładowy 4 631 90o zł (W całoŚci opłacony)

N r próbki
Stan próbki w
chwili przyję-

cia

Data dostar-
czenia próbek
do laborato-

rium

23l35768lP bez uwag 12.09.2023 13.09.2023 13.09.2023 25.09.2023
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wyNlKl enołŃ
o7n2czenle

Vartość parame-
tryczna

Wyniki z niepewnością

;.--Tffi J ed nostka
Nr próbki

23135768lP

<0,50 t25%
PN-EN lSO 15680:2008 t]g/l 3,0

1,2-Dichloroetan A P
<0,50 131%

ug/l 1,0

Benzen A P PN-EN lSO 15680:200B
<0,3 t45%

PN-EN lSo 15680:2008 pg/l 0,50

Chlorek winylu A P
<0,020 t60%

p9/l 0,030
Aldryna A P PN-EN lSO 6468:2002

p9/l 0,10 <0,020 t60%

alfa-endosulfan A P PN-EN lSO 6468:2002

t]9/l 0,1 0 <0,020 t6o%

alfa-HCH A P PN-EN lSO 6468:2002

pg/l 0,10 <0,020 t60%

beta-endosulfan A P PN-EN lSO 64682002
<0,020 t60%ps/l 0,10

beta-HCH A P PN-EN lSO 6468:2002

ug/l 0,10 <0,020 ś60%

delta-HCH A P PN_EN lso 6468,,2002

ps/l 0,030 <0,020 t60%

Dieldryna A P PN-EN lSO 6468:2002
<0,020 t60%

PN-EN lSO 6468:2002 ps/l 0,10
Endryna A P

p9/l 0,030 <0,020 t60%

Epoksyd heptachloru A P PN-EN lSO 6468:2002

p9/l 0,10 <0,020 i60%

gamma-HOH (Lindan) A P )N-EN lSO 6468:2002
<0,020 t60%

us/l 0,10

Heksachlorobenzen A P )N-EN lSO 6468:2002

p9/l 0,030 <0,020 t60%

Heptachlor A P PN-EN lso 6468,,2002

ug/l 0,1 0 <0,020 t60%

p, p'- DDD A P PN-EN lSO 6468:2002

ps/l 0,10 <0,020 160%

p, p'- DDE A P PN-EN lSO 6468:2002

pg/l 0,10 <0,020 t60%

p, p'- DDT A P PN-EN lSO 6468:2002

ug/l I o,so <0,020 i60%

Suma pestycydów A P
(z obliczeń)

PN-EN lSO 6468:2002

pg/l 0,010 <0,003 t40%

Benzo(a)piren A P PB/PCh-4wyd,4zdnia
^{ 

{ n ,nlA
ps/l 0,10 <0,005 t60%

Suma WWA A P
(z obliczeń)

PB/Pch-4Wyd.4zdnia
01.10.2018

tJs/l 0,10 <0,010 0,002 tlg/l

Akryloamid A P P B-1 2 6/08. 201 9/H P LC-UV -V l s
Kod laboratorium: AB 41 B
pits w Tvchach decyzja nr NS-
u x.óo t t .'ą. 1 5.2023 1 1 1 /N s/H K,23
z dnia 23.05,2023r,

tJs/l 0,10 <0,030 0,006 lJg/l

Epichlorohydryna A P PN-EN /SO 1 56B0:200B/P &T-G C-
Ms
Kod laboratorium: AB 41B
pFlS, Tvchach decyzja nr NS-
H K.ó0 1 1.'4. 1 5.2023 1 1 1 /N9/HK,23
z dnia 23.05.2023r.

* Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.u,2017 poz,2294) w sprawie wymagań jakoŚci wody przeznaczo'

nej Óo spbżycia przez ludzi,
Opis stosowanych skrótów (eśli dotyczy):
_ Metody badawcze orn..r8n. rii".ó A'_ metody akredytowane 1s_91nie : zak19;em akredytacji AB _700; 

relerencvine - o ile prawo tak stanowi,

_ Metody badawcze orn...ónó literą p posiadaĘ zatwió;ó;;;ie p-pts w poznaniu.'bJi,vliJ iiiir<.Óo11,6,63,2o2i,MM z dnia 12,06,2023

:M:l:ll[:!:#r:::ffi:lffii'fiń} ?ft§"]J,iil:r"rul[llJ;:',ru*,Y,'.'Jfi".fi;".i5i;ji§§f.?;ł"ifl*Jl'j",J]',[i^[-Laboratorium 
posiada

lru::u;:;:ll:J'.:§:,1,#iiJ,lli'[fil,.u metodamiwykonywanymiWedlug norm wycofanych

WVd.9PG-P4"1 zdnia21.o8,2o23 ,i|^^ł^il^lildó\^,pnznanitl Vlll \ 
AquanetLaboraloriumSp,zo,o,,6'1-492Poznań,ul,DolnaWilda126

. 
sad Reionowy poznań - Nowe Miasto iwilda w poznaniu, vlll wvdział Gospodarczy krajowego Rejestru sądowego

t<iąs ni ooooązo208, Nlp zss r ó'iiiiżó, riiooŃ goząozr zł,'iliitł ,.-r,iJJowy a'631 Óoo zi (w całości oPłaconY)
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_ Rezultaty badań przedstawione jako wartości pomiaru wykraczające poza akredytowany zakres meiody, zostały podkreślone i przedstawione w nawiasie'

*ś*T.ij'J;'JJi[iltX'JTJ:J#fi§.ii,i 
ńyano.w laboratorium posiadającym akredytację i/lub zatwierdzenie pplS znajdującym się na liŚcie Pod-

wykonawców Aquanet r_anoóióiir-ń śir.'ió. d.. xoo l.uor.ioiiuń ylun ńumer zitiłlerozenia'PPiŚ został przywołanY w tabeli z wYn ikami badań w kolumnie

Metoda badań.

Uwagi (eśli dotyczy):
r. Wlnir<i odnoŚzą się wyłącznie do otrzymanej próbki,

2. Klient istrona trzecia ..-pr.*ó oo rgiosr"ni" skargi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badań,

s. só. pi."n ."i zgooy 1_anłajoń. ,pr.ń"roanie nń mozó oyc powielane inaczej jak tylko w całości,

4. Niepewnośćwyniku dla próbek otrzymany,ch_9d xri"nta uńŻgliłnia niepewność ń'Jt"ov o.o.*czeibezpobierania próbek iwyraŻona jest niepeWnoŚcią

rozszerzoną dla przedziału uin"s.i ós% i tjz, ota naoar, ńir<róoiologiczńych przedstawióna niepewńość lozszelzona Pomiaru została oszacowana zgod-

nie z lSo 19036 iopiera się na niepewności standardó*u; pornoionel'przóz*.pj[iv..ix ńiszerzenia,k=2,zalewniając Poziom ufnoŚci około 95%,

Zlożonąniepewność standardową uznano za równą oo.nv'idnlu standańbwemu odlwaizalnoŚci wewnątrzlaboratoryjnej,

Ńi"p"*i óse nie uwzględnia niepewności związa.nejz.danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę,

5. Uzyskany przez Laborańiiuń reiurtat badinia i"vr.ia.i"iąiv pora ,akr"Ś .to.ońrni. ńetody akredYtowanej zgodnie z AB 700, w Postaci zaPisu 
"<

wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego,, luu,, , *"iiói|i górnej granicy zakresu pomiaiowego'; podany jest wraz z niepewnościąrozszeżoną

oclpowiednio dla dolnej lrb il;*J ;;ł;sci gianicy ,.kr"ru pomiaiowego, Nie dotyczy badań biologicznych,

6. W przypadku stwierdzenia zgodności ,' *yr.g.n,"ńilŚrj"ivtir..ią, ,poson pJJańanii wynir<oń opiŚanY w P.5 , jest raPońowany w ramach oPinii i

interpretacji,
7. Dla badanych próbek, gdzie wynik końcowy jest sumą oznaczanych składowych, w przypadku kiedy któraś,z otrzymanych wartości składowych znajduje

się poza wańością dolnej granicy stosowania meiody ff;yt;;r;.j zgodnie Ź ne 7do Ói,zyjmowani jest jako rÓwna ,,0", JeŚli wszYstkie składowe sumY

są poniżej wańości dolnej granicy slosowania metody łi;irtówanelŹgodnie. ła ńo, il'sprawozdaniu z badań jako suma podana zostanie wańoŚĆ

clolnej granicy stosowania metody dla najniższej składowej w postaci zaóisu ,. wańości dolnej granicy zakresu pomiarowego",

organ stanowiący, przy podejmowaniu ostaiecznej d;;Y;ji .6ió i.rtośo*ab inną regułę decyżyjną niż przedstawiona powyżej,

B. Dane dostarczone przez klienta, a mogące wpływaĆ ńa ważność wyników ,"ńiuÓ.Źono ila ipiawozoaniu w Polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia ,

Z|eceniodawca, Nr zlecenia Zleceniodawcy, loentvfirała piou"rlr,li..lr'.. pouierania próbek, Data i godz. pobierania prÓbek deklarowana przez klienta

["śliJ.iy;yi, identyfikacja ńetody pobierinia próbek, Próbki pobral(a) (.eślidotyczy).

Ww dane zostały przekaz.." ó*jr\ó."niodawcę lub jego pizedstawiciela i potwierdzone podpisem,

Aquanet Laboratorium sp,i. o. o. nie ponosi odpowieoziainoŚci za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawcę,

Koniec sprawozdania
Data sporządzenia sprawozdania,. 27 .09.2023
Autoryzował:
rrnis'Vli.t,,"ł- Kierownik Pracowni; Pracownia: , Chemiczna - PCh

Wyd,9PG_P4.1 zdnia21.08,2o2 _h_____l.. \/lllr^^. AquanetLaboratoriumSp,zo,o,,61_492Poznań,ul,DolnaWilda126
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Fabiś Michal

sprawozdanie zostało sporządzone i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Datai 2023.09.27 16:22|54 cEsT


