
PoWlAToWA sTAcJA sAN!TARNo-EPlDEMloLoGlczNA
W zAMBRoWlE

18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
te!. sekr.: (86) 276-30-70, fax: (86| 276-30-72

e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIAT,OWY
INSPEKTOR SANITARNY

w zamrjrowie
18-300 Zambrów, ul. obrońcóW 7_ambrowa 50

tel. 86 276 30 70, fax 862763072
woj. podlaskle

Zambrów, dn. 05.10.2023 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. 1 - go Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

HK.9020.5.2023

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. ]-2 ust. ].

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z poźn. zm.) oraz § 2]. ust, 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2077 r. w sprawie jakościwody przeznaczonejdo spożycia przezludzi (Dz, U. z2OL7 r.,poz.2294\

po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Przeździecko Mroczki,

gm. Zambrów w ramach kontroli wewnętrznej w dniu L2.09,2023 r, w Sklepie spożywczym w Przeździecko

Mroczkach biorąc pod uwagę wyniki sprawozdań:

- Nr M.9051,.I5O9,2O23 z dn, ].5.09.2023 r., Nr F.9051.763.2O23 z dn. 20.09.żO23 r, (próbka wody

oznaczona kodem t76LlFlV]l sporządzonych przez Oddział Laborato}yjny PSSE w Łomży, ul, Dworna 2].

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż ww. próbki wody w zakresie wykonanych badań odpowiadają warunkom mikrobiologicznym

i fizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1,, część C tabela 1 itabela 2 do wyżej

cytowa nego rozporządzenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania

laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia,

Do wiadomości:

L Wójt Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Zaktad Wodociągó,ł, Kanalizacj i
i Energetyki Cieptnej Sp. z o.o.

ut. 1 Maja ó, 18-200 Ęsol<ie Mazowieckie

wpty n ę to o n i a ......9_o_r.lLO*..W"

państwowy r.r||'**
ln§pektor sanitaW"r,"



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno,Epidemiologiczna w Łomży

18 - 4OO Łomża, ul. Gen, Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86|2765267 e-inall: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-matl: lab.psse.Iomza@sanep

sPRAWozDAN l E N R M.905 1. 15 09.2023
z BADAŃ M!KRoBtoLoGlczNYcH

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2023-09-15

NAZWA lDANE KoNTAKToWE KLIENTAK}: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

18-2OO Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6
zLECENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW/8009/2023

Numer protokolu pobrania próbkiK}: 42lPWl23
próbkę/-ki pobral (a)/ dostarczył (a)K}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane Przez WSSE BiałYstok)z}

Plan pobierania próbki/-ekK): wg harmonogramu 2023 r.

Metoda pobierania próbki/-ekK}: PN-EN lSO L9458:20O7

Cel badań/pomiarówK): celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2023.09,!2 godzina 10:45

Badania wykonano w dniach: 2023.09,t2 - 2023.09,15

WYNlKlBADAN

Parametr
Metoda

badawcza

Wartość
parametryczna1)

tjtkl
Jednostka

Wyniki badań

Kod próbk|

1.76tlFlM
1 2 3 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN-EN lSO 9308-L:2OI4-L2
+AI:2OI7-04

0 jtk 0

Liczba Escherlchig coli w 100 ml wody
)N-EN lSO 9308-L:2OI4-L2
łAL:2OL7-04

n jtk 0

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
agar odżywczy (22t2|'C, po (68 *a)h
lposieW wglębny)

)N-EN lso 622212004

bez
nieprawidłowych

zmian3)

jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

k) informacje dostarczone przez klienta;
l) W8 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 8rudnia 2017 r. w sprawie 

'akości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi I Dz. U, z2O!7 l, Poz,2294|,;
,) 5zczegóły tych etapów są identyf|kowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3)zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 10o jtk /1 m| W wodzie wprowadzanej do sieci Wodocią8owej,

- 200,itk /1 ml W kranie konsumenta.

2. Bez pi5emnej z8ody Państwowe8o PoWiatowe8o lnspektora sanitarne8o W Łomży 5prawozdanie nie może byĆ powielane inaczei niŻ tylko w całoŚci,

.}. Klient ma prawo doskar8i (rek|amacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdanla,

4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie iiranspoń próbek wody pobranych I dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpłYW na WaŻnoŚĆ WYników badań,

wpływ na ważność wyników badań.

6, Laboratorium 8Warantuje bezstronność oraz zapewnia k|ientowi prawa Wta5ności ora2 poufnoŚĆ informacji wobec innych klientów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwlsko

KoNlEc
sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej l podpisane kwalifikowanym podpisem elektronlcznym.

ldentyfikator próbki r) 42lPw/23

Kod próbki L76tlFlM
ńóOzaj i adres urządzenia lub źródła wodyK} 5UW Mroczki

Miejsce i punkt pobraniaK) Sklep 5pożywczy Mroczki Przeżdziecko

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbkix} 2023,09.72 godzi na 10 :00

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,9"C

Opis próbkiK) woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

r] / Po-02/lR-0], Wydanle nr 17 Data obowiązywania| 17,70,2022



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid,gov,pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496444 e,mail: lab,psse.lomza@sanepid,gov,pl

Strona ]. z 1spRAWozDAN ! E N R F.9o5 1.763. 2o2g z BADAŃ oRGAN o tE pTyczNycH

Łomża, dnia 2023-09-20

llAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki ciep!nej sp. z o.o.,

ul. 1 Maja 6, 18-2OO Wysokie Mazowieckie

ZtEcENlE / zAMÓWlENlE NR; RPW/8009lż023 P

Numer protokołu pobrania próbkiK}: 4ż/PW/23
próbkę pobrał x) / do5tarczyiK}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE BiałYstok)2)

Plan pobierania próbki K) : według uzgodn ionego ha rmonogram u 2023 r,

tvi etoda pobierania próbki K) : P N-lso 5667-5 :20t7 -t0

Cel badań/pomiarówK|l przedłożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbkil 2023,09.L2 godzina 10:45

ldentyfikator próbki x) 42lPwl23

t(od próbki fi6LlrlM

llodzaj iadres urządzenia lub źródta w!q!K)_ SUW Mroczki

lvlieisce i punkt pobrania x) sklep spożywczy Mroczki

Iiodzaj próbki()

f,A}2 i pód7ina nobrania oróbki K)

jednorazowa

2023.09.L2 godz. 10:00

!tan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9oc

Opis próbki

-woda 

do-spoi,y.ia pr.e, lrdri*l;
próbka dostarczona W naczy['|ach przygotowan

Badania wykonano w dniu: 2023.09.LZ

WYNlKl

Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1}

Wynik/rezultat badań

Parametr
Kod próbki
t76tlFlM

2 3 4 5

Za pach PN-72/C-O4557 p, 3.5.1,13)
akceptowalnY przeż konsumentóW

l b€z niePrawldlowych zmlan
z0

5mak PN-72/C-O4557 p. 4.5.1.13}
akc€ptowalny przez konsumentóW

l bez nl€plawldłowy€h zmlan
z0

i) jnforrnacje dostarczone przez kllenta,

lJ !v8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 8rudnia 2017 r. w sprawie ,iakości wody przeznaczonej do 5poŻycia przez ludzi (oż,U, z 2017 r, poz, 2294\,

r, 5lcze8óły tych etapów 5ą identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium,
3) llol ma wycofana przez PKN.

,, ." nic dotyczy danego oznaczenia.

1, Wyniki/rezultaty odnoszą się wylącznie do otrzymanej i badanei próbki i nie mo8ą dotyczyć żadnel partii - wyrobu/substancji/materialu, z którch Próbka zostala Pobrana'

2. i}ez pisemnej z8ody pań5twowe8o powiatowego lnspektora sanitarnego w tomiy sprawozdanie nie może bYĆ Powielane inaczej niŻ tYlko w caloŚci,

il. t(lierit ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdanla.

4. Laboratorium nie odpowiada ra pobier.nie ńrunspoń próbek pobranych i do§tarcźonych przez klienta. Etapy te mają WPtYw na waŻnoŚĆ wYników badań,

rlają wpływ na ważność wyników badań.
(j, Laboratorium gwarantuje bezstronność, zapewnia klientowi prawa wlasnoŚci oraz poufnoŚĆ informacji wobec innych klientÓW,

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc

sprawozdanie zostalo sporządzone w postaci elektroniczne.i i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

l 1 / Po-02/lR-01 Wydanie nr 17
Data obowiązywanla| 77,70.2022



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: |86) 276 52 6I e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon; 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWoZDANIE NR F.9051.763.zol3zBADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH I Strona 1z 1

Łomża, dnla2023-09-20

t,lAzWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK}: Zakład Wodociągów, Kanalizacjl i Energetyki cieplnej Sp. z o.o.,

ul. 1Maja 6,L8-2O0 Wysokie Mazowieckie

ZLECENlE / ZAMÓW|ENlE NR: RPW8009 /2023 P

lvumer protokolu pobrania próbkiK}; 42lPW/23
lróbkę pobrałx) / dostarczyłK): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok}2)

Plan pobierania próbki x): według uzgodnionego harmonogramu 2023 r.

M etoda pobierania próbki K) ; P N-l SO 5667-5 :2077 -70

c""l badań/pomiarówk): przedlożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki: 2023,09,t2 godzina 10:45

AB 635

ldentyfikator próbki x) 4ż/Pw/23

ltod próbki L76!/F/M

ltodzai i adres unądzenia lub źródla wody x) sUW Mroczki

lvlieisce i punkt pobrania x| Sklep Spożywczy Mroczki

tłodzai próbkiK) jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki K) 2o23.o9.t2 godz, 10:00

stan bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9oc

opis próbki
woda do spożycia przez ludzix);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez oL PSSE w Łomży

tJodania wykonano w dniu: 2023.09.72

WYNlKl

Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)

Wynik/rezultat badań t Niepewność

Parametr kod próbki

t76tlFlM
1 3 Ą 5

[}ilrWa PN-EN lso 7887|2oL2 metoda D mg/l Pt
akceptoWalna przez kon5umentóW

l beż nieDrawldlowvch tmlan') 5 1

t"4qtność PN-EN lSO 7 027 -t|2OL6-09 NTU
akceptowalna przez konsumentów

l bez nlepraWldl9wych zmlan;

zalecany zakres Wartoścl do 1,0
0,34 0,05

pH PN-EN lso 7o523:20L2 pH 6,5 - 9,5
7,5

W temp, 25,1'c
0,1

l)rzcwodność elektryczna
właściwa

PN-EN 27888:1999 }rS/cm 2500
578

w temp, 25,l'c
4t

<i inlorrnacje dostarcżone przez klienta,

:] wl]tozporządzeniaMinistrazdrowiazdnia7lrudnia2OL1 (,wsprawiejakości wodyprzeznaczonej dospożyciaprzez|udzl |Oż,U,22077r,Poz,ZZ94|,
: r,lczegóły tych etapów §ą identńkowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorium,
], 1lożądana Wartość tego parametru W Wodzie W kranie konsumenta - do 75 m!/'l Pt,

k.,2, który dla rozkladu normalne8o zapeWnia prawdopodobieństWo rozszerzenia W przybliżeniu 95%. Podana wartoŚĆ niepeWnoŚci nie uwzg|ędnia etapu pobierania próbki.

] Wyniki / rezultaty odnoszą się wylącznie do otrzymanel i badanej próbki i nie mogą dotyczyĆ żadnej pańii - wyrobu/substancji/materiału, z hórej próbka zostala pobrana.

2 lJeZ pi5emnej zgody Państwowego PoWiatoWe8o lnspektora sanitarnego w Łomźy spraWozdanie nie może byĆ powielane inaczej niŻ tylko W całoŚci.

.l, l(lient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
,1, l aboratorium nie odpowiada za pobieranie i transpoń próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wplyw na waŹnoŚĆ wyników badań.

rnalą wpływ na ważność wyników badań,

6, tabolatorium 8warantUje bezstronnośó zapeWnla klientoWi praWa Własności oraz poufnoŚć informacji Wobec innych klientÓW.

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc

Sprawozdanie zostało sporządzone W postaci elektronicznej i podpi§ane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.1 / Po-02/lR,01 Wydanie nr 1,7 Data obowiązywania:; !7,70,2022

2


