
AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 - 400 Łomża, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza @sa nepid.gov.pI

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pI

sPRAWozDAN l E N R M.905 1.21 L9.2023
z BADAŃ MlKRoBloLoclcZNYcH Strona ]. z ].

Łomża, dnia 2023-Lt-ż4

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK): ZAKŁAD WODOCIĄGOW KANALIZACJ! l ENERGETYKI ClEPLNEJ Sp. z o.o.
u!. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlEN|E NR: RPW1059512023
Numer protokołu pobrania próbkiKl; 6I|PW/23
Próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczyl (a)K): próbkobiorca klienta (Zaświadczenie o58/o8 wydane przez WSSE Białystok)z)

Plan pobierania próbki/-ekK): harmonogram na 2023 r.

Metoda pobierania próbkl/-ekKl: PN-EN lSO L9458:2OO7

Cel badań/pomiarówK}: celem przedtożenia jednostce kontrolującej
Data i godzina przyjęcia próbki/-ek: 2023,Lt,2t godzina 12:05

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wartość
parametryczna1)

tjtk]

Jednostka

Wyniki badań

Kod próbki

2487lFlM
L 2 3 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN- EN lso 9308- 1"|2074- 1,2

|^Iizot7-04 0 jtk 0

Liczba Escherichla coli w 100 ml wody
PN-EN lso 9308-7:2074-Iż
IA7:2o77-o4 0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
agar odżywczy (22t2|'C, po (68 ta)h
(posiew wgłębny)

PN-EN lso 6222:2004
bez

nieprawidtowych
zmian])

jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

K) informacje dostarczone przez kIienta;
1}WgRozporządzeniaMinistrazdrowiazdnia78rudnia2017r.Wsprawiejakościwodyprzeznaczonejc]ospożyciaprZezludzi (Dz.|.z2011l,poz.żżg4J,;
2) Szczegóły tych etapów są ldentyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3}Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmóW nie przekraczaia:

* 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci Wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta,

2. Bez pisemnej z8ody Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko W całości.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,
4. Laboratorium nle odpowiada za pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.

mają Wptyw na Ważność WynikóW badań,
6. Laboratorium 8Warantuje bezstronnoŚĆ oraz zapewnia klientowi praWa Wlasności oraz poufność informacji Wobec innych klientóW.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
spraWożdanie zostało sporządzone W posteci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

ldentyfikator próbki Kl 6tlPw/23
Kod próbki 2487lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyx) SUW Poryte Jabłoń

Miejsce i punkt pobraniaK} SUW Poryte Jabłoń, punkt poboru wody
Rodzaj próbki jed norazowa
Data i godzina pobrania próbkiK} 2023,LL.21, godzi na J. l, :00

Stan próbki bez zastrzeżeń
Opis próbkiK) woda do spozycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2023.I1,2t -2023.7t,24

F1 / Po-02/lR-01 Wydanie nr 17 Data oboWiązywanla| 17,10.2022



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generala Wladysława Sikorskiego l56
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e.mail: lab.psse.lomza@sanepid,gov.pl

sPRAWozDANl E N R F.905 1. 1029 .2023 z BADAŃ oRGAN oLEPTYczNYcH Strona ]. z ].

Łomża, dnia 2023-12-01,

NAZWA t DANE KONTAKToWE KLIENTAK}: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieptne| Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW1059sl2o2g P

Numer protokołu pobrania próbkiK}l 6I|PWl23
Próbkę pobralx}/ dostarczylK}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)z)
Plan pobleranla próbkiK}: wg harmonogramu na 2023 r

Metoda pobierania próbklK): PN lSO 5657-5l2}t7-LO
Cel badań/pomiarów xl: przedtożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki; 2o23.1],2L godzina 12:05

K) informacje dostarczone przez klienta,

1)wgrozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia78rudnia20].7r.WspraWiejakości 
wodyprzeznaczonej dospożyciaprzezludzi (Dz.|),zzo:Jr.poz,22g4|j

2) szczegóły tych etapóW 5ą identyfikowalne poprzez zapi5y proWadzone W laboratoriUm;
3)norma wycofana przez PKN,

.,-" nie dotyczy danego oznaczenia.

2, Bez pisemnej z8ody Państwowego PoWiatowe8o lnspektora sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niź tylko W całości,
3. Klient ma prawo do skargi (rek|amacji) W cią8u 14 dni od daty otrżymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transpoń próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają WpłyW na Ważność WynikóW badań,

rnają wpływ na ważność wyników badań.
6, Laboratorium 8Warantu.ie bezstronnoŚĆ, zapewnia klientowi prawa Wlasności oraż poufność informacji Wobec innvch klientóW.

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEC
Sprawozdanie zostało sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem eIektronicznym.

ldentyfikator próbki K) 67/Pw/23
Kod próbki 2487/FlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyK) SUW Poryte Jabłoń
Miejsce i punkt pobrania K) suw poboru Jabłoń
Rodzaj próbki ()

jed norazowa
Data i 8odzina pobrania próbki K) 2023.1,I.2I, godz. ]. 1 :00

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,9'C

Opis próbki woda do spożycia przez ludziK),

próbka dostarczona w naczyniach przy8otowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 023.1"1,21"

WYNlKl BADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
wynik /rezultat badań

Kod próbki

2487lFlM
1 z 3 4 5

Za pach PN-7 z/ C-o4557 p. 3.5. 1. 1_3)
akceptowalny przcz konsumentóW

i b€z niepraWjdłowych zmian z0

Sma k PN-7 2/ C-04557 p. 4,5. 1,,13)
akceptowalny przez konsumentów

i beż nlepraWidloWych,mian z0

F1 / Po-02/lR-01 WYdanie nr 17 Data oboWiązyWania| 17,10.2022



Powiatowa §tacja Sanitarno-Epidemiologiczna w lomży
18-400 Łomża, ul, Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mall; lab.psse,lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDAN t E N R F.9o51, 1029 .2oz3 z BADAŃ FlzYKocH EM lczNYcH Strona 1 z 1

Ło mża, dnia 2023-12-01"
AB 635

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAKI: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki C|eplnej Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6

ztEcENlE / ZAMÓWIENlE NR: RPW1o595l2o23 P

Numer protokołu pobrania próbklx): 6llPwl23
Próbkę pobralx)7 dostarczylKl: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)z)

Plan pobierania próbkiKl: wg harmonogramu na 2023 r
Metoda pobierania próbklKl: PN lSO 5667-5:2O77-1O

Cel badań/pomiarów K}; przedłożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbkl: 2023,tt,2t godzina 12:05

Badania wykonano w dniul ż023,tl.2t

WYNlKlBADAN

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość parametryczna1)
Wynik/rezultat badań t Niepewność

kod próbki

2487lFlM
1 ą 5

Barwa PN-EN lSO 7887|żO7ż metoda D mgll Pt
akceptowalna przez konsumentów

i bez nieprawidłowych żmian3) 1-0 2

Mętność PN-EN lso 7 o27 -L:20t6-o9 NTU
akceptowalna przcr konsumentów

i bez nieprawidlowych zmian;
żalecany żakres Wartości do 1,0

0,13 0,03

pH PN-EN lso to523l2072 pH 6,5 - 9,5 7,5
W temp. 24,9'c

0,L

Przewodność elektryczna
właściwa

PN-EN 27888:1999 pLS/cm 2500 516
W temp. 24,9'c

37

x) informacje dostarczone prżez klienta;

l) wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 8rudnia 2017 r. W spraWie ja kości Wody Przeznaczonej do §pożycia przez ludzi (Dz,U . z201''1 l. poz,22gĄ),
?) szczególy tych etapóW 5ą identyfłkoWalne poprzez zapisy prowadzone W Ióboratorium,
3) pożądana Wartość te8o parametru W wodzie w kranie konśumenta - do 15 mg /l Pt,

zapeWnla W prżybliżeniu 95%, Podana Wartość niepewności nie uWżględnia etapu pobierania próbki,

1, Wyniki / rezultaty odnoszą się Wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki i nie mogą dotyczyć żadnej partii - Wyrobu/sub§tancji/materiału, z której próbka zostala pobrana,
2. Bez pisemnej zgody Państwowego PowiatoweBo lnsp€ktora sanitarne8o W Łomży sprawozdanie nie może być poWielane inaczej' niż tylko W całości,
3, Klient ma prawo do skar8i (reklamacji) W ciątu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,
4. Laboratorium nie od poWiada ża pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przeż klienta. Etapy te mają wpływ na Ważność WynikóW badań.

badań,
6, LaboIatorium Bwarantuj'e beżstronność, zapewnia klientoWl prawa wlasności oraz poufność informacji wobec innych klientóW,

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
Sprawozdanie zostało sporządzone W postaci elektronicznej i podpisane kwaIifikowanym podpisem elektronicznym.

ldentyfikator próbki Ę 6r/Pw/23
Kod próbki 2487/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodvx) sUW PoryteJabłoń
Miejsce i punkt pobraniaK) suw poboru Jabłoń

Rodzaj próbki K) jed norazowa

Data i godzina pobrania próbki K) 2023.t7.27, godz, 11:00

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,9'C

Opis próbki woda do spożycia przez ludziK),

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez oL PSSE w Łomży

FI / Po,02l1-o1, Wydanie nr 17 Data oboWiązywania: 77,!0.zOżż

3



AB 635

Powiatowa §tacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 - 400 tomża, ul. Gen, Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86)276526t e-mall: psse.lomza @sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-400 Łomża, ul, Dworna 21 ,

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab,psse.lomza@sanepid.gov,pI

sPRAWozDANl E N R M.9051.2!202o23
z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH Strona 1 z ].

Łomża, dnia 2023-7t-24

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAX): ZAKŁAD WoDoclĄGóW KANALlzAcJl t ENERGETYKI C|EPLNEJ Sp. z o.o,
ul. 1 Maia 6, L8-ZOO Wysokie Mazowieckie l ,

zLEcENlE / ZAMÓWIENlE NR: RPW/10595l2o2g
Numer protokołu pobrania próbkiK}: 62/PW/2g

Próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczyl (a)x); próbkobiorca klienta (Zaświadczenie O58/O8 wydane przez WssE Białystok)2) 
:

Cel badań/pomiarówK|l celem przedłoźenia jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2023.7t.27 godzina 12:05

Badania wykonano w dniach: 2023,77.2t - 2023.77.22

tdent|fikator próbki l0 62lPwl23
Kod próbki 24s8lM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródla wqdy9. suw pofie Jabłoń
Miejsce i punkt pobranlaK} Szkoła Podstawowa Poryte jabloń

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobranla próbkiK) 2o23.Lt,2I godzi na 11j: 10

Stan próbki bez zastrzeżeń
Opis próbkix} woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona W naczyniu przygotowanym przez oL PssE w Łomży

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda
badawczj

Wartość
parametryczna1)

tjtkl
Jednostka

Wynikl badań

Kod próbki

2,488lM
1 2 3 ą 5

Llczba bakterll grupy'coll w 1OO ml wody
PN-EN lso 9308- 7|2o14-t2
+A1:2o77-o4 0 jtk 0

Llaba Escherlchlo coll w 100 mt wody
PN-EN lso 9308-L|2074-72
+A7i2ol7-0/. 0 jtk 0

Ogólna liczba mlkrooęanizmóww 1mt wody,
agar odżywcry (22ł2l'C,po (63 r4)h
(posiew wglębny}

PN-EN lSO 6222:2004
bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

l)WgRozporządzeniaMinlstrazdroWiazdnia7grudnia2o17r.W§prawiejakościwodyprzeznaczonejdospoźyciaprzezludŻl|Dz'|J,z2O77r,poz,z2g4)''
, 2) Szczegół łch etapów są ldenffikowalne poprzez zaplsy prowadżone w laboratorlum;
3)Zaleca się, aby ogólna liczba mikroor8anlumów nie pr2ekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do slecl wodociągoweJ, ]

- 200 Jtk /1 ml w kranle konsumenta

2. Bez pisemnej igody Państwowe8o Powlatowe8o lnspekora sanitarnego w Łomźy sprawozdanie nie może być powlelane inaczej nlż tylko w calości.
3. Klient ma prawo do skargl (reklamacji) W c|ągu 14 dni od daty otrzymanla sprawozdania.
4.LaboratoriumnieodpoWiadaŻspobleranieitranspońpróbekwodypobranychido5tarczonychprzezklienta.Etapytemająwpływnaważnośćwynikówbadań.

mają wpływ na ważność wyników badań.
6. Laboratorium 8Warantuje bezstronnoŚĆ oraz żapewnia klientowi prawa wlasności oraz poufność informacji wobec innych kllentów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż, Patrycja Jankowska
stanowisko, imlę l narwisko

KoNlEc
spraWozdanie zostalo §Porządzon9 W postaci elektronicznej i podplsahe kWa'ifikowanym podpisem elektronicżnym.



AB 635

Powiatowa §tacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 - 400 tomża, ul. Gen, Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86)276526t e-mall: psse.lomza @sanepid.gov.pl

oDDzlAŁ tABoRAToRYJNY
18-400 Łomża, ul, Dworna 21 ,

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab,psse.lomza@sanepid.gov,pI

sPRAWozDANl E N R M.9051.2!202o23
z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH Strona 1 z ].

Łomża, dnia 2023-7t-24

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAX): ZAKŁAD WoDoclĄGóW KANALlzAcJl t ENERGETYKI C|EPLNEJ Sp. z o.o,
ul. 1 Maia 6, L8-ZOO Wysokie Mazowieckie l ,

zLEcENlE / ZAMÓWIENlE NR: RPW/10595l2o2g
Numer protokołu pobrania próbkiK}: 62/PW/2g

Próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczyl (a)x); próbkobiorca klienta (Zaświadczenie O58/O8 wydane przez WssE Białystok)2) 
:

Cel badań/pomiarówK|l celem przedłoźenia jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2023.7t.27 godzina 12:05

Badania wykonano w dniach: 2023,77.2t - 2023.77.22

tdent|fikator próbki l0 62lPwl23
Kod próbki 24s8lM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródla wqdy9. suw pofie Jabłoń
Miejsce i punkt pobranlaK} Szkoła Podstawowa Poryte jabloń

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobranla próbkiK) 2o23.Lt,2I godzi na 11j: 10

Stan próbki bez zastrzeżeń
Opis próbkix} woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona W naczyniu przygotowanym przez oL PssE w Łomży

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda
badawczj

Wartość
parametryczna1)

tjtkl
Jednostka

Wynikl badań

Kod próbki

2,488lM
1 2 3 ą 5

Llczba bakterll grupy'coll w 1OO ml wody
PN-EN lso 9308- 7|2o14-t2
+A1:2o77-o4 0 jtk 0

Llaba Escherlchlo coll w 100 mt wody
PN-EN lso 9308-L|2074-72
+A7i2ol7-0/. 0 jtk 0

Ogólna liczba mlkrooęanizmóww 1mt wody,
agar odżywcry (22ł2l'C,po (63 r4)h
(posiew wglębny}

PN-EN lSO 6222:2004
bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

l)WgRozporządzeniaMinlstrazdroWiazdnia7grudnia2o17r.W§prawiejakościwodyprzeznaczonejdospoźyciaprzezludŻl|Dz'|J,z2O77r,poz,z2g4)''
, 2) Szczegół łch etapów są ldenffikowalne poprzez zaplsy prowadżone w laboratorlum;
3)Zaleca się, aby ogólna liczba mikroor8anlumów nie pr2ekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do slecl wodociągoweJ, ]

- 200 Jtk /1 ml w kranle konsumenta

2. Bez pisemnej igody Państwowe8o Powlatowe8o lnspekora sanitarnego w Łomźy sprawozdanie nie może być powlelane inaczej nlż tylko w calości.
3. Klient ma prawo do skargl (reklamacji) W c|ągu 14 dni od daty otrzymanla sprawozdania.
4.LaboratoriumnieodpoWiadaŻspobleranieitranspońpróbekwodypobranychido5tarczonychprzezklienta.Etapytemająwpływnaważnośćwynikówbadań.

mają wpływ na ważność wyników badań.
6. Laboratorium 8Warantuje bezstronnoŚĆ oraz żapewnia klientowi prawa wlasności oraz poufność informacji wobec innych kllentów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż, Patrycja Jankowska
stanowisko, imlę l narwisko

KoNlEc
spraWozdanie zostalo §Porządzon9 W postaci elektronicznej i podplsahe kWa'ifikowanym podpisem elektronicżnym.



AB 635

NAZWA l DANE !(oNTAKToWE KtlENTAt9; Zaklad Wodociągów, Kanalizacji i
t8-200 Wysokie Mazowieckie, ut.

EnergeĘki Ciepinej Sp. i o.o.
lMaja 6 .:

ZLE0EN|E l zAMÓWtENlE NR: RPV1059 5/2023 P
Numer protokołu pobrania próbkiq: 62t/PW/23
Próbkę pobral x7 dostarczylxll próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08wydane pnez WSSE Białstok)2)
Plan pobiennia próbkl; wg harmonogra mu na 2023 r
Metoda poblerania próbklr': PN lSO 5667-5:2077-70
Cel badańf pomiarów Ę: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzlna pzyjęcia próbkl: 2O23.17,2t godzlna 12:05

ldenqfikator pńbkl {
|(pd póbk|

Rodżai l adr€§ unłdzenla lub źródh włyO f-- ! ;;rTJ;;i;;;;' ,; ,',,
MleJsce l punkt pobranla O

Rodraj pńbH n

Data l 8odrlna pobranla próbkl x'

Stan próbkl

Opls próbki

Badania wykonano w d niu: 2023,11,27

,,:,.1
?' srę€tĄ tych 6lapów st Hlntńkomlnc !opo",,rplrv pio*.jrJ* J;ioo,onun|, 2ludzl (Dz,U.22077 t. poz,22u),

'l Połądenr wrńość tcao prnmiru wwodrlc w łnnlo toroumrite -a"'rs ,gn pt. 1 | , , , '.

2' B€r Pl§emnr'łody P'futwąlio P*l'lo*r"t*p.iloo JnlilrrJi * łi.ty.poro.a.nh nli mż€ być powl€lane ln.czeJ nl, tylko w G.loścl.
i l],*:1."|.:::_r_",.łryl 

(roklamacjl) w cĘ6ńł ań 
"a 

J.tvłry*'"-l"ifrwozarnlr, lane ln.czeJ nli tylko w G.loŚcl. 
:ł' B@Elonum nl6 ołlPowl'd' r' Doblgnnl. l tnnsPoń PŃbak Pocnnyct l io.,rlrumńł proz kli€nt , Et.py t€ ma;a wplyw n. rcżność wynlków brdań,

i' l'bontorlun twarrntqe bgEtronno.Śą zrp€wnlr l(llenlowl Pmm wlasnośclon! pourność lnformacJlwob€c lnnych łli€ntów -' " "":',

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
, stanowisko, lmię i nazwlsko

5Prawozdanie zostało §porządzone w postaci el"ł,ron[?,l;E|podpisane'kwalifikowanym podpisem elekronicznym.
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BADA

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wańość parametrycznał
WyniV.erut"ffi

Kodpróbkl ' , -;l

--------
2488lFlM l7 7 3 a

Barwa PN-EN lSO 7887:2072 mE oda D mgllFł
l b€t nl€pĘwldlowyó nlant) 10

Mętność PN-EN lso 7027- t:201649 Nru
axceptomlna pner łonsmantór

l b9, nl€pnwldlowyó mlao
Dleclnvzłrcr maó{d J^ l n 0,!7 0;Q5]' ' ;,

pH PN-EN lSO t0523:2lt2 pH 615-9,5 7,7
W temo. 25,1'c 0,1Przewodność elektryczna

w}aściwa PN_EN 27888:1999 yS/cm zsoo 570
w teinD- 7§ l.ć

|) lniormrcJe dostrrcon! pn3t łllonta;


