
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel,/1aks (0-8ó) 275-25-85 lub (0-86) 215-ż5-9l
e-mail : psse.wysoltie.mfl zowiecl<ieCrDsaneDicl,gov,pl

i'AI{§TWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Ęokiem Mazowieckiem
t8-200 Ęsokie Mazowieckle, ul. 1Maja 9

Ęl./Iax (861 275 25 85, 275 25 91

HK.9020.24.ż024

Wysokie Mazowieckię, 20ż4.02.1 4

Zakład Wo d o cią gów, Ka n al iza cji
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

Ocena o jakości wody nr 4120ż4

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem na Podstawie
wykonanych badan mikrobioiogicznych , fizykochemicznych i organoleptycznych Próbek wodY

z wodociągu zbiorowe go zaopatrzenia w wodę - Jablonka Kościelna:
- woda po-du*unu clo sięci, kran SUW Jabłonka Kościelna pobrana do badania dnia 23.01 .Ż024r.

1sprawołdanta z badań probek wody nr M.905 L68.2024; F.9051.34,żOż4 - kontrola wewnętrzna);

uznaje, że ww. woda pyzezn^czona do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanYch badań

odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organolePtYcznYm

określonym w zńączniku nr 1A i 1C ,w zwtązku z załącznikiem nr 2, purametrY gruPY A do

rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia7 grudnia 2011r. w sprawie jakoŚci wodY Przeznaczonej
do^spozycia przez 1udzi ( Dz. U, z 2OI7r. poz,2294) pod względem mikrobiologicznym,

fizyk'ochlmicŹnym i organoleptycznym, w zwtązku z azym na podstawie § 21 ust,1 Pkt.l ww.

rozporządzenia stwierdza przydatność wody do spożycia.

płŃsTwo r r vwrrrlowy
tNSPEK ANITARNY

Grzesząuk

W załączęnlu
Sprawozdanie z badań wody :

M.90 5 1 .68 ,2024 z dnla 29 .0I .ż024r .

F.9051 ,34.ż024 z dnia26.0L2Oż4r.

Do wiadomości :
Wójt Gminy Wysokie Mazowięckie
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

18 - 4OO Łomża, ul. Gen. Władysiawa Sikorskiego 156

Telefon: (86\276526t e-mai|: psse.lomza @sanepid,gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail, lab.psse,|omza@sanep

sPRAWozDANl E N R M.9051.68 .2024
z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

strona 1 z 1

Łomża, dnia 20ż4-0t,ż6
AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): ZAKŁAD WoDoctĄGów, KANALlzAcJI l ENERGETYKI clEPLNEJ 5p. z o.o,,

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
zLECENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW618lzo74
Numer protokolu pobrania próbki K): 5lPw/24
próbkę/-ki pobrał (a}/ dostarczył (a) K): próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE w BiałYstok)2)

Plan pobierania próbki/-ek K)l według uzgodn ionego ha rmonogram u 2024r,

Metoda pobierania próbki/-ekK): PN-EN l5O 79458:2OO7

Cel badań/pomiarów K): celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2024.07,23 godzina 11:40

Badania wykonano w dniachl 2074.01,.23 -2Oż4,0L,26

(| infor macje dostarczone przez klienta;
t} Wg llozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grud nia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi I D?, U, z 2017 r, Poz, ZZ94|,'

2) 5zczc8óły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3)zalecl się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczala:

* 100 jtk /1 ml W wodzie wprowadzanej do sieci Wodocią8owej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

2. Bez plsemnej z8ody państwowego powiatowego lnspektora sanitarnego w Łomży 5prawozdanie nie może byĆ powielane inaczej nlŹ tYlko w całoŚci.

3.Klientmaprawodoskargi(reklamacji)wciągu14dnioddatyotrzymaniasprawozdania.
4, Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transpoń próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te malą WPĘw na waŻnoŚĆ wYników badań,

mają wplyw na ważność wyników badań,

6. Lal]olatorium gwarantuje bezstronność oraz zapewnia klientowi prawa wlasnoŚci oraz poufnośĆ informacji Wobec innych klientów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię l nażwisko

KoNlEc
sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikow3nym podpi5em elektronicznym.

ldentyfikator próbki K) 5/Pw/24

Kod próbki BlrlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyx) SUW Jabłonka KościeIna

Miejsce i punkt pobrania x) suw Jabłonka kościelna

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki K) 2024.01".ż3 godzi na 10 :00

Stan próbki bez zastrzeżeń

Opis próbki K) woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

WYNlKl BADAN

Parametr
Metoda

badawcza

Wartość
pa rametryczna1)

titk]

Jednostka

Wyniki badań

Kod próbki

73lFlM
7 2 3 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN-EN lso 93o8-tl2ot4 -72
+AI:20I7-04

0 jtk 0

iczba Escherichia coli w LOO ml wody
PN-EN lSO 93O8-I:20L4-L2
+AI:żO17-04

0 jtk 0

Ogóina liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
agar odżywczy (Z2!2)'C, po (68 t4)h
{pos,r:w vlglębny)

PN-EN lso 6222:2004
bez

nleprawidłowych
zmian])

jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

F1 / Pc 02/lR-01 Wydanie nr u Data oboWiązyWaniai 77,I0.2022



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

18-400 Łomża, ul, Generała Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) ż16 52 67 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov,pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul, Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza @sanepid.gov.pl

sPRAWozDAN lE NR F.9051".34.2024

Z BADAŃ F|ZYKOCHEMICZNYCH l ORGANOLEPTYCZNYCH
Strona ]_ z 1

Łomza, dnia 2024-01,-29

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki CieP!nej SP. z o,o,,

u|. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / ZAMÓW|ENlE NR: RPW/61812024 P

Numer protokołu pobrania próbkiK): s/PW/24
próbkę pobrałr) / dostarczyłK)l próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE BiałYstok)z)

Plan pobierania próbki K}: według uzgodnionego harmonogramu 2024 r.

Metoda pobierania próbki K)l PN-lSO 5667-5 :ż0I7,I0
Cel badań/pomiarówK}: przedłożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki: 2O24.0t.23 godzina 11:40

ldentyfikator próbki K) 5/Pw/24

l{od próbki 73lFlM

Rodzaj i adres urządzenia lub źródla wody K) suw Jabłonka kościelna

Miejsce i punkt pobraniax) suw Jabłonka kościelna

Rodzaj próbkiK) jed norazowa

Data i godzina pobrania próbki K) 2024.07,ż3 godz. 10:00

Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,7oc

opis próbki
woda do spożycia przez ludziK);

próbka dostarczona w naczyniach pr.y€otowanych przez OL

Badania wykonano w dniu: 2024,07,23

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz

zostały oznaczone symbolem ,,NA",

badań (lub pomiarów) nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji

WYNlKlBADAŃ

Para metr Metoda badawcza ]ed nostka Wartość parametryczna1}

WVnik/rezultat badań t Niepewność
Kod próbki

73lFIM
1 2 3 4 5

BarWa PN-EN lso 7887,.żotż metoda D m8/l Pt
akceptowalna prz€ż konsumentów

l bez nieprawldlowych zmlan3)
15 )

MĘtnoŚĆ PN-EN lSO 7 O27 -L|2OI6-09 NTU
akceptoWalna przez konsum€ntóW

l bez niepraWidlowYch zmlan;
źalecanY zakres Wańoścl do 1,0

0,68 0,09

p11 PN-EN |SO 70523|Z072 pH 6,5 - 9,5
7,6

W temp. 25,0"C
0,1

Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500
61,4

W temp. 25,0"c
Ą4

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622;2006
akceptoWalny przez konsumentów

l bez nieprawidlowych zmlan
< ].4) NA

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006
akceptowalnY przeż konsumentów

l bez nieprawidłowych zmlan
< 14) NA

q informacje do§tarczone przez kllenta;

t)wgrozporządzenlaMlnistrazdrowiazdnia7grudnla2017r.wsprawlejakośclWodyprzeznaczonejdospożyclaprzezludzl(Dz,U,z2077r,poz,2294|,
!l szclegółytychetapówsąidentyfikowaInepopnezzaplsyprowadzonewlabontorlum,
rl pożądana wańość tego parametru w Wodzie w kFnle kon9umenta - do 15 mg /l Pt,
i) < - rezultat badania poniżej zakresu pomjarowego (nie dołczy llczby progowej smaku i zapachu).

,,-" nie dotyczy danego oznączenia.

ofjniesienia-WodawodociągoWaWolnaodsmaku,zapachu.

odniesienla - woda Wodoclągowa Wolna od smaku, zapachu.

dlo rozkladu normalnego zapewnla praWdopodobień§two rozszeEenia W przybllżenlu 95%. Podana Wańość niepewnoścl nle uwzględnia etapu pobierania Próbkl.

1, Wyniki / rezultaty odnoszą 5ię Wyłącznie do otEymanei l badanej próbki l nle mo8ą dotyczyć żadnej pańli - Wyrobu/§ubstancji/materlalu, z której próbka zo9talą pobrana.

2, Bez pisemnej zgody Państwowggo Powlatowego lnspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanle nle może być powielane lnaczej niż tYlko w caloŚci.

3. (lient ma praWo do skargi (reklamacji) w cią8u 14 dnl od daty otrzymania §prawozdanla.

4. Laboratorlum nie odpowiada zB pobieranie i transport próbek pobranYch l dostarczonych prrez kllenta. Etapy te mają wpływ na WaŻnoŚĆ WynikÓW badiń.

6, Laborato.iUm gwarantuj6 bezstronność, zapewnia kIientowi prawa wtasności oraż PoufnośĆ informacjl wobec innych klientÓW

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc

sprawozdanie zostało 5porządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym PodPisem elektronlcznYm.

l:1 / Po-ozl|R-]I Wydanie nr ].7 Data oboWiązywania: !7,70,2022
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiotogiczna w.Łomży
18 - 400 Łomża, ul, Gen, Władyslawa Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 6L e-mail: psse,Iomza@sanepid,8ov.p|

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail:

sPRAWozDANlE NR M.9o51.68 .2024
z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

Łomża, dnia ż024-0t-26
AB 635

NAZWA lDANE KoNTAKToWE KLIENTAK}: ZAKŁAD WODOCIĄGóW, KANAtlzAcJt l ENERGETyK; clEpLNEJ Sp. z o.o.,
u|. 1Maja 6,L8-2OO Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENtE NR: RPW/618/2024
Numer protokołu pobrania próbki K): 5/PW/24
Próbkę/'ki Pobrał (a)/ dostarczYł (a) K): próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WS5E w Białystok)z) .Plan pobierania próbki/-ek K)l według uzgodnionego harmonogram u 2024r.
Metoda pobierania próbki/-ekK): PN-EN lSO t9458:2OO7
Celbadań/pomiarówK)lcelemprzedłożeniajednostcekontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2124.0t.2g godzina 7t:40

Badania wykonano w dniach: 2024.07.29 - 2024,07.26

x) infolmacje dostarczone przez klienta;
1lWgllozporządzeniaMinistraZdrowiaz.dnia78rudnia2017r.WsprawiejakoŚciwodyprzeznaczonejdospożyciaprzezIudzl 

(Dz,U,z2oI7r,poz,2294l,;
]i*:,_"i:! lt* etapów,są.identyfikowalne popizez zrpiry pro*ua.on. w laboratorium; 

:J uv 5l'uz'lld PIzez luozl I Dz' U' z
5'Zal(,c0 siq, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekiaczala:

- 100 jtk /1 ml W Wodzie WprowadzaneJ do sieci Wodoclągowej,
- 200jtk /7 ml W kranle konsumenta.

2' Bez pisemnej zgody państwowego powiatowe8o lnspełtori sanitarnego w Łomży spriwoidanie nie może być powielane inaczej niż tylko w caloścl, 
]3. klient rna prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 1ł dni od duty otrzymania sprawozdania, 

; lllv't vyL puwlcldrle lnaczeJ nlz tl

4'Laboraloriumnieodpowiadazapobieranieitransportpronełwooypobranychidostarczonychprzezklienta.EtapytemająWpływnaważnośćwynikówbadań., 
:. ]

6' Laboratorium gwarantuje bezstronnoŚĆ oraz zapewnia klientowi prawa własności oraz poufność informacji Wobec innych klientóW.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż, Patrycja Jankowska
§tanow|sko, imię i nazwlsko

KoNlEc
sprawozdanie zostalo sporżądzohe w postaci e|ektroniczneJ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicżnym.

ldentyfikator próbki
5/Pw/24

73lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła woay*} suw Jabłonka kościelna
Miejsce i punkt pobrania suw Jabłonka kościelna

Data i godzina pobrania próbki 2024,01.23 godzina 10:00

woda do spożycia przez ludzi, wps
próbka dostarczona w naczyniu przy8otowanym przez OL PSSE w Łomźy

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody EN lSO 9308-1:2014-12

Escherichiu coli w X00 ml wody PN-EN lso 9308-1|20!4-!2

na liczba mikroorganlzmów w 1 ml wody,
odżywczy |Z2!2)'C, po (68 *a)h

bez
nieprawidłowych

zmian3)
obecne w liczbie mniejszej niź 3

F1" / Po.0?,/n\-01, Wydanie nr 17

bez zastrzeżeń



AB 635

Powiatowa §tacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generala Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid,gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefonl 696 496 444 e-mail; lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE NR F.905t.34.2024
z BADAŃ FlzYKocHEMtczNYcH l oRGANotEPwczNYcH Strona 1 z 1

Ło mża, dnia 2024-01,-29

NAZWA l DANE KONTAKTOWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki cieplnei Sp. z o.o,,
ul. 1 Maja 6, L8-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NRl RPW618/2o24P
Numer protokołu pobrania próbkiK)l s/PW/24
Próbkę Pobrał x) / dostarczył K): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)z)
Plan pobierania próbkiK): według uzgodnionego harmonogram u 2024 r.
Metoda pobierania próbki K}l PN-lSO 5667-5 :2077-LO
Cel badań/pomiarówK): przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki: 2024.0t.23 godzina 11:40

ldentyfikator próbkl K)
5/Pw/24

l(od próbki 73lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody x} suw Jabłonka kościelna
Miejsce i punkt pobrania x) suw Jabłonka kościelna
Rodzaj próbki() jednorazowa
Data i godzina pobranla próbki K) 20ż4,0I.ż3 godz. 10:00
Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorby 4,7oc

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi x);

próbka dostarczona w nagzyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomżv

Badania wykonano w dniu: 2024.0t.2g
Niniejsze sPrawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych, Wyniki spoza żakresu akredytacji
zostały oznaczone symbolem,,NA'',

WYNlKtBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka
Wynik/rezultatbadań | tNiepewnośC

Wartość parametryczna1l Kod próbkl ,

73lFlM
1 2 3 4 5

Barwa PN-EN lso 7887:2oI2 metoda D mgll et
akceptoWalna przez kon5umentóW

l bez nleprawldłowYch zm|an3) 15 3

MętnoŚĆ PN-EN lSO 7 027 -L:20L6-09 NTU
akceptowalna przez konsumentóW

l bez nieprawldlowych zmlan;
zalecany zakres wartoścl do 1,o

0,68 0,09

pH PN-EN lSO L0523:20L2 pH 6,5 - 9,5 7,6
w temp. 25,0'c

0,7

Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 pLS/cm 2500 674
W temp. 25,0'c

44

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 akceptowalny przer konsumentóW
I bez nleprawldlowvch żmlan < !4l NA

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 akceptowalny przez konsumentóW
l bez nlepraWidlowych żmian < 14) NA

k} informacje do§tarclone Prlez kllenta;
r) wg rozporządzenla Mlnl§tra Żdrowia ż dnla 7 8rudnia 2017 r. W sprawlg Jakoścl wody przeznaczonej do spożycla prz€z ludzi (Dz,U , z 2077 r, poz, 2294\,
'l szcregóty tych etapóW są ldentyrlkowalne popuer zaPlsy prowadzone w laboratorlum
') pożądana Wańość t€8o parametru w Wodzlg W kFnlB konsumenta - do 15 m8 /l Pt, :

:j{]<.rezultatbadanlaponlżejzakresuPomiaroWego(nl€dotyczyllcŻbypro8oWejsmakulzapachu).

,,-" nie dotyczy dane8o oznaczenh.

odnieslenla - woda Wodoclą8owa Wolna od smaku, zapachu.

odniesi€nla - woda wodoclągowa wolna od §mału, zapachu. .

dla rozkladu normalnego zapewnla prawdopodoblgństwo rozszenenia w pnybliżenlu 9s*. pód"n" *"noij niepewnoici nle uwzględnla etapu pobleranla próbkl. ' 
:

1, Wynikl / rezultaty odno§zą 5iq Wylącznie do otnymanej l badane' próbk| l nig mogą dotyczyć żadnej partll - wyrobu/sub§tancji/materialu, z któreJ próbka zostala pobnna,
2, BeZ pisomneJ zgody Prństwowego Powiatow€go ln§pektora sanltarne8o W tomży §prawozdanie nl€ może być powlelane inaczej niż tylko w calośii,
3.,Kli€nt ma prawo do skargi (reklamacrl) W ciąBu 14 dnl od datyotnymanla sprawozdanla. . :

4 

" 

La boratorlum nle odpowlada za pobięranie i transpoń próbek pobranych l dostarczonych przez kllenta. Etapy te mają Wplyw na Ważność wynlkóW badąń, . , : .

6, Laborątorium gwarantuje bezstronnoŚĆ, zap€Wnia kllentowi prawa wlasności oraz poufność informac.il W;bec Innych"kllentóW

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko :"

stanowiską imię i nazwisko
KoNlEc

sprawozdanie zostalo 5porządzone W postaci eIektronicznej l podpisan€ kwalifikowanym podpisem elektronlcznym.

l:1, / Po-02lR-07 Wydanie nr 17 Data oboWiązywanial 77,L0,2022


