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Ło mża, dnia 2024-01,-29
AB 635

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, KanaIizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.ot,,

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW618/2024 P

Numer protokolu pobrania próbkiK): 7lPwl24
Próbkę pobrałr) / dostarczyłK): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)2)
Plan pobierania próbki K}: według uzgodnionego harmonogram u 2024 r.

Metoda pobierania próbki K): PN-ISO 5667-5:20t7-I0
Cel badań/pomiarówK): przedlożen ie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbkil 2024.0L23 godzina 11:40

ldentńkator oróbki x) 7/Pw/24
kod próbki 75lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodv K} SUW Łosie Dołegi
Miejsce i punkt pobrania K) SUW Łosie Dołegi
Rodzaj próbki() jednorazowa

Data I godzina pobrania próbki K) 2024.0I.23 sodz. 10:20
Stan próbki bez zastrzeżeń, temperatura WeWnątrz termotorbY 4,7oc

Opis próbki woda do spożycia przez ludzi K);

próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 2024,0t.23

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji
zostały oznaczone symbolem,,NA". I

WYNlKtBADAŃ

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartość palametryczna1)

Wynik/rezultat badań t Niepewność
kod próbkl

75lFlM
L 2 3 4 5

BarWa PN-EN lS0 7887:żOLZ metoda D me/l Pt
akceptoWalna przer konsumenlóW

l bez nieprawldłowych rmlan3)
<5 NA 1

Mętność PN- EN lso 7 027 -t:20l6-o9 NTU
akc€ptoWalna przez konsumentóW

l bez nleprawldlowych zmlani
zal€cany zakres Wa.toścl do 1,0

0,13 0,03

pH PN-EN lSO LO523:20t2 pH 6,5 - 9,5
7,6

w temp. 25,0"c
0,1

Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888;1999 PS/cm 2500 4L8
W temp. 25,0'c

i
30

Liczba pro8owa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006
akceptowalny pr!eż kon§umentóW

l ber nl€prawldlowych rmlan
<1 NA

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006
akceptoWalny prżez konsumentóW

l bez nieprawidlowvch zmian
<1 NA

x' informacje dostarczone przez kllenta;

1) wt rozporządzen ia M inlstra zd rowla z dnia 7 {udnla 2077 r, w sprawle jakości wody przeżnaczoneJ do §poźycaa przez ludzl (Dz.U. z 2077 l. poż,2294),

'l szcrególy tych etapóW5ą ldentyfikowalne popnez żapisy prowadzone W laboratorlum,
3) pożądana Wańość tego parametru W Wodżl6 W kranle konsumenta - do 15 m8 /l Pt,

,,.." nie dotyczy danego oznaczenla, 
:

odniesienia-WodawodociągoWawolnaodsmaku,zapachu.

odlliesienia - Woda wodociątowa Wolna od smaku, zapachu,

dotyczy Wańoścl progowej żapachu I smaku). :

dla rozkiadu normalne8o zapewnia praWdopodobieństwo rozszenenia W przybliżenlu 95%. Podana Wańość niepewności nie uwzględnia etapu poblerania próbkl,

1, Wyniki / rezultaty odno§zą się Wylącznle do otnymaneJ i badanej próbki l nie mogą dotyczyć żadneJ partll - wyrobu/substancji/m€terlału, z którei próbka zostala poblana.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarneto w Łomży spraWozdanie nie może być powielane lnaczej niż tylko w całoścl.
3, Klient ma plawo do skar8i (reklamacji) W clągu 14 dnl od daty otnymanla spraWozdanla.
4, taboratorlum n|e odpowiada za pobleranle i tran§poń prób6k pobranych l dostarcżonych przez kllenta, Etapy te mają wptyw na Ważność WynlkóW badań.

6, Laboratorium gwa13ntuje bezstronność, zapeWn|a klientowl prawa wlasnoścl oraz poufność lnformacji Wobec innych klientóW.

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowiską imię i nazwisko

KoNl Ec

spraWozdanie Zostalo 5porządżone W postaci elektronicznej i podpi5ane kWalifikoWanym podpisem elektronicznym.

t1, /Po-1zlR-Or Wydanie nr 17 Data oboWiązywania| 71,70.2022
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

18 - 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
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ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE N R M.9051.70 .2024
z BADAŃ MtKRoBtoLoGlczNYcH
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Łomża, dnia ż0ż4,07-26

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK)I ZAKŁAD WoDoclĄGóW, KANALtzAcJt l ENERGEWK! CIEPLNEJ Sp, z o.o.|

ul. 1Maja 6,L8,2O0 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW618{ż024

Numer protokołu pobrania próbki K}: 7lPWl24
próbkę/-ki pobrał (a)/ dostarczyl (a) K}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane Przez WSSE w BiałYstok)z)

Plan pobierania próbki/-ek K): według uzgodnionego harmonogramu 2024r,

Metoda pobierania próbki/-ekK): PN-EN lSO t9458:2OO7

Cel badań/pomiarów K}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2024,07.23 godzina 11:40

k) in fornracje dostarczone przez klienta;
1) Wg l(ozporządzenia Ministra zdrowia ż dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie .|akości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 20!7 r, poz,2294].; ,

2) 5zczególy tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3)żd|(jca 5ię, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml W wodzie Wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- 200 jtk /1 ml w kranle konsumenta.

2.BezpisemnejzgodyPaństwowe8oPoWiatoWegolnspektorasanitarnegoWŁomżysprawozdanieniemożebyćpowielaneinaczejniżtylkoWcaloścl.
3, KlienI ma prawo do skar8i (reklamacji) W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,

4, LiiboIatorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek Wody pobranych i dostarczonych przez klienta. EtapY te mają wpływ na waŻnoŚĆ wyników badań,

ł?ili]fill:T::jj,:;'J[llŁli*ć oraz zapewnia kllentowi prawa własności oraz poufność informacjiwobec innych klientów.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanoWisko, lmię i nażwlsko

KoNlEc
spraWozdanie zostało 5porżądżone W postaci elektroniczhej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

AB 635

ldentyfikator próbki K) 7/Pw/24

Kod próbki 75lFlM
ńóOzai i adres urządzenia lub źródla wodyx} SUW Łosie Dołęgi

Miejsce i punkt pobraniąK) SUW Łosie Dołęgi

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki x) 2024.0t.23 godzina 10:20

§tan próbki bez zastrzeżeń

Opis próbkiKl woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 20ż4.0t,23 -2024.01,26

WYNlKlBADAŃ

Parametr
Metoda

badawcza

Wartość
parametryczna1)

Utk]

Jednostka

Wyniki badań

Kod próbki

75lFlMi,
1 2 3 4 5

|iczŁla bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN_EN lso 93o8-t:20t4-t2
+A1:2017-04

0 jtk 0

Escherichia coli w 100 ml wody
PN-EN lSO 9308-1:2014-12
+A1;2Ot7-04

0 jtk 0

na liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
odżywczy (22łż|'C, po (68 t4)h
lw wpłebnv)

PN-EN lso 6222:2oo4

bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk
:

obecne w liczbie mniejszej niż 3

F t / 1,o-02/lR-01 Wydanie nr 17 Data obowiązywa nia| t7.10.2Q27



PoWlAToWA sTAcJA sANITARNo_EPlDEMloLoGlczNA
W zAMBRoWlE

18-300 Zambrów, ul, Obrońców Zambrowa 50
tel. sekr.: (86) 276_30-70,fax: (86| 276-30-72

e-mail : psse.zambrow@sanepid.gov.p!

PAN9TI^/OWY 1'O,^1iA
IN5,?3(TOit SANi t1,

lr zambtowi!
18-300 Zambróvl, ul, 0blolicow ZlnT i

tol, 86 276 30 70, fax 86 276 30
woj. podlaskie

Zambrów, dn. O8.02.2024 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji

i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. 1 - go Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

HK.9020.10.2024

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art, 12 ust, 1-

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2023 r., poz,537 z pożn. zm,| oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2Ot7 r, w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20!7 r,, poz.2294|

po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Łosie-Dołęgi gm.

Zambrów w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.0L2O24 r. w SUW Łosie Dołęgi biorąc pod uwagę

wyniki sprawozdań:

- nr M.9051.702024 z dn, 26.01.2O24 r., F,9051.36,2024 z dn.29,01.2024 r. (próbka wody oznaczona

kodem 75/FlMl sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży, ul, Dworna 2].

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż ww, próbka wody w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym

ifizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1część A tabela 1,, część C tabela 1 itabela 2 do wyzej

cytowa nego rozporządzenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania

laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.
/l
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,.lań stwowy Poty';atc,rly
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Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3, 1-8-300 Zambrów
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