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Zambrów, 08,02.2023 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. 1 - go Maja 6

18-200 Wysokie Mazowleckie

HK.9020.9.2024

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. 12 ust, 1

ustawy z dnia 7 czerwca 200t r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2023 r., poz.537 z poźn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 20L7 r. w sprawie jakościwody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi (Dz. U. z2OI7 r.,poz.2294)

po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Przeździecko Mroczki,

gm, Zambrów w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.0L2O24 r. w Sklepie spożywczym w

Przeździecko-Mroczkach biorąc pod uwagę wyniki sprawozdań:

- Nr M.9051 .71.2024 z dn.26.01.2024 r., Nr F.9051.36.2024 z dn. 29.0]..2024 r, (próbka wody oznaczona

kodem 76ltlM) sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży, ul. Dworna 21

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż ww. próbki wody w zakresie wykonanych badań odpowiadają warunkom mikrobiologicznym

ifizykochemicznym określonym w załączniku Nr ]. część A tabela 1,, częśc C tabela ]. itabela 2 do wyzej

cytowa nego rozporządzenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania

laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomży
18 - 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86|276526t e-mail: psse.lomza@sanepid,gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza(Osanepid.sov.ol

sPRAWozDANlE NR M.9051.71 .2024
z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

,l

Strońa 1 z 1

Łomża, dnia 20ż4-0t-26

NAzWA lDANE KoNTAKTowE KLIENTAK}: ZAKŁAD WODOCIĄGOW, KANALIZACJt l ENERGETYKI C!EPLNEJ Sp. z o.o;,
ul. 1Maja 6,L8-2OO Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR; RPW618l2o24
Numer protokolu pobrania próbkiK): 8/PW/24
Próbkę/-ki pobrał (a}/ dostarczył (a) K}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE w Białystok)z)
Plan pobierania próbki/-ek x}l według uzgodnionego harmonogram u 2O24r.

Metoda pobierania próbki/-ekxl: PN-EN lSO !9458:2007
Ce| badań/pomiarów (}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej
Data igodzina przyięcia próbki/-ek: 2024.07.23 godzina 11:40

Kl irl[ormacje dostarczone przez klientaj
1l W8 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakości Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzl ( Dz. U, z 2O!7 r, poz.2zg4l,)
') Szczegóły tych etapóW są identńkowalne poprzez zapisy prowadzone W laboratorium;
3)ZcIccJ 5ię, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml W wodzie Wprowadzanej do sieci wodociągowej,

zapcWniająca poziom ufności okolo 95%, NiepeWność nie uWz8lędnia etapu pobierania próbki.

2, l]()l pisemnej zgody PaństwoWeto PoWiatoWego lnspektora sanitarne8o W Łomży sprawozdanie nie może być poWielane inaczej niż tylko W calości.
3 Klient ma prawo do skargi (reklamacji) W cią8u 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4, Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transpoń próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te ma.ją wpływ na ważność wyników badań.

n)ilją w|)lyw na ważność wyników badań,
6. LatJoratorium gwarantuje bezstronnoŚć oraz zapewnia klientowi praWa wla5ności oraz poufność informacji Wobec innych klientów,

Autoryzował: starszy asystent mgr inż, Patrycja Jankowska
stanoWi5ko, imię l nazWisko

KoNlEc
spraWozdanie zostało sporządzone W postaci elektronl.żnej i podPisane kwalifikowanym podpi§em elektronicznym,

AB 635

ldentyfikator próbki K) 8/Pw/24
l{od próbki 76lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródla wodyx} SUW Mroczki
Miejsce i punkt pobrania xl Sklep Spoźywczy - Mroczki
Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbkiK) 2024.0l,ż3 godzina 10:50

Stan próbki bez zastrzeżeń
Opis próbkiK) woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2024.07,23 -2024.0L,26

WYNlKlBADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wartość
parametryczna1}

Utk1

Jednostka

Wyniki badań wraz z niepewnośclą

Kod próbkl

76lFlM
1 2 3 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN-EN lSO 93O8-L:20I4-L2
+A1:?OL7-04 0 jtk 0

Liczba Escherichia coll w 100 ml wody
P N- EN lSO 93O8-7:20t4- L2
FA]jzOL7-04 0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody,
agar odżywczy (Z2*'2)'C, po (68 ta)h
(posiew w6łębny)

PN-EN lSO 6222:2004
bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk
szacunkowa liczba
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Powiatowa Stacja §anitarno,Epidemiologiczna w Łomży

18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86|żt6526L e-mail: psse,lomza@sanepid,gov,pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-4OO Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid,gov,pl

sPRAWozDAN I E NR F.9o5t.37,2024

z BADAŃ FtzYKocHEMlczN@
Łomża, dnia2024,0I-29

AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. 7 o,oi,l

ul. 1Maia 6,t8,2OO Wysokie Mazowieckie 
]

ztEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW618l2o24 P ,

Numer protokolu pobrania próbkiK}: 8/PWl24 t^,..F n:^}.._

Próbkę pobrałx) / dostarczylK): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)2)

Pirn piii"r.nia próbki K): według uzgodnionego harmonogramu2024r,

Metoda pobierania próbki K}: PN-lSO 5667-5:20t7-t0

Cel badań/pomiarówK): przedłożenie jed nostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki: 2024,0t,23 godzina 11:40

Badania wykonano w dniul 2024,0t.23

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredYtowanVch, WYniki sPoza zakresu akredytacJi

zostały oznaczone symbolem ,,NA" " |aż
WYNlKlBADAN

Metoda badawcza Jednostka wartość narametrvcznal)

wvnik/rezultat badań t Niepewność

Parametr
Kod próbkl

76lFlM
3 4 5

BarWa PN-EN lSO 7887:20L2 metoda D mg/l Pt
akceptowalna przez konsumentóW

I bez nIeprawldłowych zmIan3|
10 2

Mętność PN-EN lSO 7 027 -L:20L6,09 NTU
akceptówalna prze. konsumentóW

l bez nleprawldlowych zmlan;

ralecanyzakres wańośCl do 1,0

0,3ż 0,o4

pH PN-EN lSO L0523:20t2 pH 6,5 - 9,5
7,4

W temp. 25,0'c
0,t.

Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 fr.-
2500

72t
w temp. 25,0"c

51

< 14) NA
Liczba progowa zapachu (TON} PN-EN 1622:2006 l bez nleprawidlowych tmlan

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006
akceptoWalny pr!€z konsumentów

l bez nleprawldłowych rtr!n
< 14) NA

xl informacje dostarczon€ przez klienta;

l) W8 rozporządzen|a Minlstra Zd rowla z dnia 7 8rudnia 2017 r. W sprawie jakoścl wody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzl (Dz,U, z 2o!7 f, płz, 2294|, ] 
'

,) szczegórytych etapow są rauntytiłowaine poio"r."pirv p.*ajzone_wlaboratorlum,
]l pożądana Wańość tego param€tru w Wodzle w kranle konsumenta - do 15 m8 /l Pt,

a) < _ rezultat badania poniżej zakresu pomiaroweto (nie dotyczy Iiczby pro8owej §maku l zapachu),

,,-" nie dotYczy dane8o oznacrenla.

odniesienia - Woda Wodoclą8owa wolna od smaku, zópachu, i 
"

odniesienla - woda wodociąBowa wotna od smaku, zapachu,

dla rozkladu normalnego zapewnIa prawdopodobieństwo rozsze,r"nt. * pr.ybli'i'"-ńu ói7" poa.". 
".u"iJ 

niepewności nie uwzględnia etapu poblerania próbki,

2.Bezpi5emnejz8odyp".t.t*ow"copo;tiow"golnspeitorasanitarnegowtomiiiprawozdanleniemożebyćpoWielaneinaczejniżtylkoWcalości.
i, iri"nt ." pr.*-o ao skar8i (reklamacjl} w ciągu 14 dnl od daty otrzymania sprawozdan|,, 

. _,^h^l nl waino(ć wvników badań.
4, l_aboratorium nle oapowiuaa zu poute'ranLl-trm.port prouei pourany"n I aolt'a-r-"iJiYih przez kllenta, Etapy te mają wPfYW na WażnoŚĆ wynikÓW badań'

6, l aboratorium 
'warantule 

uezstronno!i,-z-ap"*ni" rlI"n,o*i po*a własnoścl oraz poufność informacjl wobec innych klientów,

Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko

KoNlEc

sprawozdanie zostało sporźądzone w postacl elektronicznej l podpisane kwalifikowanym podplsem elektronicu nym,

F1 / Po-oz/|R-01 Wydanie nr 17
Data obowiązywan ia| 17,I0.żOz2
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