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W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
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tęl./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-8ó) ż75-25,9l
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Zak|ad Wodocią gów, Kanalizacj i
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. 1Maia 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

Ocena o jakości wody nr 7lż024

państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem na Podstawie

wykonanyclr badań mikrobioiogicŻnych , fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wodY

z wodociągu zbiorowe go zaopatrzenia w wodę - Piętki Gręzki:
_ woda podu*unu do sieci z zawon) czerpalnego SUW Piętki Gręzki, pobrana do badania dnia

23,OLzOż4lr. (sprawozdarria z badań probek wody nr M.905 I.67 .2024; F.905 1.33.2024 - kontrola

wewnętrzna); uznaje, że ww. woda przezn^czona do spożycia pYZeZ ludzi w zakrcsie

wyl<onanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznYm i

organoleptycznym określónym w załączniku nr 1A i lC ,w zwlązku z załącznikienr nr 2,

paiametry Órupv ł do rozporządzenia Ministra Zdrowta z dnia 7 grudnia 20I7r, w sPrawie
jakości *oJy przęznaczonej do spozycia przęz ludzi ( Dz.lJ, z201,7r. poz.2294) pod względern

mikrobiolo gr"Żny^, fizykoóhemlcznym i organoleptycznym, w zwtązku z czym na Podstawie § 21

ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia stwie r dza przydatność wody do spożycia.
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W załączeniu :
Sprawozdanie z badań wody :

M,905 l .61 ,2024 z dnia26,0l,2024r
F.9 0 5 1 .33 .2024 z dllia 29 .0 | .2024r ,
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Powiatowa Stacja Sanitarno,Epidemiologiczna w Łomży

18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse,lomza@sanepid,gov,pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18,400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid,gov,pl

sPRAWozDANl E NR F.9051.33.2024

z BADAŃ FlzYKocHEMIczNYcH l oRGANoLEPilffi Strona ]- z 1

Łomża, dnia20ż4-01-29
AB 635

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK): Zakład Wodociągów, Kanalizacji i EnergetYki ciePlnej SP, z o'o''

uI. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW/618/20ż4 P

Numer protokołu pobrania próbkiK}: 4/PWl24
Próbkę pobralx) / dostarczytK): próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 05B/oB wydane przez WSSE Białystok)2)

pl." p"ii"r."ia próbki K): według uzgodnionego harmonogramu 2024 r,

Metoda pobierania próbki K); PN-lSO 5667-5 ż0I7-t0

Cel badań/pomiarówK): przedłożenie jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki: 2024,0t,23 godzina 11:40

it"dr.j', 
"d*a 

urząqf9Ąx.!!jl9{9_]!9E K)

2Oż4,0Lż3 godz. 8:00

*.d. d. Ę*,^ia przez ludzix);

Badania wykonano w dniu: 2024.07,23

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych, wyniki spoza zakresu akredytacji

zostały oznaczone symbolem ,,NA"

PN-EN lSO 7887:żOL2 metoda D

zalecany zakres wańości doP N- E N lSO 7 Oż7,7:2OL6,09

PN-EN lSO L0523|żOI2

PN-EN 27888:1999Przcwodność elektryczna właściwa

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006

PN-EN 1622:2006ticZba progowa smaku (TFN)

(| informacje dostarczone przez kIienta;

ll lvB roz porządzenia M inistra zd rowia z dnia 7 grudn ia 2017 r. W sprawlB la kości Wody przeznaczonej do spoźycia prżez ludzi (DZ,U , z 2077 r, poz,22g4), :

,l szizególy tych etapów są identyflkowalne popnez zapisy prowadzone w laboratorium,

:) pożąJana wańośćteBo parametru wWodzle w kranie konsumenta -do 15 mg/l Pt,

ai < _ rezultat badanja poniżei zakresu pomlarowego (nie dotyczy liczby progowej smaku l zapachu),

,, ." nie dotyczy danego oznaczenla,

odniesienia - Woda Wodocią8owa Wolna od smaku, zapachu,

o,]niesienia - Woda Wodociągowa wolna od smaku, zapachu. ! | _,___ ...__;t-..,^ ^iL .^ż<,Af,l

dlJ rozkladu normalne'o uapewnia prawdopodobieństwo roz§zerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewnoŚci nie uwzględnia etaPu Poblerania Próbki'

1. wyniki / re.ultaty odnoszą się wyłącznie do ottrymaneJ l badanej próbkl i nie moBą dotyczyć żadnej partll - wyrobu/5ub§tancji/materialu, z której próbka została pobranó'

2, 8el pisemnej zgody eaństwowego rowiatowego lnspektora sanltarnego w Łomżi iprawozdanie nIe może być powleIane inaczej niż tylko w całości,

3. ,<li"na ,u prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dnl od daty otnymania sprawozdania,

4, Laboratorlum nle odpowiada za pobieranie l transpoń próbek pobnnych l dostarczonych przez klienta, Etapy t€ mają wpływ na ważność wynlków badań,

6, Lnboratorium 
'warantuje 

bezstronn]ii,-Jap"*ii" tri"na*l prawa wlasności oraz poufność lnformacjl wobec innych klientów,

, Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEC

5prawozdanieZostalo5porządzoneWpostacielektronicznejipodpisanekwalifikowanympodpisemelektronicznYm,

r1 l Po-o2llR,01, Wydanie nr 17
Data obowiązywa nia: !7,t0.202ż

i
WYNlKlBADAN

Metoda badawcza Jed nostka Wartość parametryczna1)

Wvnik/rezultat badań i Niepewnosc

Parametr
Kod próbki

72lFlM

1 2 4

2
[-}a rWa

mg/| pt akceptowalna przez Konsumenrow

l bez nieprawldlowych zmlan]l
10

t,4 Ę t ność
NTU 0,4o 0,06

p I-1

pH 6,5 - 9,5
7,4

W temp. 25,0'c
0,1

pS/cm 2500
B30

w temn. 25,0'C
59

akceptowalny prz€ź konsumentów

i bez niepraWidłowych zmian
< 14) NA

akceptowalnY przeż kon§umentów

i bez niepraWidłowych zmian
< ].4) NA
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

18 - 4OO Łomża, ul, Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86\2L6526t e-mail: psse.Iomza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: Iab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANIE NR M.9051.67 .2024
z BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 20ż4-01"-ż6
AB 635

NAzwA l DANE KoNTAKTowE KLIENTAK): ZAKŁAD WODOCIĄGóW, KANALIZACJl l ENERGETYK! ClEPLNEJ SP. z o.o.,

ul. 1 Maja 6, L8,2OO Wysokie Mazowieckie
ZLECENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW618/20ż4
Numer protokołu pobrania próbkiKl: 4/PW/24
próbkę/-ki pobrat (a)/ dostarczył (a) K}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 05B/OB wydane przez WSSE w BiałYstok)2)

Plan pobierania próbki/-ek x): według uzgodnionego ha rmonogram u 2024r,

Metoda pobierania próbki/-ekK): PN-EN lSO I9458:20Q7

Cel badań/pomiarów K): celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2024,01-,23 godzina 11:40

k) inforlnacje dostarczone przez klienta;
1)W8 Rozporzqdzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawiejakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi IDz.U, z?Ot7 r,Poz,2294|,;

2) szcze8óiy tych etapów 5ą identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3)zaleca sit;, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczata: i

- 100 jtk /1 ml w Wodzie wprowadzaneJ do sieci Wodociągowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

2. !]eż pisen]nej z8ody Państwowego PoWlatowe8o lnspektora sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie moŻe byĆ powielane inaczej niŻ tylko w całoŚcl,

3, Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4, Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek woiy pobranych i dostarczonych przez kIienta, Etapy te malą wpĘw na waŻnoŚĆ wYników badań,

mają wplyrv na ważność wyników badań.

6, LaboratOrium 8warantuje bezstronność oraz zapewnia klientowi prawa własności oraz poufność informacji Wobec innYch klientÓW.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
spraWozdanie.ostalo 5polządzone w postaci elektronicżnej i podpisane kwaIifikoWanym podPisem elektronicznym,

ldentyfikator próbki x) 4lPwl24

Kod próbki 72lFlM
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wodyx) SUW Piętki Gręzki

Miejsce i punkt pobrania K) SUW Piętki Gręzki

Rodzaj próbki jednorazowa

Data i godzina pobrania próbki K) ż024.0L23 godzina 08:00

Stan próbki bez zastrzeżeń

Opis próbki K} woda do spożycia przez ludzi, wps

próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2024,0t,23 - 2024.0t.26

WYNlKl BADAŃ

Pa ra metr
Metoda

badawcza

Wartość
pa rametryczna1)

Utk]

Jed nostka

Wyniki badań

Kod próbki

72lFIM
1 2 3 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN- EN |SO 9308- I:żO74-1,2

+^L,,20I7-04
0 jtk 0

Liczba Escherichia coli w 100 ml wody
PN-EN lSO 9308-I:2074 -72
+A1:2017-04

0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
agar odżywczy |2żl2|"C, po (68 ta)h
(posiew wglębny)

PN-EN lS0 6ż22:2004
bez

nieprawidłowych
zmian3)

jtk obecne w liczbie mniejszej n!ż 3

F1l Po 02/lR-01 Wydanie nr 1,7 Data obowiązywania: 17.!0,2022



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomźy
18 - 400 Łomża, ul. Gen. Władyslawa Sikorskiego 156Telefon:(86)2765261 e-mail:psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomźa, ul, Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza @sanepid,gov.pl

sPRAWozDANlE NR M.9051.67 .2024
z BADAŃ MlKRoBlotoGlczNYcH Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2O24-0t-26

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK): ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, rRruRLlzAcJl l ENERGETyKI clEpLNEJ Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 6, L8-20OWysokie Mazowieckie

zLEcENlE / zAMÓWlENlE NR: RPW618/2024
Numer protokołu pobrania próbkiK): 4/PWl24
Próbkę/,ki Pobrat (a)/ dostarczył (a) K): próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE w Białystok)z)
Plan pobierania próbki/,ek x): według uzgodnionego harmonogram u 2o24r.
Metoda pobierania próbki/-ek K): PN-EN lSO !9458:2007
Cel badań/pomiarów x): celem przedłożenia jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki/-ek: 2024.07,23 godzina 11:40

i:,
j li
1

Badania wykonano w dniach: 2024.07.2g - 2024.0I.26

Kl informacje dostarczone przez klienta;
r)WgRozporządzeniaMinistrazdrowiaż.dnia7grudnia2017r.Wsprawiejakości 

wodyprzeznaczonejdospożyciaprzezIudzi {Dz,l).zzO77r,poz,2294|,,;
'l_Szczególy tych etapów 5ą identyfikowalne popizez zapisy prowadzone w laboratorium; ' 

vv Jrv!'wl' Pl'L' lu9'l \ u'l v' ć

J'Zaleca siq, aby ogólna liczba mikroorganizmóW nie przekraczala:
- ],00 jtk /1 ml W Wodzie Wprowadzanej do sieci Wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

2, Bez pi§emnej zgody Państwowe8o PoWiatowe8o lnspektora sanitarnego W tomży sprawozdanie nie może być powielane inacze,i niż tylko w caloścl.3. Klient ma prawo do skar8i (reklamacji) w ciągu 14 dnl od daty otrzymania sprawozdania. 
tll'!'!' łl'' l

4, Laboratorium nie odPowiada za Pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta, Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.

mają wplyw na ważność wyników badań,
6, Laboratorium gwarantuje bez§tronnoŚĆ oraz zapewnia klientowi prawa wlasności oraz poufność informacji Wobec innych klientóW. I

Autoryzował: starszy asystent mgr inź. Patrycja Jankowska
stanoWi5ko, imię l nazWlsko

KoNlEc
sprawożdanie żostało sporządzone W postaci elektronicznej l podpisane kwalifikowanym podpisem elektronlcznym. )

ldentyfikator próbki K)
4/Pw/24

Kod próbki 72lFlM
{odzaj i adres urządzenia lub źródła wodyr) SUW PiętkiGręzki
Miejsce i punkt pobrania xl

SUW Piętki Gręzki
Rodzaj próbki jednorazowa
Data i godzina pobrania próbkiK) 2024.01,.23 godzi na 08 :00
Stan próbki

bez zastrzeżeń

woda do spożycia przez ludzi, wps
próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomźy

WYNlKtBADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wartość
parametryczna1)

tjtk1

Jednostka

Wyniki badań

Kod próbkl

72lFlM
2 3 4 5

Liczba bakterii grupy coll w 100 ml wody
PN-EN lSO 93O8-7:2074-t2
lAl:20t7-04 0 jtk 0

Liczba Escherichia coliw !,00 ml wody PN-EN ISO 93O8-7,:20L4-72
+A7:2Q!7-04 0 jtk 0

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody,
agar odźywczy (22ł2|'C, po (68 *4)h
{posiew wgtębny)

PN-EN lSO 6222:2004
bez

nieprawidłowych
zmian])

jtk obecne w liczbie mniejszej niż 3

F1, / Po-02/lR-01, Wydanie nr 17
Data ohóWi^7vweńi^, 1a 1^ 1n11

(Jpls



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomży
78-40OŁomża, ul, Generała Władyslawa Sikorskiego 156
Telefon: (861 2L6 52 63- e-mail: psse.lomza@sanepid,gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefonl 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE NR F.9o51.33.2o24 .

z BADAŃ FlzYKocHEMtczNYcH l oRGANotEPryczNYcH
Łomża, dnia 2024-01,-29

AB 635

NAZWA l DANE KoNTAKToWE KLIENTAK}: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciep!nej Sp. z o,o),,
ul. 1Maja 6,L8-2OO Wysokie Mazow|eckie

ZLECENlE / ZAMÓW|ENlE NR: RPW618/2024 P
Numer protokolu pobrania próbkiK);  /PW/24
Próbkę PobralKl / dostarczYłK}: próbkobiorca k|ienta (zaświadczenie nr 058/08 wydane przez WSSE Białystok)2)
Plan pobierania próbkiK}: według uzgodnionego harmonogram u2024 r. 

iMetoda pobierania próbkiK); PN-ISO 5667-5:2077-70 
]

Cel badań/pomiarówK): przedłożenie jednostce kontrolującej
Data igodzina przyjęcia próbki: 2024,07,29 godzina 11:40

i adres unądzenia lub źródła wody K)

2024.0I.23 godz. 8:00

woda do spożycia przez ludziK);
dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w

Badania wykonano w dniu: 2024.0L23

xi:fT;:'#:ri}il?#]i,lłniki badań (lub pomiarów)akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych. Wynikispoza zakresu akredytacji

-

Parametr

-

I rvletoda badawcza

YNlKl BADm,AŃ

Wynik/rezultat badań t Niepewność
Wartość parametrycznar) Kod próbki

72/FlM
3 4 5

Barwa PN-EN lso 7887:2072 metoda D mc/l Pt
akceptowalna przez konsumentów

10 2

MętnoŚĆ PN-EN lSO 7 O27 -L:20t6-09 NTU
ceptowalna prlez konsumentów
l bez nleprawldlowych zmlan; 0,40 0,06

pH PN-EN lSO 70523:2O12 pH 6,5 - 9,5 7,4
Wtemp.25,0"c 0,7

Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 830
W temp. 25,0"c 59

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 akceptowalny przez konsumentóW
l bez nieprawidloWych rmlan < 14) NA

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 akcepto*alny pr.eiTonruńiii3i
l bez ni€prawidlowych zmlan < 14) NA

(l informacje dostalczone przez kllenta;
1) wg rozporządzenla Minlstra zdrowia ż dnla 7 8rudnia 2017 r, W sprawle Jakości Wody przeznaczonej do spożycia przeż ludzl (Dz.U , ż 2o!t l. poż.22gĄ),2l ęcż€Bóly tych eta.pówsą ldentyfikowalne po|nez zapisy prowaj.on" *i.ii,"to.iur,,, po.ąoana wańość te8o parametru wwodzle W kcnie konsumenta -do 15 mg/l Pt,a' < - reżUltat badania ponlże.i u akre§u pomlarowe8o (nle dotycży liczby progoweJ smaku l zapachu).

,,-" nie dotyczy daneto oznaczenla,

dlł rozkładu nomalne8o zapewnla prawdopodobień§two roż§ze""ni. *-prrvirii"nlu ssx. poa.n" *"ńojóii"pJ*noi.r nl" u*.g|ędnia etapu poblerania próbkl.

i.iĘffi;!*i"*.ł.ffiffiiif!!+:$fi!."fiT§fi:i"'':eTTżj:#:fi;il.ili""i"o'i'"'.ii.neinacrejni:tylkowcałości.4' Laboratorium nie odpowlada za poblffinle i tnnsport próbei pobnnych ilostarczonych przez kllenta. Etapy t€ mają wplyw na Ważność WynikóW badań. ,

6, L'borator|um twarantuje bezstronn9ść, zapewnla kli€ntowi prawa wlasnoścl oraz poufność informaqjl wobec lnnych kllentóW. 
rczone prŻ8z kllenta mają wpvw na waŻ

, Autoryzował: asystent mgr Milena Serwatko ,

sprawozdanie zostalo sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
'

11 /Po-02/lR-o1, Wydanie nr 17
Data obowiązywan ia| 77,L0.2022
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