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ul. 1 Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

Ocena o jakości wody nr 26lż024

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem na Podstawie
wykonanych badan mikrobiologicŻnych , fizykochemicznych i organoleptycznych probek wodY

z wodociągu zbiorowe go zaopatrzenia w wodę - Wyszonki Kościelne:
- woda z sieci zkranu* t otłÓ*ni Ubojni Kostry Śmiejki 12,pobranado badania dnia 13.03 .2024r,

(sprawozdania z badań próbki wody nr M,905I.303.2024; F,9051.183.2024 - kontrola

wównętrzna); uznaje, że ww. woda przel,naczona do spożycia przez ludzi w zakresie

wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznYm i
oiganoleptycznym określónym w załączniku nr 1A i 1C ,w zwtązku z zńącznikiem nr 2,

parametry gr,rpy ł do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sPrawie
jakości *oóy pir"rnu"ronej do spozycia przez ludzi ( Dz.IJ. z20I]r. poz.2294) Pod względem

mikrobiolo gicŻnym, fizykoóhemicznym i organoleptycznym, w związku z czym na Podstawie § 21

ust.1 pkt. 1 ww. tozporządzenia stwier dza przydatność wody do spożycia.

W załączeniu:
Sprawozdanie zbadań wody :

M.905 1.303.ż024 z dnia 18.03.ż024r.
F.905 1,1 83.żOż4 z dnla 1 4.03.20ż4r.

Otrzymuje :

Wójt Gminy Klukowo
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Nazwa iadres klienta*): Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9

zl ecenie nr : RP\N / 2207 / 2024
N umer protokołu pobrania próbki K); 06 / HK/ 2O13P / 24
Próbkę pobrał / dostarczył K): próbkobiorca klienta/ przedstawiciel klienta2)
Plan pobierania próbki K): z dnia 1,8.01.2024 r.

Metoda pobierania próbki K): PN-EN lSO 79458:2007
Cel badań/pomiarów K): nadzór sanitarny: monitorin8
Data przyjęcia próbki: 2024,03.13

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomźy
18 - 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse,Iomza@sanepid.goV,pl

ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomźa, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

sPRAWozDANlE z BADAŃ NR M.9o51.3o3.2o24 | śiro". r, r
Łomża, dnia 2024-03-18

?0?i -03- 1 B 1Jr,
-\ .J,)

AB 635

ldentyfikator próbki K} tl06lHK/2ot3Plz4
Kod próbki 365/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody x) Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Wyszonki Kościelne gm. Klukowo

Miejsce i punkt pobrania K) Kostry Śmiejki 12, Ubojnia, zawór czerpalny w kotłowni

Data pobrania próbki K)
2024.03.1,3

Stan próbki bez zastrzeżeń

Opis próbki K) woda do spożycia przez ludzi, wps, uzdatniana, niedezynfekowana
próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomźy

Badania wykonano w dniach: 2024.03.t3 - 2024,03,t6

WYNlKl BADAŃ

Parametr Metoda
badawcza

Wańość
parametryczna1}

tjtk]

Jednostka

Wyniki badań

Kod próbki

1 a 3 4 5

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN lSO 9308- I:2O74-72
+A7:ZO77-04 0 jtk 0

Liczba Escherichia coli w L00 ml wody PN-EN lSO 9308-1:2014-12
+A1":2o77-oĄ 0 ]tk 0

3gólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody,
lgar odżywczy (22!2)"c, po (68 t4}h
Iposiew wglębny)

PN_EN lso 6222.2004
bez nieprawidłowych

zmian3)
jtk nie Wykryto

xl informacje dostarczone przez klienta;
t) Wg RoZporządzenia Ministra zdrowia a dnia 7 grudnja 2017 r. w sprawie iakości wody prżeu naczonej do 5pożycia przez ludżi ( oz. U, 2 201 7 r_ poz.2294).;
2| szczególy tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorlum;
r) żaleca się, aby ogólna liczba mikroor8aniżmów nie przekrsczała:

- 100itk /1 ml W wodzie wprowad2anej do sieci wodociągowej',
- 200jtk /1 mI W kranie konsum€nta.

1. Wyniki odnoszą śię wYlącznae do otrżymanych i/lub badanych próbek,
2, Bez pisemnej z8ody Państwow€go Powiatow€go lnsp€ktora sanitarneBo w Łomży 5prawożdanie nie może być powielane inaczej niź tylko w całości.
3. Klient ma prawo do skar8i (reklamacji) w cią8u 14 dni od daty otrzymania sprawożdania,
4, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoŚci za pobielanie i transpoń próbek pobranych i dośtarczonych prze. klienta. Etapy te mogą mieć wplyw na ważność wynikóW badań,

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
śtanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
sprawozdanie żostalo sporaąd'one w postaca elektronianej i podpisane kwalifikowanym podpisem €lektrcnicznym,
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Wysokiem Mazowieckiem,

20żL -03- 1 l*
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Nazwa iadres klientaK): ellstwowv Powiatowy lnspektor Sanitarny w
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9

Zlecenie nr: RPW /2207 /2024 P
N um€r protokołu pobrania próbkiK): 06 / HK/ 2O1-3P / 24
próbkę pobral k) / dostarczyl r): przedstawiciel klienta / przedstawiciel klienta
Plan pobierania próbki(); z dnia 1,8.01-.2024 r.
Metoda pobierania Próbki x): PN-lSo 5667-5: 2017-1O
Cel badań /pomiarówx): nadzór sanitarny - monitoring
Data przyjęcia próbki: 2024.03.13

Ji
:.- Lr ,

wykonano w dniu: 2024.03.1,3

i@'"'"Hfiii;i!:ąlGą:,:xlilJii:Jil§:i;]j*'"T::;;i,J"T,,:-T9:, (lub pomiarów)nieakredytowanych spełn ających

llw8 ro2porżądzenia Ministra zdrowia ż)tpoądana'a----;;;;"il;"'""'gludnia2ol7r,wsprawielakośclWodyplżeznacżonejdospożYclapąeztudzit.Dz.U_ż2o1tl.poz_22gĄ),
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,,-" nie dotyczy dane8o oznacżenió.

Badanie - Liczba pro8owa zapachu - wk,

Badanle . Licźba progowa smaku _ Wkor

Podana WanoŚĆ niepeWnoŚci wyniku badani. / pomiaru jest niepewnością rożsże.zoną dla w§półcaynnika rozszerzenia k=2 i

] y"li:]/j:1l']"* 
"o,.oszą 

się Wylącżnie do otrzymanych i badanych próbek,Z, óeż plsemnej ż8ody P3ństwoweso Pow
3, Klient ma prawo do rk"rgi 1r"l1J.".j;1 

i"toweso lnspektora sanitarnego w (omŻy sprawozda nie nje może być powiela ne inacżej niź ty|ko w calości.
ł. r"ror"to,iu. nie pln;i;- ,"il',:i.1:':8u 

14,dni od detY otrrymania sprawożdania.

5. raboratorium ponls;;;ffi;;;;:li""iŻa PobieEnie i transpo't Prób€k Pobranych i dostar.żonych przeż klienta, Etapy te mo'ą mieć wpływ na ważność wyników badań.Ża wsz'stkie dtsne Przedstawione w sPrawozd"n'u Poz" info,-".j"lr-;o;;;;;;;;, ,*. *liente, lnformacje te mogą mieć wptyw na ważność wynlków bed.ń,

Autoryzował: starszy asystent mgr Magda Zysk
stanowisko, imię i nazwisko

KoNlEc
5prawożdanie Żostalo sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio|ogiczna w Łomźy
18-400 tomźa, ul. Generała Wladyslawa Śiłorsłiego ri6Telefon: (86) 21,6 52 67 e-mail: psse.lomz.@;;;;:;;;I

ODDZlAŁ LABORATORYJNY
18-400 tomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse. lomża @sa nepid.gov.p l

sPMWozDANlE z BADAŃ trlR r.gosr.783.2oz4 Strona 1 z 1
Łomża, dnia 2024-03 - 1,4

AB 635

ldentyfikator nróbki xl ....................-........-_

_@Miejsce i punlt Dobrania xJ

;*ililn,a Dróbkl Ę

"_

I I/o6/HK/2o13P/24 ą
_ 365/FlM ą

2024.o

Opis próbki
be. zastrzeżeń, temperatura *e

woda do spoźycia przez lud
próbk. do.trr.rn. orżvBadania

ą WYm
Pa rametr Metoda badawcza Jednostka Wańość parametryczna1)

wynik/rezuttat bądłil--t tviepewnóść-
Kod próbki

1 365/FlM
Barwa

3 4
N-EN lso 7887:żO72 metoda D mg,/l Pt

NTU

akceptowalna prżel konsumentów
15 3Mętność

P N-EN lSO 7 O27 -1,:2016-09 i bez nieprawidłowy.h rńian; 0,46 0,06
pH

PN-EN lSO 70523:2072 pH 6,5 - 9,5 7,4
W temp, 25,0"c 0,I

Przewodność elektryczna wlaśclwa PN-EN 27888:1999 {e 2500 610
w temp. 25,0"c

A)
Liczba progowa żaoachu (TON) PN-EN 1622:2006

< 13) NAprogowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006
i be. nieprawidlowch żmian < 13) NA

informacje dostarcżone przez klienta,

Fl / Po-02/lR-o1 Wydanie nr 18

Data obowiązywania: 05.03.2024


