POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91
e-mail :psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl

Wysokie Mazowieckie, 2025.09.04

HK.9020.199.2025

Zaklad Wodociagow, Kanalizacji
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

Ocena o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi

w wodociagu Mazury

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem dzialajac
W oparciu o:
-art.4 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z
2024r. poz. 416)
-art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2024r. poz. 757 )
-§ 21 ust. | pkt I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz.2294)
Na podstawie wykonanych badan mikrobiologicznych, fizykochemicznych 1 organoleptycznych
probek wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode — Mazury
- woda z sieci z kranu w tazience przyltacza Jabton Rykacze 13 ( punkt zgodnosci) pobrana do
badania dnia 19.08.2025r. w ramach kontroli wewnetrznej i analizie sprawozdan z badan probki
wody nr:
- M.9051.1235.2025; F.9051.720.2025; Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Lomzy, ul. Dworna
21, 18-400 Lomza,
- 2689P/20.08.2025-1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 87401.225016.232346

Nazwa dokumentu | Ocena o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
wzzw Mazury.pdf

Tytul dokumentu | Ocena o przydatno$ci wody do spozycia przez ludzi
wzzw Mazury

Sygnatura dokumentu | HK.9020.199.2025

Data dokumentu | 04.09.2025
Skrot dokumentu | AA1246D5084D544FCD592196E4921A813DAECRE?2

Wersja dokumentu | 1.2

Data podpisu | 04.09.2025 09:36:18

Podpisane przez | Andrzej Grzeszczuk; PSSE Pafnstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3 128 146 1486

Data wydruku: 04.09.2025
Autor wydruku: Dgbrowska Renata (St. sekretarka)



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomzy
18-400 Lomia, ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61

e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAL LABORATORYINY
18-400 tomia, ul. Dworna 21

Telefon: 696 4396 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR F.9051.720.2025
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Nazwa i adres klienta
Zlecenie nr: RPW/6676/2025

Stronalz2

tomza, dnia 2025-08-22

Nuin-+ protokotu pobrania prébki ¥: 21/PW/25

Probl- pobrat ¥ / dostarczyt ¥): prébkobiorca klienta (zaswiadczenie nr 058

Plan pobierania prébki ¥: wg uzgodnionego harmonogramu na 2025r.
Metoda pobierania prébki ¥: PN-1SO 5667-5:2017-10
Cel badan/pomiaréw ¥: przediozenie jednostce kontrolujacej

Data przyjecia probki: 2025.08.19

/08 wydane przez WSSE w Biatymstoku)

K: Zaktad Wodociagéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6

Identyfikator prébki* 21/PW/25

Kod po~bki 1428/F/M

Rodz i adres urzadzenia lub Zrédta wody SUW Mazury
Tfl._\_ i punkt pobrania® Jabtor Rykacze 13 —tazienka kran

Data - brania prébki® 2025.08.19

Stan v obki bez zastrzeien, temperatura wewnagtrz termotorby 4,8°C

woda do spozycia przez ludzi ¥,
Opis probki pobrano 1 L wody bez spuszczania w kierunku badania miedzi i przelano do odpowiedniego pojemnika;
probka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w tomzy

Bada-'» wykonano w dniach: 2025.08.19 — 2025.08.21

ezultaty badan (lub pomiardw) akredytowanych oraz badar (lub pomiardw) nieakredytowanych spetniajacych

Ninic) - sprawozdanie zawiera wyniki/r
wym 1ia normy 1SO 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaty oznaczone symbolem ,NA".
WYNIKI BADAN
Wynik/rezultat + Niepewnosé
» i badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka | Wartos< parametryczna Kod prébki
1428/F/M
] 1 2 3 4 5
s PN-EN ISO 7887:2012 akceptowalna przez konsumentow
Barwi metoda D mg/I Pt | bez nieprawidlowych zmian?! 5 1
. akceptowalna przez konsumentdw
Mt PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU i bez nieprawidtowych zmian; < 0,20 0,04
- z wylaczeniem p.5.4 zalecany zakres wartoéci do 1,0
pH PN-EN 1SO 10523:2012 pH 6,5-9,5 7,8 0,1
w temp. 24,9°C
P[ZL'\A: inos¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 ps/cm 2500 w tem7p2.-?.l4,9“C 52
Tapsn PN-EN 1622:2006 _ akceptowalny przez konsumentdéw
Liczba | rogowa zapachu TON e R I bez nisprawidiawych zmian <1 =
— PN-EN 1622:2006 _ akceptowalny przez konsumentéw _
E(_: FRIOgOWa smaku TFN metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony i bez nieprawidlowych zmian <1
Jona oWy PN-C-04576-4:1994 mg/l NH;* 0,50 <0,13 NA 0,01
z0 ) PN-82/C-04576/08% mg/i NO;~ 50 3,37 0,47
gtk PN-EN 26777:1999 mg/I NO,~ e <0,026 NA 0,003
’
- PN-ISO 6332:2001
Ze m'__\_ z wylgczeniem p. 7.2ip.7.3 ng/l 200 <30 NA 8
Fluor PN-78/C-04588/03% mg/l 1,5 0,25 0,03
Chlo PN-1SO 9297:1994 mg/| 250 <5 NA 1
Siai PN-79/C-04566/10% mg/I 250 6,3 0,7
[Tivcke idmanganianowy ;
(oite 08tz KMnO, ) PN-EN 1SO 8467:2001 mg/1 O, 5,0 19 0,3
SAma ZOE ZRALL e M P PN-ISO 6059:1999 mg/l CaCOs 60 - 500 381 24
i mag: su (twardosé ogblna)
Nan PN-92/C-04570/01% ug/l 50 < 20,0 NA 3.6
Kadn PN-ISO 8288:2002 Metoda B ug/! 5 <1,0 NA 0,2
Mi PN-ISO 8288:2002 Metoda A mg/l 2,0 < 0,05 NA 0,01
: PN-1SO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/! 200 18,2 2,6
PN-EN ISO 7980:2002 mg/l 7-125% 31 6

1/ J/IR-01  Wydanie nr 18

Data obowigzywania; 05.03.2024
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR F.9051.720.2025 Strona2z2
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icje dostarczone przez klienta;

- orzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

\a wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l Pt,

petni¢ warunek: [azotany]/50+1azotyny]/3 <1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq stgzenia: azotanéw NO; i azotynow NO, w mg/l, ponadto, aby stezenie
v w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczato wartosci 0,10 mg/l,

ycofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace jej stosowanie,

¢j niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczanow jest réwne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/l;
salecana ze wzglgddw zdrowotnych — oznacza, 1e jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej

»ym zalgczniku przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,

‘tyczy danego oznaczenia.

1.08.2025 wykonano badanie TON o godz. 13:30 i TFN o godz. 14:00 przez zespét 3 oceniajacych. Temperatura badania w zakresie (23 + 2)°C.

dy odniesienia — butelkowana, niegazowana woda mineralna.
ian poprzedzone znakiem ,<" lub ,>" sg rezultatami badar i oznaczaja, ze uzyskano wynik badania ponizej doinej / powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego metody
nie dotyczy wartosci progowej zapachu i smaku).
rtoéé niepewnosci wyniku badania / pomiaru jest niepewnoscig rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieristwa rozszerzenia w przyblizeniu 95%.
rto$¢ niepewnosci nie uwzglednia etapu pobierania probki. W przypadku rezultatéw, podana wartosc niepewnosci rozszerzonej sostala oceniona na podstawie interpolacji
) dolnej / gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.
<7ultaty odnosza sig wytacznie do otrzymanych i badanych prébek.
inej zgody Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomzy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.
. prawo do skargi (reklamacji) w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
‘rium nie ponosi cdpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy té mogq mie¢ wplyw na waznos¢ wynikéw badan.
rium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te moga mie¢ wptyw
15¢ wynikow badaf.

Autoryzowat: starszy asystent, mgr Magda Zysk
stanowisko, imig i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7/IR-01  Wydanie nr 18 Data obowiazywania: 05.03.2024



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomiy
PCA 18 - 400 tomza, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 156
\\“\“\l\!;“?”/, T Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl
‘__..1 \\'\:_.// f.; AKREDYTACJI
i ODDZIAL LABORATORYINY
k3 % 18-400 tomia, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.p!
BADANIA =
e SPRAWOZDANIE Z BADAN NR M.9051.1235.2025 Stronalzl
AB 635 tomza, dnia 2025-08-22

Nazwa i adres klienta¥: Zaktad Wodociggdéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6
Zlecenie nr: RPW/6676/2025
Numer protokotu pobrania prébki®: 21/PW/25
Prébke pobrat / dostarczyt ¥): prébkobiorca klienta (zaswiadczenie nr 058/2015 wydane przez PPWIS w Biatymstoku)?
Plan pobierania prébki¥: wg harmonogramu na 2025r.
Metoda pobierania prébki®): PN-EN 1SO 19458:2007
Cel badari/pomiaréw ¥ celem przedtozenia jednostce kontrolujacej
Data przyjecia probki: 2025.08.19

Identyfikator prébki*) 21/PW/25

Kod probki 1428/F/M

Rodzaj i adres urzadzenia lub irédfa wody*! SUW Mazury

Miejsce i punkt pobrania® Jabton Rykacze 13, tazienka-kran

Data pobrania prébki¥ 2025.08.19

Stan probki bez zastrzezen

" LK woda do spozycia przez ludzi, wps
Opis prébki® ; . .
prébka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w tomzy

Badania wykonano w dniach: 2025.08.19 - 2025.08.22

WYNIKI BADAN

Wyniki badan
Wartosc "
Parametr Metoda parametrycznalll Jednostka Kod probki
badawcza [itk]
1428/F/M
1 2 3 4 5
i e ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12 7
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody +A1:2017-04 0 jtk 0
¥ 4 g , PN-EN [SO 9308-1:2014-12 3
Liczba Escherichia coli w 100 ml wody iy g, 0 jtk 0
Liczba enterokokdw katowych w 100 mi PN-EN ISO 7899-2:2004 0 jtk 0
wody
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 1 ml bez
wody, agar odiywczy (22+2)°C, po (68 t4)h  |PN-EN ISO 6222:2004 nieprawidiowych jtk obecne w liczbie mniejszej niz 3
(posiew wgtebny) zmian?

X informacje dostarczone przez klienta;
11 Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2C17 r, poz, 2294).;
2 szczegdly tych etapdw sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3 7aleca sie, aby ogdlna liczha mikroorganizméw nie przekraczala:
- 100 jtk /1 mlw wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,
=200 jtk /1 mlw kranie konsumenta.

1. Wyniki odnosza sig wytacznie do otrzymanych i/lub badanych prébek.
2. Bez pisemne] zgody Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomiy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylke w catosci.

3. Klient ma prawo do skargi (reklamacii) w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponesi odpowiedzialnoéci za pobieranie | transport prébek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te moga mieé wphyw na waznosé wynikéw badan.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialnoéé za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te moga mie¢ wptyw na waznosé wynikéw badan.

Autoryzowat: starszy asystent mgr inz. Anna Dabrowska

stanowisko, imig i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektroniczne] i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

F1/P0O-02/IR-01 Wydanie nr 18 Data obowigzywania: 05.03.2024
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LABORATORIUM

Aquanet Laboratorium Sp. z o0.0.

Oddziat Poznan:
61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Oddziat Koziegtowy:
62-028 Koziegtowy, ul. Gdyriska 1

tel: 61 83590 00
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl
http://aquanet-laboratorium.pl/

https://aglab.pl
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BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2689P/20.08.2025-1/Z

Strona: 1 Stron: 3

Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) -
w ustalonym zakresie.

Zaktad Wodociagow, Kanalizacji i Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0.

WYSOKIE MAZOWIECKIE

ul. 1 Maja 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

INFORMACJE OGOLNE

Data i godz. ;

; ; . Data i godz.
Stan prébki | pobierania d :

5 : o o ; ; des ostarczenia | Data rozpo- | Data zakon-

Nr probki Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania probek w chW|_|'| probek dekla- prébek do la- | czecia badan | czenia badar
przyjgcia | rowanaprzez | F o s o

klienta
25/38648/P SUW Mazury - punkt poboru wody Jablon Rykacze 13 bez uwag 19.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 29.08.2025

- tazienka kran - probka wody zimnej

Identyfikacja metody pobierania probek

Probki zostaty pobrane przez zleceniodawce. Identyfikacja zgodnie z deklaracjg klienta.

Probki pobral(a): Krystyna Proszynska

WYNIKI BADAN
Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
‘Wartos¢ parametryczna NF or6bki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka (warto$¢ dopuszczalna, P
NDS)
25/38648/P

Cyjanki og6ine A P |PN-EN ISO 14403-2:2012 Hafl 50 <5 +28%
Antymon A P |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 pg/l 5,0 <1,0 £17%
Arsen AP [PN-ENISO 17294-2:2024-04 ug/l 10 1,0 £17%
Bor AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 1,0 0,071 +25%
Chrom AP |[PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ua/l 50 <1,0 £11%
Glin AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 pg/l 200 <5,0 +20%
Nikiel A P [PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/l 20 <2,0 £13%
Otow AP [PN-EN ISO 17294-2:2024-04 pg/l 10 <1,0 £16%
Rte¢ AP [PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ug/l 1,0 <0,10 £51%
Selen AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 pg/l 10 <1,0 £32%
Suma tri- i tetrachloro- A P |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 10 <0,50 £33%
etenu
(z obliczen)
1,2-Dichloroetan A P |PN-EN ISO 15680:2008 ug/ 3,0 <0,50 +25%

PG-P4.1 wyd. 11 z dnia 28.10.2024

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zi (w calosci optacony)




SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2689P/20.08.2025-1/Z Strona: 2 Stron: 3

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscia
‘Warto$¢ parametryczna Ne Brabiki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka (wartos¢ dopuszczalna, P
NDS
) 25/38648/P

Benzen AP [PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 1,0 <0,50 £31%
Chlorek winylu A P [PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 0,50 <0,3 +45%
Aldryna A P |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 £60%
alfa-endosulfan A P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
alfa-HCH A P [PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
beta-endosulfan AP |PN-EN ISO 6468:2002 Mo/l 0,10 <0,020 +60%
beta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 $60%
delta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 Ha/l 0,10 <0,020 £60%
Dieldryna A P |PN-EN ISO 6468:2002 Mg/l 0,030 <0,020 60%
Endryna A P |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 £60%
Epoksyd heptachloru A P [PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
gamma-HCH (Lindan) A P |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 £60%
Heksachlorobenzen A P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
Heptachlor A P |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 £60%
p,p'-DDD AP |PN-EN ISO 6468:2002 pa/l 0,10 <0,020 +60%
p, p' - DDE AP |PN-EN ISO 6468:2002 g/l 0,10 <0,020 +60%
p, p'-DDT A P |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 £60%
Suma pestycydow AP |PN-EN ISO 6468:2002 pa/l 0,50 <0,020 +60%
(z obliczen)
Benzo(a)piren A P |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia ua/l 0,010 <0,003 +40%

01.10.2018
Suma WWA A P |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia Hg/l 0,10 <0,005 +60%
(z obliczen) 01.10.2018
Akryloamid A P |PB-126/08.2019/HPLC-UV- ug/l 0,10 <0,010 +0,002 ugA

VIS

Kod laboratorium: AB 418

PPIS w Tychach decyzja nr

NS-HK.9011.4.15.2023

111/NS/HK.23 z dnia

23.05.2023r.
Epichlorohydryna AP |PN-EN ISO 15680:2008/P&T- ug/ 0,10 <0,030 £0,006 pg/

GC-MS

Kod laboratorium: AB 418

PPIS w Tychach decyzja nr

NS-HK.8011.4.15.2023

111/NS/HK.23 z dnia

23.05.2023r.

* Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku ( DZ.U.2017 poz.2294 ) w sprawie wymagar jako§ci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi.

Opis stosowanych skrotow:
- Metody badan oznaczone symbolem (A) - metody akredytowane. Numer akredytacji Laboratorium nadany przez Polskie Centrum Akredytacji: AB 700.

Zakres akredytacji dostgpny jest na stronie PCA oraz na stronie Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0.
- Metody badarn oznaczone symbolem (P) - posiadajace zatwierdzenie wiasciwego PPIS, numer: HK-JW.9022.24.2025 z dnia 11.06.2025r.

- Metody badan oznaczone symbolem (N) - metody nieakredytowane.

PG-P4.1 wyd. 11 z dnia 28.10.2024 Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznar, ul. Dolna Wilda 126
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- Metody badan oznaczone symbolem (NR) - metody alternatywne dla metod badar wskazanych w przepisie prawa, Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0.

posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow
- Metody badan oznaczone symbolem (W) - metody wykonywane wedtug norm wycofanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Metody te sg wiasciwe

do zamierzonego zastosowania.
- Rezultaty badan przedstawione jako warto$é pomiaru wykraczajgcg poza akredytowany zakres metody, zostaly podkreélone i przedstawione w nawiasie.

Warto$¢ ta jest informacjg o rezultacie badania.
- Badania przedstawione czcionka pochytg wykonano w laboratorium posiadajgcym akredytacje i/lub zatwierdzenie PPIS znajdujgcym sie na liscie pod-
wykonawcow Aquanet Laboratorium Sp. z 0. 0. . Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS zostat przywotany w tabeli z wynikami badan w kolumnie

Metoda badan.

Uwagi (jesli dotyczy):

1. Wyniki odnoszg sie wylacznie do pobranej probki.

2. Klient i strona trzecia majg prawo do zgloszenia skargi.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

4. Niepewnos¢ wyniku dla badan fizyczno-chemicznych wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong metody U (wspéiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopo-
dobienstwo 95%). Dla wynikéw badan mikrobiologicznych wody niepewnosé rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29021 w
zakresie metod badawczych wediug podej$cia catosciowego i opiera sie na niepewnoséci standardowe; pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2
zapewniajgc poziom ufnosci okolo 95%. W przypadku metod NPL niepewnos¢ odczytywana jest z tablic. Dla wynikéw wyrazonych jako 0%, < x", ,> x"
(gdzie x-dolna/gérna granica zliczania kolonii lub dolna/gorna granica zakresu roboczego metod NPL odczytana z tablic) niepewnosci nie podaje sie. Dla
wynikéw badarn mikrobiologicznych i parazytologicznych pozostatych matryc, przedstawiona niepewno$é rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgod-
nie z PN-EN ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdiczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95% . Ziozona

zgodnie z AB 700, w postaci zapisu ,< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” Iub > wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego” podany jest
Wraz z niepewnoscia rozszerzong odpowiednio dla dolnej lub gérnej warto$ci granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badan biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami/specyfikacja, sposéb podawania wynikéw opisany w p.5 | jest raportowany w ramach opinii i
interpretacji.

7. Dla badanych probek, gdzie wynik koricowy jest sumg oznaczanych skiadowych, w przypadku kiedy ktoras z otrzymanych warto$ci skiadowych znajduje
sig poza warto$cig dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako réwna ,0". Jesli wszystkie skladowe sumy
g ponizej warto$ci dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badan jako suma podana zostanie wartos¢
dolnej granicy stosowania metody dla najnizszej skladowej w postaci zapisu ,< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego”,

Organ stanowiacy, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, moze zastosowad inng regute decyzyjng niz przedstawiona powyzej.

8. Dane dostarczone przez klienta, a mogace wplywac na wazno$¢ wynikow zamieszezono na sprawozdaniu w polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia ;
Zleceniodawca, Nr zlecenia Zlecenicdawcy, Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania probek, Data i godz. pobierania prébek deklarowana przez klienta
(jesli dotyczy), Identyfikacja metody pobierania probek, Probki pobrat(a) (jesli dotyczy).

Wiw dane zostaty przekazane przez Zleceniodawce lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem.

Aquanet Laboratorium Sp. z. 0. ¢. nie ponosi odpowiedzialnosci za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawce.

Koniec sprawozdania
Data sporzgdzenia sprawozdania: 29.08.2025

Autoryzowat:
Polasiak-Dolata Beata - Specjalista chemik: Pracownia: - Chemiczna - PCH
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